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INTRODUCCION 

Sabemos que uno de los principales problemas del mundo 
actual es el crecimiento demográfico, y que nuestro país no es 
ajeno a dicho problema. 

Al analizar a fondo el crecimiento demográfico nos damos 
cuenta que redunda principalmente en la escasez de vivienda, el 
desempleo e insuficiente atención médica. 

Es de este último punto, del cual partiré para desarrollar el 
programa arquitectónico y el proyecto. 

Si analizamos Ja demografía en México, vamos a tenei· que 
el índice de natalidad es muy alto, y como consecuencia de esto 
podemos deducir que la insuficiente atención médica se desarro
lla en el ramo de la gineco-obstetricia y pediatiia, dado el alto 
índice de casos de esta naturaleza. 

La población que resulta más afectada por este problema 
es la asentada en la parte suburbana ele las grandes urbes, como 
sería el caso de Guaclalajara. 

El proyecto que propongo consiste en un edificio que alber
gue las dos especialidades anterio1mente mencionadas, y que dé 
servico tanto a una de las zonas marginadas de esta ciudad co
mo al resto de ésta. 

Con este proyecto no pretendo dar solución al problema men
cionado sino que es una respuesta arquitectónica enfocada a las 
consecuencias del problema en cuestión. 

Para ]a configuración de este proyecto, es muy importante 
analizar dos aspectos: 

- Programación arquitectónica 
- Proposición arquitectónica 

En Ja programación arquitectónica se hace un estudio a fon
do de las implicaciones de nuestro proyecto como son el usuario. 
el medio ambiente físico, el contexto, sistemas constructivos re
gionales, restricciones de diseño, etc. 

Parte de estas implicaciones son b'aducidas para nuestro pro
yecto en conceptos de disefio, y así poder tener un anteproyec
to para po8ter:ormente tener el proyecto definitivo. 



PROPOSICION ARQUITECTONICA 



REQUISITOS FORMALES 



ANALISIS DE I~OS FACTORES 
SOCIO-CULTURALBS 



LA NECESIDAD SOCIAL 

Uno de Jos principales problemas del mundo actual, es el 
constante crecimiento de las ciudades. 

Este problema tiene su origen en le notable y desmesurado 
crecimiento de la población, así como también en el constante mo
vimiento migratorio hacia las grandes miJes, provocando con es
te último los llamados cinturones de miseria o ciudades perdidas. 

En nuestra República Mexicana, se sabe por estadísticas que 
el índice de natalidad es muy alto, al igual que los movimientos 
migratorios, y que Ja ciudad de Guadalajara, Jal., segunda urbe 
importante después del D. F., no es excepción de este problema. 

Enfocando el problema a nuestro objetivo, y apoyándonos en 
lo dicho anteriormente, podemos enumerar dos consecuencias im
portantes, como resultado del problema en cuestión: 

- Insuficiente atención médica especializada a 
gran parte de la población. 

- Congestionamento de hospitales. 
Sabemos de antemano que la mayor parte de la población de 

nuestro país es infantil, y dado el alto índice de natalidad, po
demos afamar que la insuficiente atención médica especializada y 
el congestionamiento de hospitales, se desarrolla en el ramo de la 
gineco-obsteh'icia y pediatría, dado el alto índice de casos de es
ta naturaleza. 

Por tal motivo, y viendo la necesidad de satisfacer la deman
da de estos seivicios, he propuesto el proyecto de un edificio que 
albergue las dos .especalidades anterio1mente mencionadas. 

Este proyecto no tiene como objetivo solucionar o satisfacer 
el problema expuesto, sino que es una 1·.espuesta arquitectónica 
enfocada a las consecuencias originadas por dicho problema. 

Es importante aclarar que, en la ciudad de Guadalajara, la 
población que requ'ere de los servicios médicos especializados ya 
expuestos, puede disponer de ellos, ya sea que estas personas sean 
derechohabientes de alguna institución o que acudan a una par
t:cular. 



Ahora bien, estos servicios médicos no son accesibles a gran 
parte de la población, siendo la causa el nivel socio-económico de 
ésta o la falta de transporte particular. 

Al analizar estadisticas, y reforzarlas con lo dicho en un prin
cipio, se tuvo como resultado que el problema de la accesibilidad 
a los servicios médicos mencionados, se detecta principalmente en 
la población asentad en la parte suburbana de la ciudad. 

Este problema tiene mayor énfasis en la zona sur de Gua
dalajara, ya que a través de censos se llegó a la conclusión de que 
está densamente poblada, y dado que gran parte de esta pobla
ción no está afiliada a ninguna institución, tenemos como conse
cuenca que toda esta gente busque servicios médicos particulares 
que se encuentran retirados de esta zona, siéndoles muy difícil 
el transporte, ya que la maymía carece de vehículo propio. 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, tene
mos que la zona sur de la ciudad de Guadalajara es apropiada pa
ra la localizacón de nuestm edificio, aunque hay otras zonas de la 
ciudad que tienen los mismos problemas, pero en merior escala. 

La zona sur de Guadalajara comprende las siguientes colo
nias: Col. Industrial, Col. 18 de Marzo, Col. Lomas de Polanco, 
Col. Echeverría, Col. Vicente Guerrero, Col. Lázaro Cárdenas, Co
lonia Polanco. 



ANALISIS DE LA INSTITUCION 

"Respecto a los edificios destinados a la atención médica, 
pueden distinguirse tres tipos principalmente: Clínica, Hospital 
y Sanatorio, cuya connotación es difícil de precisar, porque su 
empleo común y corriente los hace ambiguos". 

Refiriéndonos al primer término, o sea, el de clínica, pode
rnos <leer que: "Es una palabra derivada de Ja raíz griega kline 
que significa cama, se aplica en la medicina al estudio de los en
fermos en Ja fase de diagnóstico en que es preciso realizar diversas 
observaciones e investigaciones". 

"Es por ello aplicable con propiedad a los edificios en los que 
se atiende exclusivamente enfe1mos y también a aquellos que 
cuentan con un corto número de camas necesarias para mejor lle
var a cabo las investigaciones antes dichas". 

"La clínica en consecuencia, tiene esencialmente consultorios 
y servicios auxiliares de diagnóstico como son el radiológico y los 
laboratorios. No obstante se suele llamar también clínica, a un 
hospital privado pequei'ío''. 

Por lo tanto, y tomando en consideración lo expuesto ante
riormente, tenemos que nuestro proyecto será una clínca de gi
neco-obstetricia y pediatría, siendo esta una institución particu
lar, ya sea ele un solo cluefio o de varios accionistas. 

Siendo la Clínica un hospital privado pequefio, nos. 9e~ica
remos a analizar un hospital a nivel conjunto, para fam1liar1zar
nos con sus componentes y pocledos aplicar a nuestro proyecto. 

Cabe aclarar que lo que se pretende con este análisis, es ver 
los puntos acertados o desacertados de un complejo hospitalario 
y poder formar un criterio, tanto del número ele sus componentes 
como ele su adecuada rdación. 

El proyecto gue se va a analizar es el Hospital General de 
Tampico, Tamps'. Este hospital pertenece al IMSS, cuenta CO!J 

241 camas y fue construido en el afio ele 19t37, por el Arq. Enri
que Yáfiez. 



Hospital General de Tampico, Tamps. 
Componentes: 
A - Ingreso principal. 
B - Plaza de acceso. 
c - Ingreso de servicio. 
D - Estacionamiento. 
E - Estacionamiento de servicio. 
F - Patio de maniobras. 
G - Servicios intermedios. 
H - Consulta externa. 
I - Hospitalización. 
J - Servicios generales. 
"La pendiente del terreno, inclinado de la calle de acceso ha

cia el fondo, propició que la entrada de pacientes externos y visi
tantes, así como por otra parte la de enfeimos que acuden en con
diciones de urgencia o para internarse, se encuentre en el mismo 
sitio en dos niveles diferentes, que en los planos se denomina 
planta baja y primer piso". 

"A nivel de la calle entran ambulancias y coches que dejan 
a los enfermos en el vestíbulo de control de entrada de urgencias, 
obstetricia o admisión prngramada. Los pacientes de consulta ex
ten:ia que acuden a la farmacia y los visitantes, bajan por la es
calera inmediata a la calle, a un patio que conduce al vestíbulo 
principal del hospital en el que se encuentran la farmacia. las ofi
cinas de recepción y archivo clínico y a continuación las circula
ciones correspondientes a la consulta externa, a los laboratorios 
y a la escalera que lleva al departamento radiológico". 

"En los pisos de hospitalización todos los cuartos de enfermos 
se encuentran orientados hacia el sur y los servicios del lado con
trario, diponiéndose además de áreas anexas en cuatro niveles 
en las cuales respectivamente se alojan aislamientos para pade
cimientos pediátricos infecto-contagiosos, cuneros de recién na
cidos y cuidados intensivos". 

"Las estrncturas de los diversos cuerpos que constituyen el 
hospital son de concreto armado, habiéndose dispuesto los apo
yos perimetrales fuer acle los pafios de las fachadas a fin de evi
tar elementos estorbosos en las áreas interiores. Esta solución 
proporciona el esquema de composición de las fachadas principa-



les en las que se expresan con claridad los diversos elementos 
contructivos: cloumnas, trabes apareadas transversales en el cuer
po de hospitalización y sencillas en el de consulta externa, trabes 
de liga y las pantallas que defienden del sol". 

Como se puede ver en la planta de conjunto, el complejo hos
pitalario cuenta con dos accesos: uno es el ingreso principal, el 
cual sirve para pacientes, visitantes y ambulancias, y otro es el 
ingreso de se1vicio, por el que se llega al estacionamiento para el 
personal y al patio de maniobras. En este caso es conveniente se
parar el ing1·eso de los pacientes y el del personal, ya que la flui
dez en el ingreso principal, o sea, en el de los pacientes, es mayor 
que en el ingreso de servicio, y las características de los espacios 
a los que nos van a llevar los accesos, sondiferentes en los dos ca
sos. 

Se puede apreciar también en el conjunto la clara zonifica
ción de los componentes del hospital, al igual que la relación en
tre los mismos. 

El ingreso principal nos conduce al volumen de edificio que 
comprende los servicios inte1medios, que serían los laboratorios 
de análisis clínicos, radiodiagnóstico, etc., pudiéndose anexar la 
zona admin:strativa, como sería la administración, recepción, tra
bajo social, archivo clínico, etc. 

La zona de se1vicios inte1medios shve como puente de unión 
entre la consulta externa y la hospitalización, ya que en los dos 
casos se requieren de estos se1vicios intermedios. 

Por último tenemos la zona de seivicios generales, en la que 
se encuentra la casa de máquinas, subestación eléctrica, etc. 



ANALISIS DEL USUARIO 

Sabemos ya que la clínica se localizará en la zona sur de Gua
dalajara, y que esta zona está densamente poblada, además de 
encontrarse en la parte suburbana. 

Por tal motivo, y habiendo recorrido ya dicha zona, tenemos 
que la mayolia de usu¡¡rios a los que dará servicio la Cliníca, per
tenecen a las clases sociales media-baja y baja, y dado que la ma
yor cantidad de estos usuarios no tienen vehículo propio, se bus
có un terreno en el cual la accesibilidad fuera fácil, tanto peato
nal como vehicular y por medio de transporte urbano. 

USUARIO 
NIVEL SOCIO-OJL TUW. 

/100%~ 
80% 20% 

MEDIO BAJO MEDIO Y ALTO 

40%~•· 
30 % MCllNTES·PEDIATRIA 
10 % Elll'LEADOS 

1 % NCIENTES·llNU0-08STITlllCIA 
5 % MCIDITU·PEIJIATillA 
7 % DOC'IOllU 



ASPECTOS ESTADISTICOS 

Estadísticas 

Las estadísticas se consideran importantes, porque nos ayu
dan a fo1mar cl'iterio. 

Los datos expuestos a continuación, provienen del Hospital 
de Gineco-Obstetricia de la Raza, localizado en la ciudad de Mé
xico, perteneciente al IMSS, y que cuenta con más de 300 camas. 
En las unidades de hospitalización, del 15 al 20% de las camas co
rresponden a padecimientos ginecológicos, y del 80 al 85% a obs
tetricia. 

"Se requieren 1.6 mesas de exploración por cada 100 camas". 
"En la sala de recupemción se necesitan 2.5 camas por cada 

100 de hospitalización". 

"En las unidades de hospitalización, de las camas de mater
nidad, el 61.5% corresponde a puerperio normal, t!l 15.8% a puer
pero patológico, el 14.8% a complicaciones de la segunda mitad 
del embarazo y el 7.9% a complicaciones de la primera mitad de:• 
embarazo". 

Estos datos nos son útiles para los hospitales de matemidad. 
pero cabe aclarar que el 22. 7% de las camas se refiere a las pa
cientes que han tenido que ser intemadas antes del parto. 

De las pacientes que ocurren al departamento de obstefricia. 
el índice de casos de legrado es del 12 al 14"/0 • 

Se considera que un 87"/0 de los niños nacen a téimino, y que 
el 13"j0 son prematuros. Se dice que un niño es prematUl'o cuan
do su peso es menor de 2.5 Kg. Para esto, haremos la siguiente 
clasificación: 

Abortos 
Inmaduros 
Prematuros 
A término 

hasta 
de 
de 
de 

500 g 
501 a 999 g 

1a2.0 Kg 
2.5 Kg en adelante 

En México, se cons:dera a té1mino a los niños que pesan 
más de 2.3 Kg. 



ESTADISTICAS DE USO 
Tenemos por estadísticas que un médico gineco-obst.etra, 

puede at.endr 26 casos de obst.etricia al mes, y 3 ó 4 casos de gi
necología, dándonos aproximadament.e 30 intervenciones o pacien
tes, sin incluir las bajas, que son de un 25%. 

Analizando al pacient.e, tenemos que dura en el hospital de 
3 a 5 días como promedio, esto quiere decir que se puede dar de 
ruta en 2 días como mínimo y 7 como máximo. Por lo tanto, un 
cuarto es ocupado de 6 a 9 veces al mes. 



CONCLUSIONES - REQUISITOS 
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GENERO DEL EDIFICIO 

Por las actividades que se desarmllan dentm de nuestro edi
ficio, tenemos que pertenece al génem de SALUD. 

TIPOLOGIA FUNCIONAL 

Para enumerar los componentes de nuestra Clínica de Gi
neco-Obstetricia y Pediatría, nos apoyaremos en un hospital, ya 
que estos componentes son los mismos en los dos casos, con la di
ferencia de que en el primer son a menor escala. 

Er complejo conjunto de un hospital se suele dividir n las 
siguientes zonas o áreas: 

A) Consulta externa 
B) Servicios intermedios 
C) Hospitalización 

D) Servic:os generales 
Las zonas mencionadas estarán claramente delimitadas en la 

conshucción y estrechamente rela~ionadas entre sí, de acuerdo 
con las necesidades del se1vicio. 



ESPECTATIVAS FORMALES 

Para determinar la fmma de nuestro edificio, es muy impor
tante tomar en cuenta el contexto, ya que influye directamenté 
en el proyecto del edificio y ordena los elementos de éste, de 
acuerdo con el sitio donde se va a eiigir. 

Analizando antecedentes históricos, tenemos qµe los edificios 
de género SALUD, no tienen una tipología fo1mal definida, ya 
que se le da prioridad a la función, y como resultado tenemos que 
la función precede a la forma. 

En este caso no se pretende ordenar el edifjcio en función del 
contexto, sino de relacionar las actividades y los espacios con los 
elementos de la situacón externa circundante, esto es, tomar en 
cuenta preexistencias amb!entales. 

El objetivo de analizar el contexto para deteiminar la forma 
del edificio, es para que el usuario que viva dentro de la zona en 
que se va a ubicar este edificio, nQ lo vea como un elemento ex
traño, sino que sienta que es parte de su contexto y que es de 
atención médica. 



CAPACIDAD 

Para poder determinar la capacidad de nuestra Cl.nica, es ne
cesario enumerar las clases de hospitales que hay, las cuales de
penden de su capacidad, o sea, del número de camas: 

Clases de hospitales: 
Pequeños 
Reducidos 
Nmmales 
Grandes 

hasta 50 camas 
hasta 150 camas 
hasta 600 camas 
hasta 1000 camas 

Tomando en consideración que nuestro proyecto es una clí
nica, y que ésta a su vez es un hospital priavdo pequeño, tene
mos que la Clínica estará considerada dentro de laclasificación 
de hospitales pequeños, o sea, que tendrá una capacidad de 50 
camas aproximadamente, de las cuales el 60% corresponderán a 
Gineco-Obstetricia y el 40% a Pediatría. 

La capacidad de los edificios del género de SALUD, está da
da según el número de camas, ya que del número de éstas depen
den las áreas de casi todos los locales quecomponen el programa 
arquitctónico de Jos edificios de esta naturaleza. 



REQUISITOS AMBIENTALES 



ANALISIS DEL MEDIO FISICO 



EL TERRENO 
LOCALIZACION 

Zona sur de la ciudad 
1 Col. Industrial 
2 Col. 18 de Meno 
3 Col. Lomas de Polanco 
4 Col. Echeverrfa 
5 Col Vicente Guerrero 
6 Col Lazaro Cardellos 
7 Col. Polanco 
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MORFO LOGIA 
Medidas y niveles.-Topográficamente se puede decir que 

es plano, aunque tiene pequñas sinuosidades. 

l"----~-· ____ J 
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1 CMIEU.ON CARlllL 
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I0.00 
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I0.00 

CALZ. LAZARO CARDENAS 

TPMNO 

CALLES CODORNIZ , CLARIN 
Y CONDOR 



CONSTITUCION GEOLOGICA Y RESISTENCIA.-"Los 
cortes geológicos en el subsuelo del Valle de Atemajac en el cual 
se encuentra la ciudad de Guadalajara, nos manifiestan primero 
una capa de humus tierra vegetal), luego una capa de jal o pie
dra poma a Ja cual se debe su origen el nombre de Estado de Ja
lisco, enseguida arena blanca y una capa de arena amaiilla bas
tante resistente a la compresión. Después encontramos arcillas, 
basaltos y areniscos de todos tipos. Sobre Ja arena amarilla se 
sienta la cimentación de un: edificio, y su resistencia se puede con
siderar de 1.5 a 2.0 Kg/cm2

". 

CORTE GEOLOGICO 

Tlwra v.getal 

Cimo arenolO 

Arclla rica 
Arcllla IUCM 

Jal 

Arena amarilla 

Ar111C11 flllCll limoaa1 
d jaboncillal 



•· 

• 

SIMBOLOGIA 
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EL CLIMA 

ASOLEAMIENTO 

1 1 

Caractel'ísticas.-Debiclo a que Guaclalajara está situada al 
sur del trópico ele cáncer, la orientación sur recib~ sol durante ca
si la totalidad del año, quedando una angosta faja de sombra en 
los meses más calurosos (mayo y agosto). La trayectoria solar se 
declina al sur en invierno, Ja insolación es intensa, contándose 
con 100 días nublados al año . 

Implicaciones.-La ol'ientación sur es excelente, al norte tie
ne la ventaja de ciar iluminación difusa sin sombras, Ja oriente
poniente es mala, excepto si se Je da drbida protección. 

Conveniencias.-Se recomienda Ja 0rientación sur para lo
cales en los que Jos usuarios (pacientes) vayan a permanece1· un 
período de tiempo más o menos razonable: 1 hora-sala de espe
ra, 1 a 3 días (cuartos), etc. Al norte se pueden orientar locales 
en los que la iluminación natural sea muy importante, como son 
los consultorios. Hacia el ol'iente y poniente orientar los locales 
que no requieran de vista ni ele iluminación natural, como quiró
fanos, salas de expulsión, laboratorios, etc . 



TASl..A GEtERAl. DE TEMPERATURAS 
EN LA Cl.DO.O OE OUAOALAJARA. 
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TEMPERATURA 

Características.-Debido a que la ciudad de Guadalajara 
cuenta con un clima bastante bueno, tiene una temperatura muy 
benigna en todo el año, que es una media promedio de 19°C, con 
un máximo de 23ºC y un mínimo de 3°C. La máxima se registra 
en mayo y la mínima en diciembre. 

Implicaciones.-En nuestro caso no es muy recomendable el 
uso de algún implemento para controlar la temperatura, puesto 
que tenemos un gran clima. Se recomienda solamente en locales 
que requieran de un confort o en lugares de grandes concentracio
nes o salas de cirugía. 

Conveniencias.-Se recomienda el uso de la naturaleza como 
elemento regulador de la temperatura, tanto en interiores como 
en exteriores, así como el uso de fuentes o elementos pétreos na
turales, como son las canteras. 
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PRECIPITACION PLUVIAL 

Características.-Se registran dos períodos de lluvia: uno en 
invierno que es inegular y poco abundante y otro en verano, que 
es regular y abundante. Las lluvias de la región se caracterizan 
por set' de gran intensidad en un lapso de tiempo relativamente 
corto. La precipitación pluvial bien definida, altemada con tem
peratmas agradables, propicia la vida en espacios abiertos y pro
tegidos. La altura promedio máxima ele la lluvia se registra eJ mes 
de julio, y es de 225mm. 

Implicaciones.-La gran precipitación pluvial que tenemos 
en esta ciudad es muy alta, por lo tanto debemos de tomar en 
cuenta el desalojo ele las aguas pluviales del edificio como el cui
dado de las circulaciones. 

Conveniencias.-Conviene que las circulaciones que estén en 
espacios abiertos queden protegidas. Se recomienda por cada 
100m2 de techo, un bajante de 4" como mínimo. 



ALTLIRA PROMEDIO CE LA LLl.MA 
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PRECIPITACION PLUVIAL 

Características.-Se registran dos períodos de lluvia: uno en 
invierno que es irregular y poco abundante y otro en verano, que 
es regular y abundante. Las lluvias de la región se caracterizan 
por ser de gran intensidad en un lapso de tiempo relativamente 
corto. La precipitación pluvial bien definida, alternada con tem
peratmas agradables, propicia la vida en espacios abiertos y pro
tegidos. La altma promedio máxima de la lluvia se registra eJ mes 
de julio, y es de 225mm. 

Implicaciones.-La gran precipitación pluvial que tenemos 
en esta ciudad es muy alta, por lo tanto debemos de tomar en 
cuenta el desalojo de las aguas pluviales del edificio como el cui
dado de las circulaciones. 

Conveniencias.-Conviene que las circulaciones que estén en 
espacios abiertos queden protegidas. Se recomienda por cada 
l00m2 ele techo, un bajante de 4" como mínimo. 
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VIENTOS 

. Características.-Los vientos más importantes pmvienen del 
noroeste, con una velocidad promedio de 14 Km/h. y una máxima 
de 51 Km/h. Estos se Jegistran durante los meses de febrem y 
marzo. 

Implcaciones.-Vemos que a consecuencia de esto, debemos 
de tomar en cuenta la ventilación y renovación del aire en todos 
los espacios, puesto que influye en la higiene de éstos. 

Conveniencias.-En espacios de grandes concentraciones, uti
lizar la ventilación directa. Tomar en cuenta el reglamento de 
construcción, que establece una carga de 100 Kg/cm', producida 
por el viento . 



HUMEDAD 

Características.-La humedad tiene su max1mo incremento 
en julio y agosto, y la mínima en abril y mayo. Los meses más 
calurosos tienen una humedad relativa de 55% y alcanzan una de 
72% en temporada de lluvias. 

Implicaciones.-Debemos tomar en cuenta los materiales y 
acabados a utilizar, puesto que pueden ser afectados por los cam
bios tan drásticos de humedad que hay. 

Conven!encias.-Es recomendable usar los acabados o mate
riales aprop;ados, según sea el caso ,o en su defecto, utilizar al
gún impermeabilizante o recubrimiento en los elementos ante
riormente mencionados. 
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CONVENIENCIAS DE ACCESOS 

"Al recinto de un hospital requie1·en accesos personas y 
vehículos de caractelisticas diversas". 

Clasificación de personas: 
A) Personal 
B) Pacientes 
C) Visitantes y público en general 

Clasificación de vehículos: 
A) Vehículos privados/pacientes 
B) Vehículos del personal 
C) Vehículos de servicio 

"La experiencia de proyecto y operación de hospitales lleva 
a la conclusión de que normalmente no deberá habei· más de tres 
entradas". 

1) .-"La princpal, por la cual tendrán acceso los pacientes en 
general, ya sea que lleguen a pie o en coche. Esta misma servirá 
pma los visitantes y eventualmente para el personal médico o 
paraméd:co. Los vehículos correspondientes a los pacientes po
drán entrar para que éstos bajen a cubierto en Ja entrada del edi
ficio, pero saldrán en seguida para estac;onarse fuera del recinto 
del hospital, lo cual implica que los pacientes que conducen su 
pmp:o coche entrarán a pie". 

2) .-"El acceso de mgencias dará entrada a pie o en coche 
a enfermos que soliciten atención de este tipo, lo mismo que a 
las señoras que ingresen al departamento toco-quir(1rgico". 

3)-.'El tercer acceso es el que se denomina privado o de ser
vicio y sirve para el personal en general que puede llegar a pie o 
en coche, a cuyo efecto se tendrá un área suficiente para esta
cionamiento, y también los vehículos que transportan toda clase 
de abastecimientos, los que sacan la basura y las carrozas de ca
dáveres". 



CONVENIENCIAS DE ZONIFICACION, VISTAS, ETC. 

Para establecer una zonificación muy general a nivel conjun-
to, es necesario enumerar las zonas que compondrán a la Clínica: 

A) Consulta Externa 
B) Servicios Intermedios 
C) Hospitalización 
D) Servicios Generales 

La zona ele Servicios Inte1medios es pública, desde ahí se con
trola toda la Clínica y sirve como soporte a las zonas ele Consul
ta Externa y Hospitalización. Se recomienda situada en la parte 
sur del terreno para mayor accesibilidad al público. 

La zona ele Consulta Externa se considera pública, y está li
gada a la zona de Servicios Intermedios. Esta zona se puede lo
calizar al este del terreno, ya que su acceso desde la vía pública es 
a través de la zona ele Servicios Inte1meclios. 

La zona de hospitalización es privada, y está ligada a la zo
na de Servicios Inteimedios. Tomando en cuenta que en esta zo
na el paciente puede estar de 1 a 5 días, es conveniente darle la 
mejor vista y una temperatura agradable, por lo que se recomien
da situarla .en la parte oeste o sur-oeste del terreno. 

La zona de Se1vicios Generales está ligad1J- a la zona de Ser
vicios Intermedios. Es orJ1venie1;1te que se ubique en la parte nor
te del terreno, ya que esta zona requiere una posición discreta 
dentro del conjunto hospitalario, y además, se tiene que acceder 
a ella a través ele una calle secundaria. 

TOMAS DE SERVICIO Y CONVENIENCIAS DE 
UBICACION DE LOS SERVICIOS 

Se dijo anteriormente que el lugar más apropiado para la 
ubicación de los Se1vicios Generales era la parte norte del terre
no, y que daba hacia una calle secundaria, y esto hacía su posi
ción más discreta. 

Esta zona comprende: cuarto de máquinas, sub-estación eléc
trica, etc. Si analizamos la infraestructura del tel'l'eno, podemos 



ver que la ubicacón dada a los servicios es favorable, ya que hacia 
el noroeste encontramos válvulas de agua potable, haica el norte 
la red de drenaje y hacia el este una línea eléctrica de alta ten
sión (23,000 a 33,000 volts, aproximadamente). 

CONVENIENCIAS DE CONSTRUCCION 

Para ver lat conveniencias de construcción, es necesario ana
lizar dos puntos importantes: 

Rentabilidad: "La relación entre capacidad instalada e in
versión determina la rentabilidad. Hay que procurar que los re
conidos sean los menores posibles, hay que prever la instalación 
de medios auxiliares que faciliten y mejoren el se1vicio, procurar 
racionales etapas de recorrido, y una funcional dependencia entre 
los diferentes locales, etc. Las zonas de trabajo y los puestos de 
trabajo han de acomodarse a las necesidades previstas, así como 
a las proporciones de áreas de trabajo y áreas ocupadas". 

Costos de la obra: "Para ponderar la eficacia de estableci
mientos de este tipo partiremos de valores representativos: apro
vechamiento de los locales en m3 de volumen edificado poi· ca
ma (no se cuentan camas de recién nacidos), y costes de cons
tmcción por m3 de volumen edificado. El volumen edificado en 
hospitales generales oscila entre 140 y 240 m3 por cama (máximo 
300m1

). Cuando más concentradas las instalaciones, las construc
ciones salen más caras por m3 edificado. Generalmente se finan
cian los edificios con inversiones a fondo perdido, si bien los cos
tes de mantenimiento alcanzan el valor de la inversión inicial al 
cabo de los 2 a 6 años. El aumento de las inversiones en edifi
cios e instalaciones estará bien empleado en cuanto silva para re
ducir los costes de servicio". 

CONVENIENCIAS DE ORIENTACION 

"Los locales de tratamiento y de función, entre noroeste y 
noreste. Los frentes de salas de enfe1mos se orientarán entre sur 
y sureste; agradable sol matinal, poco resol, requieren poca pro
tección solar, tardes templadas. Con orientación este-oeste se tie
ne una mayor profunddad de penetración de los rayos solares, pe-



ro con escaso sol en invierno. En hospitales en que el tiempo de 
estancia del enfermo es corto, tendrá menos importancia cuál se
rá la orientación, e incluso puede ser deseada la orientación nor
te en algunos locales". 

CONVENIENCIAS DE CLIMATIZACION 
NATURAL Y/O ARTIFICIAL 

Sabemos ya que la ciudad de Guadalajara cuenta con un cli
ma bastante bueno, que tiene una temperatura muy benigna en 
todo el año y que se recomienda el uso de la naturaleza como ele
mento regulador de la temperatura, tanto en interiores como en 
exteriores. 

"Sin embargo, en ciertos casos es potestativo la instalación 
de aire acondicionado, en otros casos, sea en todo el edificio, o 
cuando menos en algunos departamentos, resulta indispensable 
proporcionar por medios artificiales las condicones apmpiadas del 
amb~.ente". 

DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMAS 
DE PROTECCION 

Desagües de aguas pluviales: "Se localizm·án de preferencia 
en los duetos para instalaciones hidráulicas, nunca se instalarán 
en vacíos para elevadores ni en duetos para instalaciones eléctri
cas. Se tendrá cuidado de verificar si se puede verter las aguas 
pluviales al alcantarillado municipal, de no ser así, se localizará 
el lugar o lugares donde se vierta sin producir molestias". 

Desagües de aguas negras: "Al igual que los desagües de 
aguas pluviales, las columnas de ventilación se localizarán en los 
duetos para instalaciones hidráulicas, no se instalarán en los va
cíos de los elevadores ni en los duetos de instalaciones eléctricas. 

Deagües de desechos corrosivos: "Es recomendable construir 
estos desagües con materiales adecuados para su manejo hasta 
un tanque de dilución, neutralización o hasta un lugar en que la 
dilución sea suficiente para no afectar los materiales usados. Se 
localizarán en los duetos para las instalaciones hidráulicas y por 
ningún motivo se instalarán en vacíos de elevadores y duetos de 
instalaciones eléctricas". 
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MATERIALES EMPLEADOS 

Para analizar los materiales empleados en el proyecto, se han 
dividido en dos partes: 

- Materiales utilizados en la obra negra 
- Materiales utilizados para recubrimientos 

En ambos casos, los materiales deberán de ser acordes con los 
extraídos y/o producidos en la región, es decir, que se recomien
da el uso de los materiales .existentes en la ciudad de Guadalaja
ra, y no de otra región o lugar más retirado, con el objeto de mi
nimizar costos, tanto de materiales como del transporte de éstos. 

En el caso de los mateiiales utilizados en la obra negra, se 
emplearán los que más se adapten al sistema constructivo utiliza
do. 

Refiriéndonos a los materiales utilizados para recubrimien
tos, tenemos que por la naturaleza del proyecto, hay que tener 
especial cuidado en estos recubrimientos, ya que variarán según 
las características particulares de cada local. 



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Se dijo anteriormente que los materiales empleados en la 
obra negra dependen en gran parte del sistema constmctivo a uti
lizar. 

Un sistema constructivo, no es más que la combinación y/o 
utilización adecuada de los materiales existentes en la región, 
adaptada adecuadamente al proyecto y tomando en cuenta sus 
caract.erísticas, ya sean generales o de cada local en particular. 

INSTALACIONES NECESARIAS 
A continuacón se hará una lista de las instalaciones que co

múnmente requiere un hospital: 
!.-INSTALACIONES SANITARIAS, 

HIDRAULICAS Y DIVESAS DE PLOMERIA 
l .-Agua potable, fría y caliente. 
2.-Servicio contra incendio. 
3.-Riego de jardines. 
4.-Desagües de agua pluvial. 
5.-Desagües de aguas .negras y su ventilación. 
6.-Desagües de desechos corrosivos. 
7.-Vapor 
8.-Gas combustible. 
9.-0xígeno. 

JO.-Oxido nitroso. 
11.-Aire comprimido. 
12.-Vacío o succión. 

II.-INSTALACIONES ELECTRICAS 
1.-Equipo de acometida y medición de alta tensión. 
2.-Subestación eléctrica. 
3.-Planta de emergencia y servicio ininterrumpido. 
4.-Alurnbrado, fuerza y contactos. 
5.-Intercomunicación. 
6.-Servicio telefónico. 
7.-Localización de personal. 
9.-Televisión. 

10.-Luces de control de tráfico aéreo. 



III.-INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 
1.-Ventilación. 
2.-Refrigeración. 
3.-Calefacción. 
4.-Acondicionamiento de aire. 



CONCl,I JRIONl!R 



MATERIALES Y SISTEMA 
CONSTRUCTIVO RECOMENDABLE 

Refiriéndonos a los materiales empleados en la obra negra. 
podemos utilizar los materiales extraídos y/o producidos en Ja re
gión. A continuación se hará un enlistado de los materiales regio
nales: 

- Tierra vegetal, que al mezclarse con el jal nos da el ado
be, cuyas cualdades son acústicas, aunque un poco en desuso, de
bido a sus grandes dimensiones. 

- El jal, resistente a la compresión, ideal para hacer conglo
merados. 

- La arena amarilla, da al mortero de cal una gran plastici
dad y resistencia, llegando con el tiempo casi a petrficarse, igua
lando su resistencia a la del lad1illo. 

- La arena de río, excelente para morteros de cemento, pu
ra y consistente. 

-Piedra, la hay de diferentes clases, buena para la cimenta
ción por su resistencia y en algunos casos es utilizada para re
cubrimientos en pisos y muros. 

Esta lista se puede complementar con materiales como son 
gravas ele diferentes agregados, cementos y demás materiales 
aglutinantes. 

En el caso de los materiales empleados para recubrimientos. 
es recomendable que éstos sean de fácil limpieza, para evitar en 
ellos la creación ele gérmenes o bacterias que puedan ser nocivas 
para la salud. 

Cabe agregar que según las características particulares de 
cada local, es el recubrimiento que se va a utiliza1-. Hay que to
mar muy en cuenta los locales en los que los usuarios van a per
manecer un determinado tiempo, ya que según el caso, se busca
rán materiales que por su color o textura nos den una sensación 
de 1Tnnquilidad, descanso, etc. 

Para la elección de un sistema constructivo adecuado, ten
dramos que analizar cucladosamente el proyecto, ya que la es
tmctma nos puede resfringi1· en el diseño. 



Ahora bien, el sistema constructivo recomendable sería uno 
que nos permitiera una modulación en el proyecto, pero que en 

lugar de restringimos en éste, nos ayudará en parte a dar una ade
cuada solución arquitectónica, tanto en función como en espacio 
y forma, teniéndose como ejemplo una estructura ortogonal a ba
se de columnas, utilizando muros tapón, dándonos una mayor fle
xibilidad en los espacios. 

Tanto los materiales utilizados en la obra negra como en los 
recubrimientos, los podemos encontrar en abundancia en el mer
cado, en esta ciudad, por lo que se tratará de utilizar lo más ade
cuado o conveniente para el proyecto. 



CONSIDERACIONES SOBRE INSTALACIONES 

!.-INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS 
Y DIVERSAS DE PLOMERIA 

1) Agua potable, fría y caliente. 
El sistema de agua potable ele un hospital está formado por: 

abastecimiento, tratamiento del agua, almacenamiento, equipo de 
bombeo, calentamiento ele agua y redes de distribución. 

El abastecimiento de agua se hace generalmente de la red 
municipal. En caso de no existir, se dispondrá de una fuente de 
abastecimiento propio. Se considera como norma general la do
tación de 1000 litros por día y cama para hospitales con todos los 
servicios, 800 litros para los que no tienen lavandería y 600 litrns 
para Jos que carecen de lavandería y cocina. 

El agua que abastece al hospital debe estar dentro de los lí
mites aceptados por la S.S.A. para considerarla potable. 

Los elementos que producen la dureza del agua son su con
tenido de sales de calcio y magnesio, lo cual se refleja en el ma
yor consumo de jabón y detergentes, manchado de c1istalería e 
instmmental, etc., por lo que se recomienda que no pase de 40 a 
50 Mg/Litrn de Ca Co3. La dureza del agua para las calderas se 
reducirá a valores cercanos o inferiores a 5 Mg/Litrn. En los hos
pitales se recomienda que el agua de consumo se le apique cloro 
para asegmar su pureza bacteriológica. 

Para el almacenamiento del agua, se requieren dos depósitos: 
uno para el agua no tratada (cruda) y otro para el agua tratada. 
En el primer caso, se usará el agua para los servicios de protec
ción contra incendios, y en el segundo caso se utilizará para el 
consumo interno del hospital. 

Para distribuir el agua en todo el hospital, es necesario que 
ésta tenga presión. Esta presión se puede da1· de dos maneras: 
bombear el agua a un tanque alto sobre el edificio y distribuirla 
por gravedad o mediante un equipo de bombeo que inyecte el 
agua a una red cerrada. Se escogerá el sistema que más convenga 
al proyecto. 



El calentamiento de agua será con vapor, puesto que gene
ralmente es necesario éste en el hospital Para el almacenamien
to de agua caliente se consideran 20 litros por cama, de agua a 
55ºC para uso de baños y usos generales y 26 litros por cama, de 
agua a 82ºC para la cocina y lavande1ia. 

Es conveniente que las redes de distribución de agua se lo
calicen en trincheras, duetos verticales o plafones, y que sean ac
cesibles para su revisión y trabajo de mantenimiento. 

2) Servicio contra incendio. 
El agua que se utilizará para el servicio contra inc.endio será 

tomada del depósito de gua sin tratar. Para este servicio se ten
drá un almacén único de agua, que no será menor de 10500 litros. 
Se utilizarán bombas que operarán automáticamente al abrirse 
cualquier válvula de la manguera. 

3) Riego de jardines. 
El riego de los jardines se puede hacer mediante mangueras 

o sistemas fijos de aspersión. Es recomendable el segundo, ya que 
se obtiene mejor distribución de agua y menor consumo de ella. 
El agua de riego será tomada del depósito de agua sin tratar. 

El criterio a seguir para la capacidad de almacenamiento es 
el siguiente: 5 Lts/m2 'de área verde y 2 Lts/m2 de área pavimen
tada. 

4) Desagües de agua pluvial. 
Los bajantes de aguas pluviales se localizarán preferentemen

te en los duetos para instalaciones hidráulicas, y nunca en vacíos 
para elevadores ni duetos para instalaciones eléctricas. La pen
diente mínima en tuberías horizontales dentro del edificio será 
del l '/'0 • Hay que verificar si se pueden verter las aguas pluviales 
al alcantarillado municipal, o sea, si éste es de uso combinado o 
separado, de no serlo, se buscará el lugar adecuado donde se vier
tan sin producir molestias. 

5) Desagües de aguas negras. 
Los bajantes de aguas negras se localizarán preferentemente 

en los duetos para instalaciones hidráulicas, y nunca en vacíos 
para elevadores ni duetos para instalaciones eléctricas. La pen
diente mínima en tuberías horizontales dentro del edificio será del 



2%, y serán lo más cortas posible. Nunca se instalarán tuberías 
de desagües en los plafones de quirófanos. Se colocarán coladeras 
en los baños, cuartos de aseo, sépticos, etc., y no se colocarán co
laderas aunque exsitan muebles sanitarios en cuartos de enfermos. 
consultorios, quirófanos, etc., debido a las condiciones de higiene. 

G) Desagüe de desechos corrosivos. 
Debido a que en los laboratorios se usan substancias corrosi

vas, es recomendable construir desagües especiales con materia
les adecuados para su manejo hasta un tanque de dilución o neu
trnlizador, para de ahí mandarlas al colector municipal. Los ba
jantes para estos desagües se localizarán en duetos para instala
ción hidráulica, y nunca en vacíos de elevadores y duetos de ins
talaciones eléctricas. Nunca se instalarán estos desagües en pla
fones de quirófanos. 

7) Vapor. 
Para la producción de vapor se utilizarán por lo menos dos 

calderas o generadores de vapor. Las tuberías que distribuyen el 
vapor, así como su retorno, se alojarán en trincheras o duetos 
para instalaciones hidráulicas, y nunca en vacíos de elevadores, 
duetos de instalaciones eléctricas y plafones de quirófanos. 

8) Gas combustible. 
El gas combustible se utilizará en la cocina, laboratorio, inci

nerador, etc. Puede ser natural o L.P. (licuado de petróleo). En 
el primer caso, es necesario obtener informacón relativa a la pro
ti!cción que se dará al medidor, según la compañía que lo sumi
n~stre. En el caso de usar gas L.P., el tanque de almacenamiento 
se localizará en un lugar ventilado, de preferencia en una azotea 
y protegido de daños mecánicos. Las tuberías que conducen los 
dos tipos de gas se instalarán en el interior o en duetos bien ven
t!laclos al exterior, y nunca en sótanos. 

9) Oxígeno. 
. Existen tres fo1mas de suministrar oxígeno a un hospital: por 

cilindro, de fácil manejo; en baterías de cilindros, dispuestas en 
un lugar fijo del hospital y en depósito estacionario, de fabrica
ción especial, el cual es llenado por un carro-tanque. Para el su
nlinistro de oxígeno se requiere una red de tuberías en el edifi
cio, la cual tiene su origen en el lugar de depósito o central de 



oxígeno y sus terminales en los lugares en que se necesitan to
mas de oxígeno para los pacientes. Las tubetias que fo1man la 
red de dstribución, en sentido vertical es conveniente empotrar
las en muros o alojarlas en duetos, y en sentido horizontal se re
comienda disponerlas en el plafón y los entrepisos estructurales. 

Por seguridad, las tuberías de oxígeno no estarán inmediatas 
a línea de energía eléctrica o tuberías de gases o líquidos com
bustibles. Cada ramal de alimentación hacia los locales que re
quieran oxígeno, tendran una válvula de seccionamiento en un lu
gar accesible al personal autorizado a manejarla, la cual será cla
ramente identificable por nombre o color. Se tiene como regla ge
neral que en tocios los l_ugares en que se requiere toma ele oxígeno, 
es necesario el empleo de aire comprimido o succión. A continua
ción se dará una guía para el suministro de oxígeno en locales 
que lo requieren: 

- Unidades de hospitalización: 
En medicina general, cirugía general y gineco-obstetricia, 

25'J'0 del número de camas en cuartos semicolectivos. En pedia
tría, 50% del número de camas en cuartos semicolectvos. En to
das las unidades, 100°/0 de los cuartos de aislamiento. En los cu
neros, 25% del número de cunas. En los locales ele prematuros, 
100% de cunas y bacinetas. 

-Urgencias: 
En la sección de adultos, el 100% del número de camas. En 

la sección de niños, el 100% ele lugares. 
-Sala de recuperación post-operatoria y post-parto: 
El número de tomas será el 100% del número de las camas. 
-Sala de operaciones: 
Una de oxígeno y dos de succión por cama. 

-Sala de expulsión: 
Dos de oxígeno y dos de succión por sala. 

-Laboratorios: 
Una toma por flamómetro. 

-Salas radiográficas: 
Una toma por sala. 



La altura de las salidas de oxígeno en los cuartos para en
fe1mos será de 1.45m sobre el piso. Para determinar el consumo, 
se tiene que el gasto de oxígeno en los cuartos de enfermos es de 
4 Lts!Minuto/Salida y en algunos casos 6 Lts!Minuto'Salida. 

10) Oxido nitroso. 
El éxido nitroso es un gas que se emplea en los hospitales 

como anestésico en operaciones quirúrgicas, en combinación con 
otros anestésicos. No ofrece riesgos de explosión en los quirófa
ns. Las plantas que producen óxido nitroso lo suministran al hos
pital en estado líquido, complimido en cilndros de 40 Kg. 

Para su instalación, se deben tomar las mismas consideracio
nes hechas para la instalación de oxígeno. 

11) Aire comprimido. 
El aire comprimido se emplea en hospitales para accionar 

motores neumáticos quirúrgicos, aparatos de respiración artifi
cial, aparatos de succión y en los laboratorios para accionar cen
trífugas, incubadoras, etc. 

El aire comprimido se obtiene mediante compresores de ém
bolo accionados eléctricamente. Este equipo va conectado a un 
tanque que sirve como depósito, dentro del cual el aire fluctúa de 
presión durante el consumo y llenado. El aire comprimido debe 
ser limpio, seco y libre de aceite, por lo que el equipo de com
presión está dotado de un sistema de purificación, secado y en
friamiento de aire. 

12) Vacío o succión. 
Este tipo de instalación se utiliza en los laboratorios y en 

Ja atención médica, en Jos que frecuentemente se emplean apara
tos de succión de flemas y de diversas secreciones orgánicas. Se 
recomienda no disponer instalac'.ones ele succión sino por medio 
de un inyector accesorio que provoca la succión. 

II.-INSTALACIONES ELECTRICAS 

1) Equipo de acometida y medición de alta tensión. 

Es más recomendable desde todos los pu_ntos de vista que 
Ja alimentación de energía eléctrica o acometida sea en alta ten-



són: a 23000 volts, en la ciudad ele Guaclalajara. El equipo ele me
dición está integrado en la subestación, la cual puede estar en la 
casa ele máquinas. 

2) Subestación eléctrica. 
La subestación eléctrica tiene como objetivo bajar la tensión 

tan elevada que proviene de las plantas generadoras a través de 
las líneas de transmisión. La ubicación ideal de una subestación 
eléctrica es en el centro de carga (consumo), respecto a las áreas 
a que da servicio, lo cual representa el óptimo aprovechamiento 
técnico-económico de las instalaciones. La subestación tendrá ac
ceso a un patio de servicio, en el cual es pueda maniobrar equipo 
pesado. Se le debe dar adecuada protección contra el agua plu
vial. 

3) Planta de emergencia y servicio ininterrumpido. 
Al ocurrir una interrupción de corriente eléchica, la planta 

de emergencia debe entrar inmediatamente en accióIJ en fmma 
automática, no debiendo exceder este lapso de tiempo los 9 se
gundos. Las plantas de emergencia deberán estar situadas en lo
cales contiguos a las subestaciones eléctricas, separados por mu
ro resistentes al fuego. A continuación se hará una lista de los 
servicios conectados a la planta de emergencia: 

- Circulaciones y salidas del edificio. 
- Transportes 
- Intercomunicación. 
- Sistemas de alarmas. 
- Señales y funcionamiento de equipos. 
- Quirófanos. 
- Refrigeradores. 
- Casa de máquinas. 
- Relojes marcadores. 
- Salas ele atención de enfermos. 
- Lugares de trabajo de las estaciones de 

enfe1meras. 
- Aprovisionamiento. 

4) Alumbrado, fuerza y contactos. 
La corriente eléctrica se distribuye desde la subestación has

ta los diversos puntos de salidas, por medio de tableros ubicados 



en las diferentes plantas del edificio. "Un tablero recibe de la 
subestación cables de alimentación en baja tensión y dstribuye la 
corriente de canalizaciones correspondientes a los diversos circui
tos que parten de él, en forma ramíficada, hasta los lugares de 
saEda". Generalmente, el área de influencia de un tablero se con
sidera que abarca un cuadrado de 25m de lado, estando en el cen
tro el tablero. "La planta de un edificio cuyas dimensiones exce
den de 25 m tendrá dos o más lugares separados en los que exis
tan tableros". Los duetos y trincheras para las líneas eléctricas 
serán de muros impermeables y resistentes al fuego. Los duetos 
deberán ser registrables, para permitir su mantenimiento y mo
dificaciones. 

5) Intercomunicación. 
"Los servicios de intercomunicación sonora, son s;stemas au

xiliares de comunicación indispensables para la operación de una 
unidad; estos servicios pueden dividirse en dos partes": 

- "Servicio de intercomunicación del personal, por ejemplo 
entre médico-enfermera, paciente-enfermera, entre ejecutivos, en
tre diferentes dependencias, etc." 

- "El siguiente sistema consiste en el empleo de altavoces 
para llamar al personal o para localización de personas". 

"Este sistema es sumamente útil y rápido, pero requ!ere un 
centro de operaciones al cual se concentran las llamadas en fos 
unidades hospitalarias; deb!! realizarse un estudio a fondo para 
determinar en qué áreas es conveniente el empleo de este sis
tema, ya que por sus caractrísticas puede volverse inconvenien
te para los pacientes si no se tiene cuidado en este aspecto". 

6) Servicio telefónico. 
El se1vicio telefónico en los hospitales es utilizado para co

municación con el exterior y en el interior para la comunicación 
entre los diversos departamentos. Cuando existe una red inte1·
na, es necesario un conmutador atendido por una telefonista, con 
buenas condiciones de ventilación y temperatura, y se1vicio sani
tario. 

7) Localización de personal. 
"En los hospitales con frecuenca se presenta la necesidad de 

localizar a un trabajador, médico o cualquier rango, del cual se 



desconoce el sitio en que se halle". Para esto existen tres siste
mas: luminoso, de sonido y de localizacón instantánea. "En cual
quiera de los tres sistemas cuando el trabajador advierte que se 
solicita su persencia, se comunica por el teléfono más próximo 
con la operadora del conmutador o estación central para recibil' 
de ella las indicaciones necesarias". El sistema que se usa actual
mente es el de sonido. 

8) Sonido. 
Las funciones del sonido en un hospital suelen ser varias: 

proporcionar a los pacientes externos o internos información o 
avisos relacionados con los se1vicios que presta el hospital o sim
plemente para música de fondo que sirva como distracción y des
canso a los mismos pacientes. Su localización será junto al con
mutador. 

9) Televisión. 
"En relación con las actividades docentes del hospital es po

sible que se tenga un circuito cerrado que pe1mita obse1var en 
los aparatos 1·eceptores ubicados en las aulas, la transmisión de in
te1venciones quirúrgicas u otras actividades médicas importantes 
para un público de estudiantes y profesionales. 

En todo caso se requiere considerar la instalación de televiso
res en las salas de día de las unidades de hospitalización y pre
ver la posibilidad de que se extienda el uso de los aparatos a los 
cuartos de enfermos y a las salas de espera. 

10) Luces de obstrucción de navegación aérea. 
Por reglamento de seguridad para la avición, los edificios cu

ya altura lo requiera, tendrán una instalación de luces de obstruc
ción de color rojo, de brillantez adecuada, en los puntos que de
limitan las partes más altas. 

III.-INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

1) Ventilación. 

"Se entiende por ventilación la renovación del aire contenido 
en los locales mediante sistemas mecánicos que provocan un mo
v'miento de entrada del aire exterior que debe ser suficientemen
t2 limpio y salida del aire usado o vaciado hacia afuera". 



2) Refrigeración. 
"Los sistemas para producir solamente refrigeración o en

friamiento son de uso local en casos particulares del hospital co
mo por ejemplo: las cámaras rehigeradas pam alimentos o para 
fines de laboratorio, en cuyos casos los equipos se colocan en es
pacios inmediatos a dichas cámaras". 

3) Calefacción. 
"Los sistemas de calefacción difieren de los de aire acondi

conado en. que solamente produc;en elevación de temperatura en 
el aire ambiente de los locales en que se instalan, sin producir el 
grado de humedad adecuado ni, directamente, la renovación o 
ventilación". 

4) Acondicionamiento de aire. 
"Los sistemas de acondicionamiento de aire tienen por fina

lidad que el aire que se respire en los locales tenga las óptimas 
condiciones de limpieza, temperatura y humedad relativa para 
la comodidad y salud del ser humano. En ciertos casos el control 
de dichas condiciones puede requerirse también para la realiza
ción adecuada de un proceso biológico o de funcionamiento físi
co". 



COSTO APROXIMADO POR M' 

Costo aproximado por M' = $85,000.00 

Costo por M' 
$85,000.000 

Superficie construida 
3,050.00 M' 

Costo de la obrn 
$ 259'750,000.00 

Tabla de porcentajes de partidas en el presupuesto. 
Partida % Materiales % M.deO. 'Jo Respecto al totcll Importe 

Preliminares 5 95 0.85 $ 2'203,625.00 
Cimentación 68 32 11.93 $ 30'928,525.00 
Estructura 64 36 34.49 $ 89' 415,325.00 
Albañile1ia 58 42 19.13 $ 49'594;525.00 
Instalaciones 72 28 17.21 $ 44'616,925.00 
Acabados 70 30 15.67 $ 40'624,475.00 
Limpieza 2 98 0.72 $ 1'866,600.00 

$259'250,000.00 



REQUISITOS LEGALES TOMADOS DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

Art. 118.-"Es obligatmio en los edificios destinados a habi
tación, el dejar ciertas superfices libres o patios, destinados a pro
porcionar luz y ventilación, a partir del nivel en que se deswan
ten los pisos, sin qu dichas superficies puedan ser cubiertas con 
volados, pasillos, col'l'edores o escaleras. Los patios que sirvan a 
piezas habitables ( dmmitorios, salas y comedores), tendrán las 
siguientes dimensiones mínimas con relación a la altura de los 
rnurm que los limiten": 

4m 
Bm 
12m 

Dimensión mínima 
del patio: 

8.50m 
3.25m 
4.00m 

"En caso de alturas mayores la dimensión mínima del patio 
nunca será inferior a un tercio de la altura total del paramento de 
los muros". 

Art. 119.-"La dimensión mínima de una peza habitable será 
de 2.60m y su altura no podrá ser inferior a 2.30 m". 

Art. 123.-"El ancho de pasillos o col'l'edores nunca será me
nor de l.20m y cuando haya barandales éstos deberán tener una 
altura mínima de 0.90 m". 

Art. 130.-"Las escaleras de edificios de comercio y oficinas 
tendrán una anchura de 1.20m y una máxima de 2.40m; la huella 
un mínimo de 0.28m y los peraltes máximo de 0.18m. Cada es
calera no podrá dar servicio a más de 1400m2 de planta y ssu 
anchuras variarán en la siguiente forma": 

Hasta 700 m2 

De 700 a 1050m' 
De 1050 a 1400 m2 

1.20m 
1.BOm 
2.40m 

"Las dimensiones de las salas generales para enfe1mos, se 
calcularán en la misma fmma que las de dmmitorios en edificios 
para la educación": 



Art. 138.-"Los dormitorios de los edificios escolares deben 
tener una capacidad calculada a razón de 10m3 por cama como 
mínimo y estarán dotados de ventanas con una área total mínima 
equivalente a 1/5 de la superficie de piso, en las cuales deberá 
abri.rse cuando menos el equivalente a 1/15 del área del dormi
torio". 

"Será indispensable que el edificio cuente con planta eléctri
ca de emergencia con la capacidad requerida". 

"Sólo se autorizará que en un edificio ya construido se des
tine a servicios de hospital, cuando se llenen todos los requisitos 
de que habla este capítulo y las demás disposiciones aplicabes al 
caso". 

Art. 150.-"Los hospitales que se construyan deberán suje
tarse a las disposiciones que rigen sobre la mate1ia y además a las 
siguientes: Las dimensiones mínimas de los cuartos para enfer
mos, corredores y patios, se sujetarán a lo dispuesto en el capí
tulo de habitaciones y las escaleras, a las disposciones del capítu
lo para comercios y oficinas". 



REQUISITOS 
FUNCIONALES 



ANALISIS DE ACTIVIDADES 

SERVICIOS INTERMEDIOS 

USUARIOS 
Paciente 
empleado 

Enfermera 
empleado 
Paciente 
Doctor 
Enfe1mera 
Paciente 
Doctor 
Enfe1mera 

Enfe1mera 
Empleado 
Empleado 

Empleado 
Enfe1mera 
Director general 
Administrador 
Jefa de enfe1meras 
Paciente 
E'.Tlnl~~do 

Paciente 

Paciente 
Doctor 
Enfermera 
Empleado 

ACTIVIDADES 
Infmmación general 
Apertura de expedientes clínicos 
Solicitud de consulta 
Pagos 
Fmmación, guarda y manejo de 
los expedientes clínicos 
Toma, recepción, distribución y 
estudio de muestras 

Toma de radiografías 
Revelado 
Interpretación de clitelio 
Diagnóstico 
Recibo, esterilización, llenado y 
entrega de biberones 
Recibo, casificación, lavado, 
planchado, almacenamiento y 
entrega de ropa 
Preparación de alimentos 
Recepción de alimentos 
Control general del hospital 

Compra de medicamentos 

Orar 

Comer 

LOCALES 
Recepción 

Archivo clínico 

Laboratorio 

Radiodiagnóstico 

Laboratorio de leches 

Lavandería 

Cocina 

Administración 

Faimacia 

Capilla 

Cafeteria 



CONSULTA EXTERNA 

USUARIOS ACTIVIDADES 

Paciente Esperar turno para consulta 
Paciente Informar al paciente su turno 
Empleado de consulta 
Paciente Atención de la secuela nmmal del 
Doctor embarazo y padecimientos de los 
Enfe1mera órganos genitales femeninos 
Paciente Atención pediáhica a pacientes de 
Doctor dos días de nacidos hasta los 16 
Enfe1mera años de edad. 
Pacientes Necesidades fisiológicas 
Empleado Necesidade_s fisiológicas 
Empleado Preparación de equipo de limpieza 
Enfeimera Manejo de expedientes clínicos. 

Trabajo de enfermeras. 

UNIDAD DE HOSPITALIZACION 

OBSTETRICIA 

Empleado 

Paciente 
Doctor 
Enfermera 
Pacientes 
Doctor 

Manejo de expedientes 
clínicos 
Contrnl 
Examen, preparac10n y aseo del 
paciente. 
Aplicación de anestesia o bloqueos 
Necesidades fisiológicas 
Aseo de manos antes del parto 
o cirugía 

LOCALES 

Sala de espera 
Puesto de control 

Consultmio de gineco-obstetricia 

Consultorio de pediatría 

Sanitarios públicos 
Sanitarios personal 
Cuarto de aseo 
Trabajo de enfermeras 

Control 

Cuarto de examen, preparación 
y labor 

Sanitario pacientes 
Lavabo obstetras 



USUARIOS 

Paciente 
Doctor 
Enfermera 
Enfeimera 

Enfermera 

Doctor 
Enfermera 

Paciente 
Doctor 
Enfe1mera 
Enfe1mera 
Empleado 

PEDIATRIA 
Paciente 
Doctor 
Enfermera 
Empleado 
Paciente 
Doctor 
Enfermera 
Empleado 

Paciente 
Enfermera 
Enfermera 
Paciente 
Paciente 
Enfeimera 

ACTIVIDADES 
Dar a luz 
Atención del parto 

Almacenamiento de equipo y 
material gineco-obstetra 
Lavado de cómodos y depósito 
de ropa sucia 

Necesidades fisiológicas 
Cambio de ropa 
Descanso 
Recuperación posterior al parto. 
Vigilar al paciente 

Esterilización y almacenamiento 
del instrumental quilúrgico 

Tratamiento, cuidado y cura de 
pacientes lactantes a escolares 

Tratamento, cuidado y cura de 
pacientes lactantes y prematuros 

Manejo de expedientes clínicos. 
Control e información 
Trabajo de enfe1meras 

Juga1· 
Necesidades fisiológicas 
Lavado de cómodos y depósito 
de ropa sucia. 

LOCALES 
Sala de expulsión 

Mat~rial y equipo 

Cuarto séptico 

Descanso médicos 

Recuperación post-partum 

C.E.Y.E. 

Sección de lactantes, pre-escolares 
y escolares 

Sección de neonatología y 
prematuros 

Estación de enfermeras 

Trabajo de enfermeras 

Cuarto de juegos 
Sanitario público 
Cuarto séptico 



USUARIOS 

Doctor 
Enfe1mera 
Enfermera 
Paciente 

CIRUGIA 

Paciente 
Doctor 
Enfermera 
Doctor 
Enfetmera 
Doctor 
Enfermera 

Doctor 
Enfermera 
Doctor 
Enfermera 
Empleado 
Enfermera 
Empleado 
Paciente 
Doctor 
Enfermera 

HOSPITALIZACION 

Paciente 
Doctor 
Enfermera 
Empleado 

ACTIVIDADES 

Necesidades fisiológicas 

Guardar utilería y ropería. 
Necesidades fisiológicas 

Intervenciones quirúrgicas 

Cambio de ropa, necesidades 
fisiológicas y descanso 
Aseo de manos antes de cimgía 
Lavado de cómodos y depósito 
de ropa sucia 
Almacenamiento de material 
y equipo quirúrgico 
Control y p1·eparación de la 
anestesia 
Manejo de expedientes clínicos 
Esterilización y almacenamiento 
del instl'umental quirúrgico 
Recuperacón posterior a la 
operación 
Vigilar al paciente 

Atención y cuidado del paciente 

LOCALES 

Sanitario enfeimeras 

Utilería 
Sanitai·ios para pacientes 

Qufrófano 

Descanso médicos 

Lavabo de cimjanos 
Cuarto séptico 

Material y equipo 

Taller anestesia 

Control 
e.E.Y.E. 

Recuperación post-operatoria 

Cuartos semi-colectivos 
e individuales 



USUARIOS 

Doctor 
Enfe1mera 
Enfe1mera 
Paciente 

CIRUGIA 

Paciente 
Doctor 
Enfe1mera 
Doctor 
Enfeimera 
Doctor 
Enfe1mera 

Doctor 
Enfeimera 
Doctor 
Enfe1mera 
Empleado 
Enfe1mera 
Empleado 
Paciente 
Doctor 
Enfe1mera 

HOSPITALIZACION 

Paciente 
Doctor 
Enfermera 
Empleado 

ACTIVIDADES 

Necesidades fisiológicas 

Guardar utileda y ropería. 
Necesidades fisiológicas 

Intervenciones quirúrgicas 

Cambio de ropa, necesidades 
fisiológicas y descanso 
Aseo de manos antes de cirugía 
Lavado de cómodos y depósito 
de ropa sucia 
Almacenamiento de material 
y equipo quhúrgico 
Control y preparación de la 
anestesia 
Manejo de expedientes clínicos 
Esterilización y almacenamiento 
del instmmental quirúrgico 
Recuperacón posterior a la 
operación 
Vigilar al paciente 

Atención y cuidado del paciente 

LOCALES 

Sanitario enfe1meras 

Utileiia 
Sanitarios para pacientes 

Quirófano 

Descanso médicos 

Lavabo de cirujanos 
Cuarto séptico 

Material y equipo 

Taller anestesia 

Control 
e.E.Y.E. 

Recuperación post-operatoria 

Cuartos semi-colectivos 
e individuales 



USUARIOS 
Paciente 
Enfermera 

Enfermera 
Pacientes 
Enfermera 

Paciente 
Doctor 
Enfe1mera 

URGENCIAS 
Paciente 

Empleado 

Paciente 
Doctor 
Enfermera 
Paciente 
Doctor 
Enfermera 

ACTIVIDADES 

Manejo de expedientes clínicos. 
Control. 
Necesidades fisiológicas. 
Necesidades fisiológicas. 
Trabajo de enfermeras 
Cuidado del recién nacido 

Esperar tumo para atención 

Control de pacientes a urgencias 
y hospitalización 
Atención a pacientes de 
emergencia 

Rehidratación de niños. 

SERVICIOS GENERALES 

Empleado Manejo, control y mantenimiento 
del equipo y maquinaria que 
integra a la casa de máquinas 

Enfermera Necesidades fisiológicas y aseo 
Empleado 
Empleado Almacén de mobiliario y equpo 

Empleado Almacén de tanques de oxígeno y 
óxido nitroso 

Empleado Separación e incineración de 
basura. 

LOCALES 

Estación de enfeimeras 

Sanitario de enfe1meras 
Sanita1io público 

Trabajo de. enfermeras 
Cunero 

Sala espera 

Contml 

Cubículos atención 

Venoclisis 

Cuarto de máquinas 

Baños personal 

Bodega 
Depósito de oxígeno y 
óxido nitroso 

Incinerador y basura 



SERVICIOS INTERME@fil 



1 
SERVICIOS INTERMEDIOS 

R!CEPCION 
ARCHIVO CLINICO 
l"ARMACIA 
CAPILLA 
LABORATORIO 
RADIOLOllA 
LAIORATORIO LECHES 
COCINA 
CAl'!TDIA 
LAVANDIRIA 
ADMWll'TIW:ION 

CONIULTA EXTERNA 

SALA ERRA 
PUESTO CONTROL 
C. llNECO·ClemTRICIA 
C. PIDIATRIA 
SANITARIOS PUILICOS 
SANITARIOS l'!MONAL 
CUARTO AllO 

1 UNIDAD HOll'ITALIZACION 

l'IDIATRIA 

LAC..l'RE·!SC. Y ESCOLARES 
NIO. Y l'RIMATUROS 
DTACION INl'IMllRAS 
TRAU.10 ENl'tRMERAS 
CUARTO olUIGOS 
SAJITAltlO l'UIUCO 
SANITAltlO ENl"ERM!RAS 
SANITARIOS MCIENT!S 

1 CUAR10 SIPTICO 
:UTILERIA 

DIAGRAMA DE RELACIONES 
11 SERVICIOS 11~~ 1 

UNIDAD HOSPITALIZACION I~ INTEMl!DIOS PEDIATRIA OBSTETRICIA CIRUGIA HOSPtT. URG. l ORALES. 
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1 
UNIDAD HO.-i"TALIZACION 

1 

SERVICIOS CONSULTA ¡ 1 UNIDAD HOSPITALIZACION íSERY.I 
INTERMSNnS EXTERNA 1 PEDIATRIA OISTETRICIA CllUGIA HOSPIT. URG. ~ 

OISTETRICIA 
CONTROL 
EX..PREP. Y LAIOR 
SANITARIO PACIENTES 
SALA EXPULSION 
MATERIAL Y EQUIPO 
CUARTO SEPTICO 
LAVABO OBSTETRAS 
DESCANSO MEDICO! 
REC~. POST-PARTUM 
C.E.Y.E. 

-- ~íriiif"iii!!! 1 ~ 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 1 : 1 i ' 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 • : • 1 i 1 1 1 1 1 1 • ! • •I 
1 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 ' 1 1 i 1 ' 1 1 1 1 1 1 ..... ! i 1 - 1 1, 1 1 .... 1 1 , ... 1 •l•I ' 1 
1 1 1 1 1 1 i I i 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 i 1 l•I ! 1 l. i 1 I • :. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l[ffi. 1 f-H'-¡H-1--l 

, , , 1 • 1 1 , , , , ! 11 1 ! , , , 1 ., • , • , 1 1 .1 ¡ 1 1 1 , 1 ¡1 1 1 !--+--<~--;-¡ 
i ¡ ! 1 i : 1 1 1 ¡ 1 1 : 1 11 : 1 1 • i 11 LLL i 1 1 •1 1 111 1 1 1 1 ; 1 1 1 i r 1 r ...,__,...._._.--+-< 
11!' i',:111: 1 ::1 ill!I 11 !i 111111 !l111il 1 ill!1 1 11' 

1 ! 1'11il!11·!111i:11 ! 1 ! l... i 1.' i 1111 1 !!'1111111 1 ¡ 
1 1 1 1 1 1 1 ! i i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 I • i 1 , ! 1 1 1 1 i i · 1 1 1 I l•I 1 , 1 H-<-+---o-1 

11 1111 1 11 i 11 1 ! ! 1 11 • ¡ ! 1111 1•1 11: i: 1 ..... 111 ... 1 
1 1 1 1 1 1 11 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 • : 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ::~~::::::::: 

CIRUGIA 

C.E.Y.E. 
CONTROL 
TALLER ANESTESIA 
MATERIAL Y EQUIPO 
QUIRO,ANO 
CUARTO Sll'TICO 
LMAIO CIRUJANOS 
DESCANSO MEDICOI 
RECU,., "01T•OHRATORIA 

HOSPITALIZACION 
1 CTO. Sl!Ml•COLECTIYO 
l CTO. INDIVIDUAL 
! SANITARIO PUILICO 
EST. EN,ERMl!RAI 
SANITARIO EN,ERMERAS 
TIWIA.IO E"'°MERAS 
CUNERO 

.'l·!11.:·'. .. >-+-++-+-<-~---; ,_.._,____,_____, f-'-~-'-.,--\-'--\-'--i '-J--,-.,--.--'--t 1--,....,-r-,....,-+---! .:.-1.1-' .. 1 1 

_,____... 1 1 1 
,__._...__._-'-+_.__,_____._,_, 1--'-'-'-'-i--~ f--'--'--H--1-+"' -'--'----·---, --i--'--''--1- llfl!l-llflll..,. 

_.__._..L...J 
URIENCIAI 

SALA ESPERA 
ICONTROL 
CUllCULOI ATENCION . . VENOCLlllS 



INCINERADOR Y BASURA .. CTO. MAOllNAS 
DEP. OXIGENO 
DlP. OXIDO NITROSO 
IAICOS PERSONAL 

i 
¡ 
! 
! 
1 

RELACION: 

11 MUCHA 

i:::;;;¡ji REGULAR 

[!]POCA 



CLAVE PARA EL DIAGRAMA DE RELACIONES 

SERVICIOS INTERMEDIOS 
!.-Recepción 
2.-Archivo clínico 
3.-Frumacia 
4.-Capilla 
5.-Laboratorio 
6.-Radiología 
7.-Laboratorio leches 
8.-Cocina 
9.-Cafetería 

10.-Lavandería 
11.-Adminlstración 

COSULTA EXTERNA: 
12.-Sala espera 
13.-Puesto control 
14.-C. gineco-obstetricia 
15.-C. pediatiia 
16.-Sanitarios públicos 
17.-Sanitarios personal 
18.-Cuarto aseo 
19.-Trabajo enfermeras 

UNIDAD HOSPITALIZACION 
Pediatiia 

20.-Lactantes, pre-escolares y escolares 
21.-Neonatología y prematuros 
22.-Estación enfe1meras 
23.-Trabajo enfe1meras 
24.-Cuarto juegos 
25.-Sanitario público 
26.-Sanitario enfeimeras 
27.-Sanitarios pacientes 
28.-Cuarto séptico 
29.-Utilería 

Obstetricia 
30.-Control 
31.-Examen, prepamc:ón y labor 



32.-Sanitario pacientes 
34.-Matel'ial y equipo 
35.-Cuarto séptico 
36.-Lavabo obstetras 
37.-Descanso médicos 
38.-Recuperación post-partum 
39.-C.E.Y.E. 

Cirugía 
40.-Control 
41.-Taller anestesia 
42.-Material y equipo 
-'13.-Quirófano 
44.-Cuarto séptico 
45.-Lavabo cirnjanos 
46.-Descanso médicos 
47.-Recuperación post-operatoria 

Ho,;pitalización 
48.-Cto. semi-coledivo 
49.-Cto. individual 
SO.-Sanitario público 
51.-Estación enfermeras 
52.-Sanitario enfermeras 
53.-Trnlmjo enfermeras 
54.-Cunero 

Urgencas 
55.-Sala espera 
56.-Control 
57.-Cubículos atención 
58.-Venoclisis 

SERVICIOS GENERALES 
59.-Baños personal 
60.-Bodega 
61.-Incinerador y basura 
62.-Cto. máquinas 
63.-Dep. oxígeno 
GtL-Dep. óxido-nitroso 



• 4 

DIAGRAMA DE FLUJOS 

======'=='=~~~ SERVICIOS c:::=;:::=;-i ·---------------' . -- GENERALES !IE!ii~ 
1 --~~~~~ 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~~-· 1 
LAB. LECHES 

~-__ P_E_D-IA-TR_l_A~:=t:=~ Fr~~ CAFETERI A~-'------' 

1 OBSTETRICIA RADIOLOGIA~~ 
1 

,..;111-r--J CIRUGIA ~L9!!1 ....--... LABORATORIO....__,.___, 

t..::=::::;=:=::J CAPILLA 

URGENCIAS §§§T-1l.:::::~:::=i FARMACIA_ .. 

1 
1 

CONSULTA 
EXTERNA 

ADMINISTRACION 
--• ·-· INTENSO 

ARCHIVO CLINICO 

RECEPCION ---

E----1 REGULAR 

.___ __ I POCO 



. 
REQUISITOS P ARTICULA
RES DE LOS LOCALES 
DEL SISTEMA 



.. 

PATRONEE DE DISEÑO 



PATRONES DE DISEtíl'O 

Este punto consta de lo siguiente: un antecedente de los lo
cales (planta, corte, etc. y fotografía), escala gráfica y una tabla 
para definir sus áreas en algunos casos. Se complementará con 
un enlistado del mobiliario, anexándose una guía mecánica para 
su instalación. 



RECEPCION Y ARCHIVO CLINICO. 

=_J=--1 _·L_f _ ___.. 

. ---. ----. --:--,---¡--i 

ARCHIVO CLINICO 

RECEPCtON 
~ -z 

'º L_4 

o 
u 

1 
¡ 

.J 

PLANTA BAJA 

==--=---~ MTS. 

l.-Mos1rador de dos alturas con c.ljonera 'f papelera. 2.
B.:inco. 3.-facrilorio. J.-Silla giratoria. 5.-Archhiero. 6.
Silla de! espera. 7.-Archivero gvardil visible. 8.-Mcsa de Ira· 
bajo de 1n1pedientcs. 9.-Apararo de microfilms. 10.-ArchiYo 
de microfilms. 11.-C;isitlcro p;ua distribución de e.'lpedientes . 



90 

rn rn 
i rn 

i MACfil 

tB w 
p u 

75 m m 
1 

1 

D 

FARMACIA. 

10 
-·-f='!: 

,_J 
RECIBO i) E 
MEDICINAS \¡ 
GUARDA DE 
ENVASES 

1 1 

1 1 ¡ 9 ! 

LECHES 

RESPONSABLE 

,-/ ~ 
'2! 

~ --

1. 
1 

.(l======ll o .5 r --= 

1 - .•,\oslrador con cajones '/ enlrepaños. 2.-Silla .:illa. 3,
Anaqud de QQ ;o; 45 ¡i; 210 metros. 4.-Q'cfrigerador, 5.-Es· 
enrono, 6.-Silla gi1aiori.t. 7.-Archivero. S.-Cómoda con 
guürda de seguridad. 9.-C.ijas de leche en polvo. 10.-Mesa 
de trabajo con fregadero. 



LABORATORIO. 

!.-Mesa de recepción de 1.00 m. 2.-Puerla holandesa con 
repisa. J,-Archh1ero de 2 g.iveras. 4.-Mesa gineco16gica 
de rom<l de muestras. 5.-Cómoda auidliar. 6.-Repisa abati· 
ble. 7.-Si/lón girdtorio. 8.-Refrigerador de Bi!nco de S.:ingre. 
9.-Mesas tipo l·A y l·B. 10.-Mesa tipo 2-A. 11.-Esruia. 
12.-Horno elóctrico. 13.-Freg.idero tipo 4·A. 14.-Fregadero 
tipo 4·8. l 5.-Repisa para garrafón 16.-EsteriJizador vertical. 
17.-Silld alta. 18.-Centrifuga, 19.-·Vtesa lipa 2·E. 20.-Mesa 
tipo 2·0. 21.-Mesa tipo 13. 22.-Mesa tipo 16. 23.-Mesd 
tipo 16. 24.-Vilrina tipo 10. 25.-C:irro cajonero tipo 17. 
26.-Silla baja, 

~~:::·::~:-~~~~.¿~,~-,~f · 1~f~f~~~~;~f :i:~\I ¡· 
' ,-,::1. 

(t-~fü ~iBJ"'~"~t~Rf~;~ ~' 
l.A.BORATORIO TIPO ;,.,,... ...... .,.,,. ..... ___ ... 

1 t ' • • • • ••• ' •• 

h ........ ""''-· ""º' 

=~-.-..~ .=.-==-----·---•1.1.-.--;----------u'--------'-

L A B O R A 1 O R 1 O T 1 ,P O 

:....:.:._;¡:.......,.,:;_ .. 
,, .... ······· 
·~''"'"'' ...... v... .. ... , 



-----·--::=..•1~;··------·---·--. 
! .. ______ "'''-----

--=1"=======;=:::::;:=>=::=:=========rt 

:[~~---! .[l 
! l!: 

-, ' .~ 

:Lr _. ~-
-=·~e·c:===========~·============~e 

I' L A H T A 

-,1 -------"' 

---·-
1 ----!!',. 

'l Q( ------=! ¡)1 

CO,.T[ LONOITUOINAL 

1l.J 
---:---i--·-------. 

"·)o 

CORTE TltAHSVERSAL 

1.-Silla de respaldo móvil. 2.-Repisa abatible. 3.-Cómoda 
auxiliar, .t.-Stlla. 5.-Arbotante. 6.-Contacto elécrrica. 7.
llamador al piloto luminoso del Puesto de Recepción. 8.
luminario fluorescente. 9.-Piso de loseta vinílica, 10.-Recu· 
brimiento exterior de material vidriado. 11.-Rec:ubrimiento 
Interior de lela de plástico. 12.-Persiana de crista!, 13,
Vidrio fijo. 14.-Cortina plegadiza. 15.-Puerta Tipo. 16.
Muro ligero de 6 cm. (deber.; preverse el anclaje sólido de 
la repisa No. 2). 17.-Fa/so plafón de yeso. 18.-Cota va· 
ria ble. 

~ ... 



.,. 

MUEBLE AUXILIAR PAR A TOMAMUEST RA CON TARJA LATERAL DERECHA CHT-1 

al za do lateral 

alzado frontal 

t •• : 10 '. ' •• 10 ,, /~ 
. j- ~ _; . .••. ir!/+. 

.! 1 ~]1 + _. -----'-"---ºº ·----.. 
planta 

e o r te 

++ + 10 

-::p:: +-

'º perspectiva 

espec if ic a e iones 

l.·CUllElltTA,T.UtJt T ltES!tALDO O[ 
LUflHA 0[ t.l CU •. fh. 16 

Z.-ESTAUCTURA TUIULAllt De !O 1 50 
[SlrU.LT.tOA A FUEQO COLOR AP[lllA 

.5.-PU[lltlA 0[ L.Ul.C llt CAL IH ZC [S• 
MAL.TAO.& A 'UtlO COLOR AJlt"A 

4.·ENTltU'AJiO T CU!""º D( LUf. C.111. 
CAL ..... 20 CUULTADA A 'Uf&O 
COLO• All.[NA 

S.·llt[G&TON Dl AJUST[ 

DIMENSIONES GENERALES : 

9 O a !O • 90 cm1 * M05·14Ao WUEIL( AUllLI"" Piula TOMA DE 
.. U(STR&S COlf TAR..I.& UT[litAL. IZQ. 



MESA ALTA EN LABORATOR 10 TRES GABINETES CUBIERTA DE A.I. 

----- ___________ _!.'!~--

~---------------'~º~----------_,~ 

t 
1 

¡10 
1 

+ planta 

vista lateral 

•• 

w-J 10 

---~-

corte 

' ! ' 
;" I"" 
i 

¡ ¡ 
r -.: 

+: 
1 20 ~ 

-~-~-

CHT-l 

• 

perspectiva 

es pe e i f ic ac iones 
1 :- CUBIERTA DE A.I CAL. N•. 16 
2 :- ESTffUCiURA TUSULAFI or 30 1 30 """' COH 

PllHURA E'SMAL TACA A FUEGO COLOR ARENA 
3: CUERPO DE l.ANl~A C.lt N• .. zo ESMALTADA 

A FUEGO coloR AlltENA 
4: ENTREPAÑO DE LAMINA C.A. N•. 20 ESMALTA

DA A fU!.GC COLOR l.REHA 
5; PUERTAS DE LAMHtA C.R. N•.20 ESMALTADA 

A FUUO COLO" AIH:JU, 
1: CA.ION[S DE LAllllJf& C. lt. Jll•.zo E'!llllALTADA A 

FUUO COLOR .UtEfllA 

T; REHTO• DE A.IUSTE D[ ALUMIJUC 

1: REFUERZOS METALICOS IA.10 LA CUllEllTA 

T 110,ALDO ltl l'OftlU. DE •u•, T IAJiO D[ 

AICOIEAL 
I'."' ;_,RIUDUU. l"A~A CA.IONEÍ ENIAL[IU.OAS Dr: 

llllYLOll FIJA AL CA.IC* GUIA COl\I TOP[ llifT[iRAOO 

DIMENSIONES GENERALES: 

reo a 60 • 90 cms. 



MESA ALTA CON VERTEDERO· EN 

1 .,... •• +~ 
/.·~ 

/ 
i' 

rr 1 1 

' 
alzado 

-J.___--·- 'º - -- -- --~ ...l .,.. , •. a; __ ....t_....!.7.:..!.~ 

+~I r· ! 1 
¡ ··~ ' 

···~ ~ jJ_ ~ 
-f~t· 

plan:ta 

LABORATORIO 

..L 1 -., 

vista lateral 

corte 

CHT·l. 

perspectiva 

especif ic aci on es 
1:- CUl!!ll!RTA 1 T,lRJ" CE .1..1. UL.."" JI 
2=- UTRUCTURA TUIULAlt or SOJCIQ ••• 

CON 'INTUllA UWA&J'AOA A 1Ul•O CO• 

S.- L,.,IGUUIO TUIULAA H 10Xt0 ••· 

4:- CUlltl'O 01 l..Allllllll C.I. •• 10 CO• 
l'tllfTURA ltllU1LTAOI 11Ult0. COLO• ........ 

IP' lllllATa• DI A.IUITI 01 aa.11111•10. 
t.• Rlir\11"101 u .. a LA CUllltlTA Y AllNLOO 

IN 'OIUU 01•u• Y IAÑO DI AICOllAI.. 

Dl .. ENSIONES QINllULCS 

t0 JC 10 JC90 Cflll 



VITRIN¡\ S O 9 R E 

+--a 
1 

1 .1s __ 
; 

1 

..... 
la! 

. f ll=======i=======1 

• 

• 

¡ 
alzado 

1 .;.._ª. 

O U C TO HORIZONTAL 

+---------L 
vista lateral 

40 1 

1 1 J, .. ·•l 11 • 

1:1: .¡¡¡ ; ! :: i 1 

~
·11 1 .i . 1, '! 

., 1 !: '¡! 
1·· ....... ¡¡ 1 1 

1 ~ ,, \ i 
111; i ,1 : 1: _17'\ 
!t' :li~ 

ti·~¡ ====;;:::;;:::="'~--i;llli 
·1·20 .,:1 1 . --17\ 

.¡,-~ 

++_¡¡' =====·!L</ 

e o rt e a-a' 

CHT·l 

perspectiva 

esp1cific1ciones 
l.· eurR"O DI! UMINA COLLO-AOlt.rD CALllRI~ 

2.• !~!N.HO OC VIDRIO .lftftl. CON LOS c.&N1'1:lS 
Puuoos CON AL.TURA ª"4DJ'9L.l 

.S.-PU[flT.l,S COll!lt!OIZ-.S Of VIDMI D! em111.CON 

4-ltl:S,ALOO 01 VIDIUO lrtt ... 

S··COllUllO!RAI DI """MINIO TJlll'l 'ALOI 

OJO.PO D( LAMINA C.11. ESMALTADO.A ,t.GO COLClt 

ARENA. 

DllrlEHllOICI llEICIUU:S: 
rs • •o• to c11•. 



VITRINA SOBRE OUCTO HORI Z ON TAL 

' ...::.:_._a 
-~ p----- ; 75 ·------

. 1 

11 
~ ~o 

~I 

i ¡ 

i 
1 
! 

¡ 

1 

/ ' 

i 
1 
1 

~·-1·-·-ª' 
alza do ·-...~ 

• 

~ / . 

r-~-'" -~ rl J 
p 1 anta 

2 VISTAS 

40 

¡. 

e o rte aa· 

CHT-J. 

• 

perspectiva 

es~~ cific a e iones 
I• CUCRPO CE LAlilllflf.& C, A. CAL. N&20 

Z.• ENTACPArio DE Yl:IRIO ..... CC11 LOS C&NTOI 
PUi.iDOS CON ~TuR• GIUOJAIL.[ 

l.·~EliJAS CORREDIZAS OE VIOAID DE ' -· 
CON LOS CANTOS PULIDOS. 

4.• RESPALDO DE YIOAIO O! I IMI. 
9.• co•UIEDEA.U DE ALUMINIO r.o l&LOI. 

l.•CUERPO DE LAMINA C .•• C0. ~lfTUJllA llM&i.-
T&Dlll A nJrao COLO• UUIA. 

,. 

DIMENSIONES GENERALES: 
1!5 •• o 1 10 ••. 



DUCTO DI APOYO 

.. 
... ,. 

. 
"\_ ' ,. 

' 
- . 1 1-e 

1 :• ..r· • ·, i 
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Cllllft 
~-,. 

A-A 

GU 1 A MECANIC'A OUCTO TIPO DE l.ABORATORIO 

DUCTO HOlllZOllTAL DI INSTAL.&CIONES 
,¡ 

·----4 ·--·_,,,_,. __ 
1~ ""' ...... .,.~. CK'..O~Qll'il•l4 
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~!!'9.:~1!:.!.!t_._._ O: 

' 1 
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u 
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,, 

,..,,, '.'I li 

·- i 4-t-· ~-ª 

111 ·~¡L 
~----~"\.' ~----"'-

~-----·. -· - ---- ··-1 -- • AH'fe 

l 

... --··~- ._. º.,. .... ,.... ...... 2,.. __ , ____ ....... ~ 
._. •• cm.,.._, ___ ......_,,....._ 
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~LANTA 

" ... • 

t-f-A 
1 

~~-A' 

OUCTO TIPO DE LABORATORIO 

'~.• :r= 

-~o. 0~( •!!,;>;, t..c, fu.. 
''!!J '! . !I '., 1 

f! 11'.1 .. 1,, 1,1.:.-',: / 1 1 /!¡ li 

a· 
... ,. ~ 
:r~- --

n .--. · " · -.
1 

r.r. - · -----m
1

, ¡ '·· 
!; r. l \~! :li ---'+'-'---~ l!l1 :i ¡ 1r :1 1r:! ll !1 '' t: 1 1 ; ! ¡ 1!! 

. . . • t ¡ 'r 'i!J 
/1 ;,,.--~-~ 

¡ l~ i ;scoo. IDHlrlolG'~ - ¡ ,:i,'. .• fl :.,JI' ~ ¡ ; : r-:~·- .. -..... ', . ·f. 
1/ 1.1 1 '"' • • ¡~: 

-"1..-..._·~·.:~:._-•_~_~c_''-~~~·..._ ______ 1_. _____ ~--'-·-·~~---~-'-~~~----'-~-~~-~-..:.'~'~-'-~-~ •• .__~-~-_.:;~'~· ,_1 ~e;,.;.ORTE e-e• 

CORTE ·-·· 

r-7~::··~-?~~~~~=-=-~t.t-=i~~~~~~tª~"ª':Fi~~~~~~~~~"i~\_~~~' ~ e-; 1 . . 

' 1 

! 1 1 

rec11•r11J11enl• 
-.CN• ..... 

1 

fr; ....... _ .... ,-:._ . 
/¡ i '-.._, 

~ l.~~~~'~~~~~~-
VISTA LATfRAL•TAPll 

... m .. ,. 
' ... ,... _ ____ ... 

...... _ 
+t. 

1 

i 

.. - .• -
VISTA LATfRAL• lllSTALACIOll!S 



RADIOLOGIA. 

-
. --- --!' 

•---------·.j 
----··· -------,-¡ 
,_-_:=::=-~~==! 

--..:1 
.i·.~~ 

·~ ~I '• 1 • • 

;-:.-:-:,¡¡, :-~·-:-~-¡¡-: ¡-:-.·-~-.,1 r-:-+-:""1 í-,-:-1·1t 
•==-=~-~~=•=-i::.:C...,:-,~:::;__..._ <r.•~-:::;_;:-......=:;;~-=~~~-"<i~~:-r-"'--..~~¡,,,-::_ -~-=~•=•=-= - ---o• 
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1.-Mes.:i de recepción con guard,1 inferior, 2.-Escrilorio, 
J.-Sill.1. :.-Archi..,ero. 5 -Sillón girarorio. 6.-Librero, 7.
Mesa au:o:ilidr. 9.-Archivero de radiografias de lo"611.45x210 
cms. 9.-Sillón dental. 10.-Aparalo de Rayos X dental, 
{ins1al.ición 'egün guia mec.inicaJ. 11.-Mesa .:iuxiliar, 12.
An.:ac¡uel. lJ.-aanc.i. l.t.-Perchero. 15.-Espe¡o. 16.-Div.ln. 
17.-Mesa de lrabaio con !regadero. 18.-lnodoro. 19.-L.:1• 
vdbo ripo J. 20.-Jabonera. 21.-To<>llero. 22.-Cote sanitario. 
13.-Equioo Radiológico, finw1lac16n 5egün guia mec.inic.l), 
24.-Equipo Radiológico, (instalación segün guia mec.ini· 
e.Ji. 25.-Equioo para radiologia de IÓrax. 26.-Mesa de 
control, (ins1alaci6n segün gui., mec.lnic.i). 27.-Transforma• 
dor, (instalación segün guía mecánic.l). 28.-Mesa de rrabajo 
con guarda infe,ior. 29.-Gu.:irda de pi.Jeas vírgenes. :JO.
Pasa placas. 31.-Apararo de revelado <Julomá1ico, (instala· 
ción segün guia mecánica). 32.-Tanque de revelado manual. 
33.-Mesa de rrabajo con fregadero. 34.-Secadorn. 35.
Ncga1oscooio a prueba de humedad. 36.-Mesa de inrerpre· 
ración. 37.-Dict.ifono o grabadora. 38.-Negatoscopio. 39.
Camill.:i. 40.-EslanTe .. .si.-Vcmedero. J2.-Banca de espera. 

1 I' 
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SIMSOLOGIA 1 
IL t" ' tn :m. mm. -.,-· 

i 1 9 ! coladera a pito ' 25 
~ j OQUO fria 1 90 ! 13 
() ; aQUa caUenft 1 90 ! 13 1 

1 
dt cotrltntt tite· ! ' •; romo 1 

!rica 220V. 3F. 25Amp.; 150\ 

1 

1 

1 
1 

ESPE'CIFICACIONES 

* l en calO dt ttntr 11parado dtl 
1 mllrO ti rtY1lador, ti t~aclo llbrt 
1 mínimo tnfrt Hit '1 al9un tltmtn· 

1 

la (muro tS mutblt) atra dt 
48cm1 

1 
-~----- -----···- -------

NO.TAS 

lifO OEK.ltA UTILIZARSI COIRE O lltOlllK:I 

EN ~.u ~INUS or o•INA.ir 



TRANSFER DE PUERTA DOBLE 
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LABORATORIO DE LECHES. 

J.20 

o .5 l. 2. 3. = 

1.-Ventani/la de recibo de biberones usados. 2.-Mesa de 
trabajo con guarda inferior. 3.-Fregadero rriple con cepillo 
elécrrico y chorros de .:igua. 4.-Esierilizador, 5,-Fregadero 
con rejilla para llenado de bo1ellas. 6.-Tanque de enfria· 
miento. 7.-Refrigerador. 8.-Venlanilla de enrrega de bi
berones. 



~ 'j 
ft t --~ .~ 

1 'º· 1 

1 

so 
1 

+ ! 2~ 
1 1 

alzado 
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MESA LAVADO DE BIBERONES TARJA DE ENJUAGUE DERECHA 
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1 ''fa 

11 
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'°I 1 

! 1· 
20 
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vista lateral 

especificacianes 
1:- CUBIERTA, TARJA Y .RESPALDO DE LAMl,.A DE 

ACERO 1NO.CIOAILE CAL. No.11 

1:- CUERPO D€ LAM91A .' C.R. CAL, Me. 10 CClll flll!! 
TURA ESMALTADA A FUEGO COLOR MENA 

S:- ESTAUCTUlllA TUIUl..llt C.111 OE SO)( IO • •· 
CON !lllNTU"A EIMALTADA A 'UEIO COL Q4lt 

ARENA 

4:- LLAVE CUELU> DE IANSO 

9:- CUIRE TALADROS 

1:- COlrrilTIU, DE C-'"&STA 

1':" CESPOL DE lt!lllTRO 
1:- TUIC AUllllDIT&OOR CON 'aLYULA DE l't.90 
... ltEIOSAOERO 

DIMENSIONES IENERALES : 
170. 1 ID 1 IO c111t. 

~DI· 11• 
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COCINA. 

··~.7.·~ 
-11 

-··-~· 
-_< 1 

~~--·--:, ".:..-: ..... 

!.-Mesa de tr.:ibajo. 2.-Mesa de trabaio con fregtJdero. 
3.-Relrigerador. 4.-Báscula. 5.-Mostrador. 6.-Silld. 7.
Archivero. 8.-Anaquel. 9.-Mesa de ~r.iba¡o. 10.-Sáscula 
de mesa de 1 Kg. 11.-B.i.lcul.:i de 100 Kgs. 12.-Escritorio. 
13.-Sillón, 14.-Mesa de tr.:ibaio. 15.-Pel.Jdora de papas. 
16.-Mesa de rr.:ibajo con doble fregadero, 17.-Mcsa de¡ 
:ajo, 18 y 19.-Mesa de traba¡o con fregadero, 20.-Ba· 
tidora. 21.-Vaoorera, 22.-Marmita. 23.-Horno. 2·L-Frei· 
der. 25.-Eslufón, 26.-Planch.'.I, 27.-PIJndia !reidora. 28.
C.:impana. 29.-Mesa de traba¡o, 30.-Mesa de tr.tbaio con 
cubierld de madera. 31.-Meu de 1rabajo con dobie fre• '. 
gadero. 32.-AnaqueJ de escurrimil?nTo. 33.-Vertedero. 34.- ~ 
Entrepaños. 35.-tavabo. 36.-lnodoro. 37.-Mes.. calie-1 ·e. 
38.-C.uro rransporre. 39.-Me-sa de lrabajo con fregadero. 
JQ.-Oepósito de charol.u y cubiertos. 41.-Máquina para 1 

hacer hielo. 42.-Mesa de salida. 43,-M.iquina l.Jvador.t. 
44.-Mesa de entr.:ida. J5.-Mesa de trabajo. 46.-Dore de 
desperdicios. 47.-Mesa de trabajo. J8.-Mesa de trabajo 
con doble fregadero. 49.-Ventanilla de recepción. 50.
Bc11ra de autoservicio. 51.-Mesa. 52.-Silla. 53.-Auloser• 
vicio de cafft y .Jgv.,. 54.-Lavabo tipo l. 55.-Banca. 



Grafica para dettrmlnar AREAS oe: COCINA 

Mts.1 

25 50 15 1 oo 125 150 175 200 225 zso 215 300 325 :seo 375 400 Camas 



ANAQUEL ABIERTO EN COCINA 

t 

IBO 

elevación frontal · elevacicii lateral 
•o .. 

f'2 12 12 12 12,12 + L#---____ .....,. 

1 ~t ~-----~----~-----···--···-~---: ... ~--+------i 1 ~ l '. .... : ... : ... : ..... '. .... .' .. ... '. .. '.j ".J. 

planta 

espec if ic ac ion es 
l .• DITDEPA,0 4Li'l.91.t. Glt4CIU.&IL.[ CCl...D ltCU.!.D 

CAL.11 !:SMAL.T.AOQ .& Fl.-00 COL.Clt ARENA 

t .• i'OS'Tt DE ;t'\_O -a.LEO Df 414 CAL.11 DlllAL· 
TA.DO .. niuo Cot..a. "'EM. 

S .• 9.UR[NO .IS 1 

4.. CIJrfAL O!: R!FVr:"ZO X 10 a 3 Dt: ca.:> ltQ!C 
t&L. 11 

s .• 1111\'EL.ADOR DI J.UMrlllO z.s- e y..., IZ7~ 
1 1 IHll DI f..(JUMTUC 

... TUEJtC A !ICLD.&D& 

?.- TO•o .. ~~ CAK:.& HUAIDelAL I~,, • ce. -
AA.UIOELA 1:11 ~"f90lt 

DlllENSIONCS IEllERALEI: 
.014IEllO •a. 



ANAQJJEL F1 A¡:¡ A OLLAS 

1 
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t ·ríl 1t ,------~, 1 1 J.. il . 

¡ .. 1 i1 ;·ir ~~1 __ ...,i 1\ 1-· 
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1 .. 1 . ~ . • 1 1 l 11° 
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z.s4=-----

a• \t--J 
el~vac:on frontal corte c·c· 

Plc;inta detalle 

~ 
:1~!Ll 
JI 1 llLJI 
[ rJrn 
u~ 

perspectiva 

especificaciones 
t •• ;:llOST'ES O! e.et CAL. .'f9 :1 ESMALTADO .& FUt:GO 

CC1.0R .lAl!!lt& 

z .• To.i..L.O o.e:Sc1ft• 1,1.ZTCMI l.OflllllTUQ. 

3,. 50fllOAT'!9 OE C.A. :.&l.. N9ZO EllULTAOO " 
'IJIEQO COL.Olt "'IUNA 

.... ~IVEL.t.OOflt QI! .&LUMINM) 2.Sc• 1 't !HILO IZ7'c• 
1 1 z e•• 01 l.ONOITUD 

s, .. 111.ARCO FOlllllU.DO Pi» P!Jl,L V OI e.a CAL 
"f" ti !!MALTADO A 'UIGO COl.Ofl .utlNA 

9, .. TU!JtCA SOLDADA 

OIMIENSIOllES Gt:llfRALES: 
•\)e izo •i10, 10 1110 ... 



MESA LISA ?ARA RECIBO DE LOZA LIMPIA EN COCINA 
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~ ~ 1 

perspectiva 

especificaclanes 
.<lOABLE -:.lt.. 18. 

Z:' ESTR!JCTUJ\A TUBUU~ ULVMIZADA DE I 11/4• 

* 3:" C.:.RTAllONES DE L.l,_.& GAL:IANl!.1.0A ~ 
4~ ENTR!?f.H'o iJE LJMlfrilA ~[ .lCERO \NOXl:J.liJL.E 

Nªlt C:lN .~ESPt.L-'O !iilT!QIUL. 

5:- "!HTtlN O! .l.IUSTE OE .lCE;tO IHOJCIDAILE OE 

0 1'" f !llRl.D 1/2." 
t: ?ENAZOS O! 1 r ULVUllZ.l;;a!I AC.L8Ad°O ~ 
, . ~EC'l..JER!03 3A..i0 L.1. C\IBIEIHo\ ~E L.1.MINA GAL._ 

'IANIZ~.I Eri =oRM4 CE ·u· y BAÑO CE .lSCQ -
3EAL. 

9~ CMAROU :ESMONUBLE PUA Rl!9Q9AQERO. ~ 

llllONT.lat.E OE .1.CEP.O ;NOXIOASLE CAL. le 

~ .- .lCJ.BJ.00 ,:11~!'lJRI\ ESMALr-':JA ~ FUCGO CO..CR 

J.L1..m11NIO. 

DlllENSIONE'S 'iENEil.l~ES 
¡te • ro , 90 ~,.,,. 
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FREGADERO PARA OLLAS 

NOTA: 
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e orte be 

:s~"e e i f ic ac ion es 
BIEJ:liA 'I" TARJAS 

:: E.STAL'C~UIU. TIJIUU~C ~A.I c.lL.. 11 • y "E:S'P41."0 

- CAR~ABONES OE 1.Alill -,.L.V.&MIZADA DE 1 1/.f"" 
CAL 16 • .. 04LVA•IZ4CA e 

4- P!:ilol4:0:üS DE "" * 
S- EPHREPtHO Tl~BO 'iALV.t.JiflUOO DE 1'" 1 * 

CAL.. 11. CHARO U. DE i..AM. DE • 

1
" ~EGATON A.I. 

1/2". DE IJJST•E OC l.L ~E ¡". '( !IR 

* ""'".. """"'"' LO ar " runo COL.011' AL.UtilNIO 

r 

OlhlENS 117<ES GENER4LES 

lts:J. 2l0. :300) 1!fO190 Clll& ' 



alzado frontal 

MESA CON TARJA PARA RECIBO DE LOZA SUCIA EN COCINA 

i C.lll&AS! A 1 ! 1 

~ ;300' 180.0~ 
100 :ao.o. 190.o 1 

¡_ .. 

-, 

parspect iva 

es pe e i f ic aci a n es 
L· CUBIE:RTA, ~»1.;.:. 'f RESPA~ EN UNltü 0E ACE.'ltO 

INOXIDAill..E :Al..11 •. 

t:- ESTR\JC'rURA TUlllL~ lilWANIZJWA X 111 1 ~· 

""" :!.- CARTABO"fES 0E LAMlfA IAL.'IANIZA .;. 

-4.· E-.i'M'ilE?A~O OE UNINA DE ACEltC HCXIDAILE DE 

HQ 18 DESMONTAllLE. 

s: REUTON DE ~USTE m'. ACERO INOXIDABLE 
t 1• Y lllflLO OE Ita.•. 

6: PE.INl..ZOS O! f r HLYAIC.\00 * 
7: REFUERZOS a.t..10 LA CUBIERTA O[ LANlllA GAL 

9ANIZAt..:. EM R>flilA OE ·u· y IAÑC DE uco:!EAC 
1:- CHA,lltOLA ODllfONTAll..! PARA ~BOSA.D!ltO OC!, 

»ONTABLE OE ACERO INOlll.l.81.E CAL. 11 

t: L.LAYE CUELt.O DE IAIOO LOCA 
10':' CONTRA O[ CANASTA, 

!if ACABADO PINfUlltA E!UllAL.TADA A "1Eto COLOlll 

AL.UMIN!O . 

01 MENSIONES IEl'ERaLES : 
HO ~ 290 1 IOY 70 1 IOCMt, 



MESA LISA SIN RESPALDO VARIABLE 

_ _¡9 __ 
1 

alzado 
_._ ______ _ : •JARIASLE ' 

L----~! _+-1 :-'70-G) 
,, . 
~ 

~· r 
-·-, . 

-4---
b' 

plan·ta 
VARIAJ!!..L. , _...____. --· SS 

~-'-·:::. ____ _ 

e o r t e .ao' 
e o r t e b b' 

perspectiva 

especificaci~nes 
1.- C'J!1ERT.\ 'E J. l. e.-1... lt . 

2.- ::n:quciURA T\JBUl..Alf .ULYl.NIZ..lO" DE 
J, , ...... 

.s~ C.&iH.&ION!1 01! UMlNA G.ill .. fUUOA • 

4.- !HT,.IEP4.0 01 :...ullQ CI A.I. C4L. 11 

5.,.. REG.).TON OE J.JUSTE CE .\J. 0€ t I" f !flRL.0 O! 

3112.. 

'i,.- PEl!'UO:OS ~[ 1• 1 GAl..VANIUD09 • 

7- REn;EAZOS llA..10 LA O:UBl(R'T'4 OE 1...lli8~4 

~~L'/.t.NIUCIA ~N FOi1MIA OE •1/' 

-:iE PINTU~4 ESMALTADA .\ l'UHO COLOllt .U.UMlllD 

DIMENSIONES GENEilALES 

\135 dº{768'~30 d Z90JX 70X90'crns. 
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E:STACION DE A GUA Y CA FE 

+ + -t-- r;. ---@ ,. 
:p + 
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7Q.---© ¡ 1 © 
IOI 

11 

! 1 © ©· --¡¡ 
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alzado lateral 
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~-i: 
~~ 

1IL5 :10 
¡ 1 

-+;o. : 
~+ 

.. 

(,j\ 
·~· 

~ ,~....,.; 'I 

I~ 

especificaciones 
I~ ~UBIERTJ. TINAS Y U.M!RIN OE A.I. CAL.lt 

2- POSTE DE A.I. C:.L.. 16 

3.- PaNE1.. DE AOLONER&Oo DE MADERA FOllRA-

00 DE LA .. INADO .'PLASTICO. 

"'··REJILLA OESNON'TAl!LE. 

~ - DRENAJE V~ l. 

5• E"'T~EPAÑO DE A.I. CA:.. lfJ . 

7.- CHA.915 PENIWETRAL Ot AHGULO 0[ rl[RRO 0[ 

8.· 4NGULOS ~E 414 DE A.t. CAL.11. 

9 •CARA INTEAIOtt DE .&.l. CA!... !l. 

D.• CHAROLA OESMOMTA!ILE DI!' A·I· CAL· 11. 

11.• LLAVE LU:NAOVIU. DE VA!KS t IMPOllTACION), 

12-- SALIDA DE GAS P.lRA C&!''ETEIU •. 

13.· PATA DE A l. 

14• REGATO~ DE AJUSTE: 3.111 

Ql'°'ENSIONES GENERALES: 
1901701101 e:"' 
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MESA FRIA A HIELO PARA ARMADO OE CHAROLA 
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1 1 :so ¡ 55 
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ccrte transversal 

.---,d-----3) 

·-----~@ 

-:_¡> 

perspectiva en corte 

~erspectiva 

especificaciones 
l .• C~TA 'f TWI IN~ A.I. CAL. 11 
z ... CHARQ..t P!RfatAOI OESMONTAllLE .U UL. 11 
,s. • .\NQULO ro. 5151 . .311 :m• 
4 .• iiOTE E~TERtO" T'MI A.I, CAL. ta 
5 •• ~ENT!S lNTEGRAUS A.I. CA&...11 
S ... ~ PVtFORADA CESMOJrtTl.L! CAL. 11 
1' •• A.l.!Mf!fr.\Cu:. DI: .aaua 1.21 e 
!.- ANG\A.CS UT!RALES 01 5a51 .:Sr'r<:IN 
t.- CON~· DI OMNIJE 5" 
IQ ... AL.'WNTIC10N Ml.I& LZ78 CIUAVE DI Ct!Plfl'I 
11 ... OR!NA.I! :S.lcm ~ C/Ll.AYI 01 PASO DE CUlatO 
12. ·RIBOUCERO TINA ~4 41 
15.-CHIRCLA OHWONTA.ILI STANOAllt 
14. .. POST~ :ll AL191 PARA L.AAIPtL\ 
15.-F!l'Or-=s '(COSTADOS DE A.L ':.\L. 11 
,., .. ANGCl.0 ?!ltJWITltAL DI 5151.311 
11. .. ENTRE?&"° .u CAL. 1 
11 .• ?IT'.U 1.1. S.11 
'9.· PEINAZOS liOlllZONTALEI 3.2 1 
zo,.JtE~TON ~IV[LAILI T.o "P\.ANarfMIDI) 

DIMENSIONES GENERAL.ES: 
159 • I01 10 c1111. 



MESA FRIA A HIELO, VIAJERA 3 CHAROLAS 
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w¡ '¡ . 47 ¡..¡--\,'._/ . 1 1 1 ¡ 1 47' 

1 1 : ! 'º 47"1 1 i ¡ ¡ i ; '1 

1 1 ,.'; ',. Í-,~ ~ ü J ~ . 
1- ~ alzado frontal +- l\Y líJI ! .~ 0::" '''.:' i, -t- '1, -7 -t- , 29,e Z!.M ' 1 ' . 1 9 ' 

~ • corte 

~¡ 1 

tj corte 

~~ or---ro_ , .. 
~ ' • ~---~---~--;;-;--~--- ~:;--::-.. f 

, r 
perspectiva en corte 

planta 

especifica ci unes 
1.- DIPOllTOI lltlDOlllDOI TllOOU!LADOIA·l•CAL. 

11 CA,ACIDAD 4LIT9it08· 
l.- TA'A D[INOflTAILE. A.I. CAL. 18 
!· CUllE,_TA Y TINA tNT.ERIOR DE ,t.I, C.t.L, 11. 
4· PUENTES INTEGRALES A.t CAL. 11, 

S· LUGAR PARA. CHAROLAS OESMONTAIL[S A.I. 
CAL. l .. 

15• ANGULO PE .. IMtTlllAL DI! !•S•.31?. 
7.• PATAS OE A.J. 5.81. 
&· lllUfOALOCA !UN "RENO DE 12,7 l. 
t.· PEINAZO D!: 3-2 I· 
t«i:r ,.lllENTE Y COSTADOS D! A.I. CAL.11. 

DlltEl'ISIONU GENEllALES 

111.a x 10 x •a •••· 



GUIA MECANICA EOUIPO COCCION 
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4 :a11vfÓn ilolllt DELTA 

1 1 M 1 O L O 1 1 A 

~: ... frie . @¡ ... ...... 
• ,"'1NI • - 1 ..... 
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.,TA• ....... llhlrU N• -· 
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GUIA MECANICA MARMITAS DE VOl.TEO 

,,. IOIO ... .... 

15' IO IO r----- --------·-+ ..-+ 

,., 

~o.fLISTA DE <QUIPO ¡ 1100. / CAHT. 

1 j marmito~ .-, 20 y30 gal. 

2 !--~-·"°• 
3 : ,_rrilo do.-, ~ 911L 

4 ¡ _,,.ta do -. 60 Q11L 

1 

511190LOGIA , ....... ! h cm. 

~'-'"° () i aoµi calilnll 
1 13 93 

• i r.trada d• ..... lkq/Clllt 

~¡rmrnadevqw 

13 93 
19 20 

13 20 

1 

WTA :TOOU L.UALnJ• SOllSllM lllVIL X~~ 

Ga1. Jc•.uil 1 RaaDll• No. Aln. 1 No. cC1t11111 

z O 1 14 IS I 21 t' 1 1 O 5 
14 19 266 1 1 30 

30 21 15 315 1 157 
2 1 :9 1 399 :? o o 
29 ¡5 420 :?10 40 28 :9 532 256 
35 Je 525 2 6:? 50 35 l9 665 3 3 2 
42 15 630 3 1 5 60 42 19 798 400 

80 ,_~s~6,__+-_s..__-+_.s~49"'---J.---'4LJ2...,,o_~ 
5S ll IOM 53 2 
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GUIA MECA NICA ESTACION DE AGUA Y CAFE FREGADERO DE OLLAS VERTEDERO 

IO 

2!1t11t1. • 11160t"I. 

1---fl•lattll 'ª''"''' l r/31t11ft. tlM,C-;.i 

.,, • t' -: - ~~ • - • ac¡.. ' ·~ ' • ... ;:- : .... "I': ... , .,,_ -; 

IDCJJ 
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<t----·· 1_!0. ·-- ---'-----+ 

llDT&: 111 COCI"ª' , ...... •UOI DI 150 CAllAS,1!1. "'lUDlM> DI DLLAI LLUUA soUMPTl Ufl DllMi.Ít A ,...,.. DI MUA 
IL •U&ll.I TllN! Ull&I LQ .. ITUD•M.UU LIMITl Dl 111 .-ntol 

11" 1 LISTA DE EQUIPO 

j 11tac1ón dt a9ua "/ caf1 
2 , fr1oaa1ro di olla• 
3 ¡ •1rt1d1ro 

1 
1 S l 1190LOGIA 

C! ¡ aoua fria 
fl . agua caliente 
o !d•eaoü•- , 
® ¡ d11ogUt hlmDro en pilo 
@. ¡ ga1 oparentt 

,,.,..,,.. 
13 
13 
38 
38 
13 

HQT.t.• TCOAS LAS 41..TUlll.U SON Soart( NIVEL 0[ "50 Tl.AM 
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GUIA ME CANICA LAVADORA DE LOZA C-44 TRITURADOR FW-1!11-3, 
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CPERACIDN CERECHA IZQUIERCA 

CIPERACION IZQUIERDA CERECHA 

.¡. .. 'º t• 

"' 1' 

" +-

... LISTA DE C::QUIPO 

lnllndor -
""""*""do - l'clCcr1 

,...,.,. ailntador 

4 .ca-
5 . meoa reabo loza limpia 

1 

SIMBOLOGIA LAVADORA ;- .. .aoor 1 loQ/an• 
11 retorna • -111 ; comacro eik:fric:o 
IV ;OIJ'll e- 70"C 
V '""""*' de ·.-tkQ/cm• 
YI : deOOQl.il -· l lr.2ro:l/7"10 

VII -elÍc!cca 1 \12 C.F. ZZOV. 3F.' 
VIII ~ CCl•nTW 70'C 

IX rn~ de suwcClentcdcr 
con icMldora , "IJIG ~aliente a 

a2•c 

SIMIOLOGIA Til!TU~ADO~ 

·~ "'1111 tria 
.§) dtlap -· -tcllda eJecfricalVZC.F:,220V.,3F: 

• . cOladera dt p;., 

"400. . CJ.N! 

FWlel-Ji 
C-44 
:!ZO 

25 : 53.6 
19 

1 
13.3 ; 

40 
25 ; 29.5 

13 19 
SI 10 

10 
13 39 

19 5a 

19 50 
51 30 

60 
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PARA CHAROL.AS EH AUTOSERVICIO 

• ,..---@ 

f 
""""-+-

1 

4 (i) 
•O 1 

1 

1 

IO 

·'º @ + 
vista lateral 

perspectiva en corte 

v 

espec if ic aci on es 
1:- CUllE!ltT& ,COSTAOCI Y Rl!IMLOO 011t..I. 

CAi.. 11 

2':"' C.iNALES LAT!IULE9 OI A.I, CAL. 11 ta• 
31"'" RE,Ul!iUO EN V 01 A.I. CAL. 11 
4:"" l'OIT! DI A.I, CAL. 11 
s~ DIPOllTO DI A.1. c.&&.. 1e 
1:- DIVlllONH DI 41, CAL.. 11 

7.- RUECAS LDCAI DI 75 11 



• 

J
:i •• + -
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~ n + 
1 

_.., 

y V ~ + 
~ alzado frontal 

••• 
'14. 

¡E]-o·:: o: . . ~e 
~ . . . . . ' 
J~ . . . . . _:_:_ i_!:~ 
;..· 

planta 

MODULO FRIO A HIELO PARA _AUTO- SERVICIO 

17 
' ' 

'--

\ ' 
alzado lateral 

.-

.. 

perspectiva en corte 

perspectiva 

especificaciones 
t· üOULO OE A.I. CAL.18 DE l•2 
~ CHAROLA Pl:A,ORAOA DESWOl\ITASLE Al. CAL..11. 
> PATA TUBUt'.AA A.I. CAL, 14 3~9 
4· AEOATOH NIVEL AOOR 

&- AHOl.LC DE "ERRO DE 101 !11,317 
• PANELDECOMLOMERADO DE ... CERA 
'-" CARAS DE VISTA DE ?\.ASTICO LAJlllNADO. 
l!l- POSTE DE A.I. CAL. lt5. 
• REPISA PARA DESLIZAMIENTO DE CHAROLAS 

DE A.I. :AL. 19 • 
~ flllEfllSULA '(REPISA CON GUARDA SANITARIA 

PARA BARRA. 

11• CUllUTA DE '.i..1. CAL. 11 

DIMENSIONES GENERALES: 
1911 IOC•K> 



GUIA ME CANICA BARRAS 
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AU!OSERVICIO 

t 

"' _. 

FllRA 200 CAMAS O MAS 

DE 1!50 A 200 CAMAS ! 

HASTA 100 CAMAS ! 

.. ' SARRA OE •UTCSER~ICIO 

1 1 mHa modulo calltnt1 a vapor para barra 

2. '. m11a modulo fria a hielo paro barro 
3 ; 11po1ito :>ora pon en borro · 

4 ; m11a ·1ioj1ra :>ara cl'lorolo1 y cubiertos 
5 barando! dt encauae 

SJ .. IO~OQJA 

. ' 1 OQUO fria 
() l OQYO cah1nt1 

'j i d11aqU1 hembra con obturador hidr~Hco +: entrada di 'fOPOI' pretiOn lkQ/c:nl 

<::>- ¡ retomo dt vapor 

i 

13 
13 
38 
13 
13 



-

LAVANDERIA. 

l.-Entrada de ropc1 sucia. 2.-C.1jas de c:lasificación. 3. -
Bascula. 4.-LavadNo manual. S.-Ldvc1dora de 50 Lbs. 
(J0"..:37"). 6.-T6mbola de 50 Lbtr.. (30".o:J7"). 7.-Ceniri· 
fuga (30"). 8.-Tómbola de 50 Lbs. (30",;37"). 9.-Burro 
de planchar. 10.-Porta·ganchos. 11.-Unidad planchador<1. 
12.-Mesa. 13.-Mangle de 110 lbs. J.t.-M.iquina de co· 
ser. 15.-Gabinete. 16.-Silla, 17.-Anaquel. 18.-Escritorio. 
19.-Archivero, 20,-Carro de ropa limpia, 21.-Entrega 
de ropa limpia. 

i i 
11 
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TOMBO.LA N A C 1.0 NA L O 1 S TRIBUIOORA MAQUINARIA 
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PLANCHADORA DE GABINTE Y BATAS O ISTRI B UI 00 RA HOFFMAN S.A. 
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MESA DE APOYO CON CUBIERTA DE MADERA 
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alzado frontal 
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CARRO PARA USO GENERAL EN LAVANOERIAS 

alzado lateral 
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es pee if icaci unes 
t.· ESTltUCTUR.t. VERTICAL Y ... M.&lt[RAL DE TUIC 2.S 

CMS DE t DE UJllNA RCll.ADA EN '"'° A. l. 
CAL. 11 Es\IALTADA Al. HORNO 

t: CINCHOS DE LANI,_.. "°"""°' EN F"IO, ESMALTADA 
AL HOffrtO DE S a 0.48 DE E!PE90fit 

S.• MIUU> DE: fo t.S 1 l.S a O.SI CNS. 

4:- IOPCJlln"E DE LAlllNA ROL.ADA EN Fllli!O CAL. 12 ES 
MALTADA -

s.· JllEoas FWaS DE HUL.E CMJJID DE 19 • 
1:- EJE DE ACERO AllU U.S ltUEDAS FIJAS DE 2.5f 

T.· PaO DE MAQ!RA CIE AtE!frl) 2.5 DE E!P'ESOilt & 
IUZ CON &lfltNll llMltlHO 
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IO.· CMASIS DE ANIUL.D PElllMET1'!AL. DE f'I. S1S10.6S 

DIMENSIONES IENERALES 1, 
IH11'0110mu 



PUESTO DE CONTROL. 
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-Puesto de conln•I de consulta exler: 

"'· 
1.-Silla giríl!Orid. 2.-C.:i¡or:era. 3.-
M3quina de escribir. J.-Cubierta. 
5.-Cubiert<l .itenci6n público, 6.
Aparato in1ercomunic.ición, 7.-t'.'l.i· 
crófono. 8.-Amplificador. 9.-Entru
paños papelería. 10.-Car.cel con .,¡. 
drio. 
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i 1 
1 í 
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CONSULTORIOS. 

•Consultorio de Medicina 0.neral, Tipo A. 
1.-Escrltorlo. 2.-Silla. 3,-Si//6n giratorio. ~.-Vestidor. S.
B1nca 6.-Espejo. 7.-Gancho. a.-M"a de exploraciones. 9.
Mesa Pas1eur. 10.-Mesa M11,yo. 11.-lámpara de pie flexible. 
12.-Bascula con estadfm&rro. 13.-Banco giratorio. 1~.-Lava· 
bo tipo 1 con fabonera y 1oallero. 15.-Bore sanitario. 16.
Baumanó·metro de pared, 17.-Negatoscopio, 

..Co1t1uhorio de M1dlciu Gen1r1I, Tipo l. 

PASILLO 

:~-· ¡•-: 
1 - : 
'"¡ u 

§: L:: 

PUtSONAL. 

-. ------.-
-·--·--·-G • .; 

•e! 

=-
,_~ ... 

" .. 

SALA Dr llPlRA 

-Consultorio d1 Gineco-abst•tricia. 

1.-Escritorio. 2.-Silla, 3.-Sillón giratorio. 4.-Banco. 5.
Gancho. 6.-Espejo. 7.-Mesa de exploraciones, 8.-Mesa 
Pasteur. 9.-Lámpara de pie flexible. 10.-Báscula con estadí· 
metro, 11.-Banco giratorio, 12.-Lavabo Tipo l. 13.-Bote 
sanitario. 14.-Toal/ero. 15.-Baumanómetro de pared, 16.
Jabonera. 17.-Negatoscopio, 18.-Mesa de trabajo con fr~ 
gadero. 19.-lnodoro. 20.-Lavabo Tipo 2 con jabonera 'I 
r.:iallero. 

i 1 
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LACTANTES Y PREESCOLARES . 
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1.-Mostrador. 2.-Silla. 3.-lavabo . .t.-Jabonera. 5.-Toa· 
llero. 6.-Bote sanit.ulo. 7.-Mesa de trabajo. 8.-Refrige· 
rador. 9.-Mesa de juegos. 10.-Silla de niños. 11.-Cuna. 
12.-Mesa Pasleur. 13.-Mesa de Trabajo con guarda inferior. 
1.t.-lavabo tipo l. 15.-Vertedero. 16.-Estante. 17.-lnodoro. 
18.-Escritorio. 19.-Sillón giratorio, 20.-Mesa pediatrica. 
21.-Mesa Pasreur. 22.-C.irro de curaciones. 23.-Baño de 
.utesa. 24.-lavador-eslerilizador de cómodos, 25.-Carro 
de ropa sucia. 26.-Regadera, 27.-Ducto de in:ualadones, 
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PREMATUROS. 

-----------'""'---------.... 

1.-Sil/a, 2.-Mosrrador-escrilorio. 3.-Mesa de rrabajo. 4.
Mesa de <ipoyo. 5.-lncubadora. 6.-Sacinera. 7.-Mesa pe· 
diihrica, 8.-l~mpara flexible. 9.-Mesa de rrabajo con fre· 
gadero. 10.-Umpara veladora. J 1.-Lavabo ripo l. 12.
Jabonera. 13.-Sote sanitario. 14.-Toallero. 15.-Ganclios. 
16.-Virrina. 17.-Carro de ropa sucia. 

l i 
11 
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OBSTETRICIA. 



CENTRAL DE ESTERILIZACION Y 
EQUIPOS (C.E.Y.E.). 

:1 ~ o 
cCJ_o 

f'tJD ~ 
'\ . }--

·----

o 
.¡ 

lJ 

1.-Recibo de materia/. 2.-Zona de lavado. J.-Mesa de 
ensemble. 4.-Trabajo de guantes. 5.-Esrerilizadores, 6.
Almacén de m<'lt&rlal estéril. 7.-0fldna, 8.-Mesa de en• 
trega. 9.-Sanirario de personal. 10.-Vesríbulo, 
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MESA DE TRA8AJO 008LE TARJA CENTRAL 
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CUARTOS. 

1.-Cama ctinic<1. 2.-Mesct puenle. J.-8uró. J.-Banco de 

dhura. 5.-Corrina de 1ela. 6.-Mampdra pleqddiza. 7.

Sillón. 8.-C.:ima dux11iar. 9.-Espe¡o. 10.-Cómod.i. 11.

Lav<lbO. 12.-Jdbonera, lJ.-lnodoro. \.!,-Sanco. 15.-foa. 

llera. 16.-Regddera. 17.·-Corrana de pl.islico. 18.-J.Jbone· 

ra empolr<id.i. 19.-·Papelera. 20.-Ldmpilra de enfermo. 
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ESTACION DE ENFERMERAS. 

~---·-- ···---~---··-"' 

·-·--- ..,___, ____ ·- -.__,,.,, ---·-··~·-= .·.·-· 
1 • '• j 

1.-Mostrador escritorio. 2.-Silla. 3.-Carro de expedientes clínicos. 4.-C.rro de mtdicamenlOt, 5.-Mell 
de trabajo (preparación). 6.-Refrigerador. 7.-Parrilla eléctrica, 8.-Pichonera de medicamentos. 9.-Botiqufn, 
10.-Pizarrón. 11.-Vitrina de guarda. 12.-Mesa de trabajo (lavado) . 
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URGENCIAS. 

............................... . lL . 

n -co·-. 
¡_J 

• 
~ 

1,-Sala de espera. 2.-Control. 3.-Roperla. 4.-Consultorio . 
5,-Atención de adultos. 6.-Trabajo de enfermeras, 7.
Rehidratación de niños. 8.-Sanitario de enfermos, 9.-Cuar· 
to séptico. 10,-Cuarto de aseo. 11.-Sanitario de públko. 



GUIA MECANIC~'. INCINERADOR 
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ESPECIFICACIONES MODELO 1 
1-6000 

l 1ncln•raclon prorned10 eoo 1 
r dmJ X l'tOrD 

!f/O• º¡ ;e.ro prorne~-9t@l·-----,e---, 
~ pornora ~DI @ 12 ! 

LISTA DE ELEMENTOS 

A : cnlmtneo Co/ruro minlmo 3mta) 

8 i •Ominooor a humo1 

C ' QUemoaor 

D tl'09onll 

E cenicero 

F , oallda a 128 ll,2 hllol No, 12 

Q · roma de combu.tlblt t1111 o •l!-.,M11 ,...., 
® ' lncin..-adOr r· 

...;,. ; 300cm. altura lllft 1Umlnooor di huma1 

. ocotoaonH '" unnmettot 
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OXIGENO . 

• ::_; HOSP 1TAL1 Z AC ION 

:::;LABORATORIO 

'~·u" ~ t N e 1 As 

-Esquema de la red de dimibución de odgeno. 

(AJ IBI 

1 
1 

............ -
-Esquema de lomas de oxígeno para incub&doru y am11. -V.ilvulas de tomas de oxígeno: A).-Con cateler nasal; 

S).-Con máscara facial, 



TABLA DE REQUISITOS 



COMPON :EN TE 5U1l-COMl'ON 31 '11:3 

¡ 

1 

· I 
1 

1 
1 

1 

SERVICIOS 
WTBIEDIOS 

CONSULTA 
Ex: TERNA 

LOCAL 

Recepción 

Archivo clínico 

ihmacic. 

?a ciente 
ilnpleado 

.llife:me:rs 
::mpleado 
Pacier: ~e 
::inuleado 

In::'omación ,:;en eral, apertu
:::a .:.e e:cpeC.ientes clínicos, 
solicitud consulta.pagos, 
Fo!mación,51-1a~da y manejo 
de ez1,edien tes cl:!nicos. 
Com;i::e. de ¡;¡edicamentos. 

Capilla 
Laoo1'El":orio 

1 Paciente 
'--~--r-~~~,.-.~~~~~~~· Paciente 

Orar. 
Toma, z:oece:pción, ili.sti·i bución 
y es tu dio de mu.i;s tia. s • 

.Radiolog:!a 

Laoo=-c.toi'io de leches 

Cocina 

Cafe¡;e::'l.a 

Lavanci.er:!a 

1 

Adlllinis t:::ación 

l 
Salo. d.e espe:-a 
l'ues-.o de cont::.'ol 

Doctor 
.En:'emar¿¡ 
Paciente 
Doctor 
Enfe:rme:'a 
»:ifa:::mez·a 
.=1nuleado 

'l'oma de ::aéiograf:!as, revela
do, iute::."Oretzcién· de c::.·i te
=io, diagñós tico. 
Reoibo,esterilisación,llena
do y entrega d.e biberones, 

Enfezlt-ara. 
::inuleado 

: Prepa:i.'Elción y recepción de 
1 alimentos. 

?aciente 
Uoctcr 
:!nfennera 
ilnpleado 
.clnpleauo 

Dir. Gral. 
• .\ dmin is t. 
Jefa ue ~f.' 

1 

i 

1 

1 
Recibo,clasificación,lavado, 1 

planohado,almacenamiento :¡ J

11 entrega de rovª• . 
Control gene:::"'ll o.el hospital.¡ 

i 
Paciente 1 Es-oeroar tumo -::ara con::;ulta. 1 

Paciente ' Infonaar al pa;ier:te su ti.:r- i 
.:mpleado i no :le consul-::a. 1 



RELACION ILUMINACION 1 V.ENTILACION INSTALACIONES 

Artificial Artificial 28 ID 

.l.rtif'icial Artificial 24 ID 

lt t ,1 tl ,1 .Y 2. rtii'icia rtificfal II 1 1 1 41 5 y 20 111 

Artificial Artificial 12 m 
rti±'ioia Arti:f'icial é.O m 

Artificial Artificial I l) 1II(l 1 21 4 y 6). 

Artii'i cial Artificia 1 y 7 ,Il 1,2 y • 24 Cl 

Artificial l50 111 

14t y 12. Artificial Artificial 72 111 

Artificial Artificial 56 111 

.. 1, , y 4 • Artificial Artificial 100 111 

Art. y Nat. Art. y Nat. 
rt. y .. at. · rt. y at. 5 111 



COMPON:ENTE 1 SUll-COMFON;;}fTE LOO.U. usu.:.ru:os 

¡ 

1 

c. Gineoo-Obstetricia Paciente i Atención de la secuela nor- i 
1 

Doctor i mal del embarazo y padeci-
i :Enfermera i mi en tos de los órganos ge- 1 
i 1 ni tales femeninos. 1 

' CONSULTA 1 c. Pediatr!a Paciente i Atención pedi~trica a pacien..; ! 
i EXTERNA 

1 
Do o ter 

i 
tes de 2 d!as de nacidos has..! 

:Enfermera ta los 16 años de edad. 1 
i Sanitarios pilblicos Pacientes 1 Necesidades fisiológicas. 
: Sanitaxios pe:::sonal Enpleado 1 Necesidad.es fisiológicas. l 
i Cuarto de aseo Enpleado 

1 

Preparación de eqUiJ?O de 
1 ! limlJieza. _¡ 

! ·n·abajo de enfe:::meras .Ellfennera Manejo de e:¡:pedien tes cl!ni-: 
coo,trabajo de en:ferma!"ars. 1 

l 
Lac. ,Pre-eso. y escolares Paciente T:rauamiEmtc,cuiilildo -;¡cura 1 

1 Doctor de ¡:aci en.._es lactantes a es-¡ 1 
1 :Enfermera colares. ¡ 1 .. 
1 Enuleado 

1 
Neonatologia y prematu::-cs ; Paciente Tratamien.._c,cuid.ado y cu:a 

1 
1 

1 Doctoi· de pacientes lac~ntes y 
¡ 1 mte:::mera prema-tu.ros. 1 
1 ! 1 J:lnpleado 

PEDIATRIA .Eataoión de enfeme:ras 
1 

Paciente Manejo de e:qiedientee cl:!ni-
UNIDAD .Ebfemera cos_, con trol e intonnación. 

Trabajo de enfe1l!le:r:as 1 :iihfennera Trabajo de enfermeras. HOSPITALIZACION 
Cuarto de .iuegos Paciente 1 Jugar. 
Sanitario uilblico 1 Paciente N ecesid.ades fisiológicas. 
Sanitario enferme::as Docto::- Necesidades fisiológicas. 

m!'emera 
Sani tai'io ¡:¡aciantes Paciente Necesidades fisiológicas. 
Cuarto s6ptioo .Ebfennera Lavado de cómodos1 depósito 

de ropa sucia. 
trtileria :Ellfermera Guardar utile:r:i:a y roperta. 



REL.\CION ILUMDTACION 1 'l:E:l"T.I:L.l.CION L'iST..u..\ CIOHES 

Artií''icial .Artificial I(l,5,ll y l2),I(1,2,3,4,5 y 
6). . 24 1112 

4rtil'icial ¡ Artificial I l y 6 ,I l,2,3,4,5 y ó • 18 C1 

2114115117 :¡ l • .Art. y ¡fat. ¡ Art. y Nat. I l y 5),flTl""')r-.------....;,--...,4,-m2-

!( 9,ll :1 lZ),I!.,..(~1,~2~,~3-:r-:1~)-.-.-¡ -woc2-· 

7,20, ,23,40,43 y 47. 

9,40, rt. y Nat. ; Art. y .:tat. 
i 

1 
Art. y Nat. : .art. y Nat. 

! 
l,5,9,11y12 1II l,2 y 5 • 2 m 1 

1 
~~~~~~~~-~--~-+-~~~_,_~.._,~~,__,~---l-=rr~1~,~2~,~.;-,4~,~;,-y-,..,------+-~14.,..__111_,.__[ 

l,2,5 y 20 111 -r 
- 111 1 

2 111"'- 1 
1-->~~~~--=--=--~~~~...!--.-r=r.,...,,.,.-='"""~+-r=o-=---==-~r--+-...-;.........-:~r.....+-<+"-~~~~~1---;;:2---m~-¡ 

o 23 24. 
20,23 y 29. 

i 
12 m- 1 

5111~ 

5 111 



: ! 

III - A 

COMPONENTE LOCAL usu..;'1l:os ACTIVIDAD~ 

1 

Control ' :Eln pl ea !lo Manejo de expedientes el!-
1 

1 
1 
1 nicos, control. 1 

E:tamen,prepara.ción y lao. ' Paciente Elcamen,prepal'6ción y aseo 

1 

! 

1 

1 Docto::- del paciente,aplicación d3 
1 
1 Ellfemera anestesia o blo~ueo. 

1 

Sanitario pacientes i Paciente Necesidades fisiológicas. 
Sala de expulsión 

1 
?a ciente Dar a luz,atenoión del partol 

1 Doctor 
OBSTETRJ:CU 1 :Eh fe m. e :re. 

~Iaterial y equipo i m fe :111 e r-.a Almacenamiento del equipo y ! 
:naterial gineco-obtetra.. i 

Cuarto séptico 
1 

a:ifem.era Lavado de cómodos y depósito 
1 de ropa sucia. 

UNIDAD ! Lavaoo obstetras ; Doc7.o:::- .-tseo de ::ianos antes del par-¡ 
HOSPITALIZACION j i to o cirugía. 

Descanso mecil.cos 
1 

Doctor Necesidades fisiológicas, ! 
álfermera cambio de ropa1 descanso. 1 

1 Recuperación post-partum 1 Pagiente Recuperación posterior al 1 

1 1 Doctor parto,vigilar al paciente. 
i 1 :Ehf ermera 

c. E.. Y. E. ál fe :111 e re> Este:::'ilización y almacena.. 
Enpleado miento del instrumental qui-

ru::gico. 
Control Emple~do Manejo de ezpedientes ol!ni-

cos,control. 

1 

Ta.1..1.er de anesi;esl.a ! Doctor Control y preparación de la 
CIRUGIA :Enfermera anestesia. 

Mater:i.a.1. y equl.po Doc-:0:- Almaoenami en to de material y 
l'ht'ennera 9n11.; T'IA nu_:i .,..,,..cM """ 

Quirófano Paciente Interrenciones quirurgicas. 
Doctor 
l!nferm era 



III - B 

REL.\CION uu;.u:r.ACI()N¡ YJ:NTIUCION 

31,32,33,38,41,43,47,53,55 y ¡ Artil'icial J . .\rtií'icial ; II(l,2 y .3). 
1 

4 111· 
56. 1 ' ~ 

32,33,35,36,40,41,43,4~,49,53~ Artii'icial 1 Artificial ¡ I(l, 5,11 .:r l:i.) ,II(l,2,3 y 6) o 

1 

18 ;:¡-

55 y 56. ¡ ¡ 

' i ! 
~ 

JO. 31. 33 Y' .u:i. Artificial ' lfatural ! Ill :r 5J.II(l :r 2l. 1 2 111:: ! 

1 

30,31,32,34,35,36,37,3d,J9,40 ¡ Artificial 

1 

Artii'icial i ~~1,5,10,n y 12),IIll,2,3 y 1. ,· 36 111· 

y 430 1 1 o)• 
1 1 

1 
33 y 39. i Artificial ' Artificial i II(l y 2). 

1 

6 111 .. 
1 ! 

33. 1 .l.rti!'icial Natur-~l 1 Ill y 5) ,II(l y 2). 
i 

4 111· 
¡ 1 

~ 

Ji,33 y 37. Artificial • .\rti:'icial ¡ I\,Í y 5) ,II(l y 2} • ! 2 :n-
1 

33,3b 7 53. ..i.rt. y Nat. Arto y Nat. 1 I l l Y 5) t II l l 1 2, 3 y 5) • 
1 

36 :n· 

30,33,40,48,49 y 53. Artificial 

1 

Artii'i cial I(9,ll y 12),II(l,2,3 y 6). 
1 

25 m• 

1 

33, 34,42 y 43. 

1 

Arti:t'icial ..l.rtii'icial I(l";5 y 7),II(l,2,3,5 y 6). ' ::---z--· 
1 

36 111 

3l,32,33,38,4l,43,47,53,55 y . .\rti:!.'icial Artil'i cial II\l,2 y 3). 4 :n· 
56e 

8 111
2 30,3l,32,33,40,42,43. Artificial 4rtificial IIll 1 2 y 3). 

39,41 y 43. .\rtificial Artificial II(l y 2) • 3 111-

30,31, 33,39,40,42,44,45,46 y Artificial Arti:t'icial I(l,5,9,ll y 12),II(l,2,3 y 42 111~ 

470 6) 



'"' 

'' 1 i 

COMFONlllTE SU1l-COMPON:!!N TE LOCAL USUAiiIOS 
1 

ACTIVIDADES 1 
------'-------~---------------.. 
1 i 

1 
Cuarto sáptico 

1 

Lavabo cirujanos 
CI?.!JGIA 

Descanso médicos 

Recupei-ación post-opere.t. 

' Cuartos semi-colectivos e 1 
1 indiviuuales 
1 

i 
UNIDAD 1 

HOSFI ~:UCION HOSPI TALIZACION 

1 

:Jani tan o p!l oJ.i co 
E6taci6n de en:::'e::weras 

:Janl. tan o enfe::meraG 
'Iraoa;¡o C1.G en¡ezmere.s 

¡ wUDel'Q 

""""'ªde espera 

uon"!;rol 
URGlliCI.\S 

UUCl.CUJ.OS d.e a-¡;encion 

venoclisis 

! mfeme:t'a 

1 Doctor 
1 
1 Doctor 
1 .onfennera 
! Paciente 
! ::Joctor 
¡ Eofennera 
' 1 

1 Paciente 

1 

Doctor 
.onfe:inera. 

1 :<:inpleado 
1 Paciente 

Paciente 
mfennera 
ü:ifenne:ra 
mfennera. 
Paciente 
Doctor 
mfennera 
Paciente 

:Empleado 

Fa ciente 
Doctor 
álfemel-S 
Paciente 
Doctor 
Enfemera 

1 

1 
Lavad.o de cómodos y depósi
to de ro~a sucia. 
Aseo de manos antes de ciru- ' 
e;!a. 
ll ecesi u.a des fisiológicas, 
cambio de ro":aJ descanso. 
.aecuperación posterior a la 1 
ope:ración, vigilar al pacien-

1 

te, . 

Atención ;¡ cuiclad.o del pa- I 
ciente, 

N ecesid;;des fisiológicas, 
ldanejo de ex¡;edie¡ites ol:!
ni cos, ooctrol. 
Necesillades fisiológicas, 
Trabajo de enfenneras, 
CuiC.ado del recien nacido. 

Esperar tumo para atención 
mádica, 
Control de pacientes a Ur
gencias y Hos~italización. 
Atención a ¡;aciantes de 
emel'gencia. 

Rehidratación de niños, 

1 



i 1 

mu.eran I ILUl.U::rACIOlf '[;:¡f'.!.'IWCI·JlT • .\.REA 

43. ' A.rti::"'idal 
1 

~a-;u::.-~l I(l y 5),II(l y 2). 4 Q~ 1 
! ·--· 

43-7 46. .i\::rti.:'i~ial ¡ Artifici:ü I(l y 5),II(l y 2). 2 ¡¡¡'-

i 1. -

33,45 y 53. i A.rt. y ciat. ; J.r'ti. J :rat. ¡ I{l y 5),II(l,2,3,5 y 6). 
1 

30 !!1-
! 

' ' -
20,21,30,40,43,43,49 y 53. 

1 

..\:r~i fi :;i:ll ! 4\r-:ifi.:::i!?.l ¡ I(9,ll y 12),II\l,2,3 y ÓJ• . 25 :;¡-

i i 
! 

4,a,10,31,38,47,51,53,54 :1 ! • 'l.rt. y lfat. i ...\r-;. :¡ :rat • ¡ ~~1,5,9,ll y 12),II(l,2,3 ;¡ ?- <. _, Jl 

co. ¡ ')¡. 

1 

! 
! 
! ~ 

4.8 .. tci. 'il .,, 'iil. 1rti.f'ici.:ll 1 :fa'!;u:::-:il ¡:;:(1 Y5l.II(ll. ! 2 ::i: : 
40,49,50,53 :¡ 54. 4rtifi~ial 

1 
]"a'tu:;.il 1 II\l,2,3,4 y 5) • 

1 

13 ;¡¡-

-
51 y 53. ..\.rti.fioJi:ll .::ratu:::al 1 Ill y 51.II(l). 2 cí: \ 
30o3lo36.39o40o46o47.48,49,51J52 Y 54.Art. Artificial I Ill y 21.II(l.2.'J y 6l. 25 m: ! 
48,49,50,51 y 53. 

1 

..\.rt. ;¡ :iat • Arti.fi oi:i.1 i I\9,ll y 12) ,II(l, 2,3 J' Ó). 12 ::¡- l 

1 
' 

1 -

l,4,25, 30, 31,40, 5 6, 57 y 58. Art. y llat. Art. y nat. 1 II(l,'2 1 3,4 :¡ 5). 6 ¡¡¡-

l,4,25,30,31,40,57 :¡ 58. Art. y !Jat. A=t. y cfat. 1 II(l, '2, 3,4 :¡ 5). 
1 

2 ::¡~ 

- 1 

55,56 y 58. Art. y na~. 4rt. y llat. ! I( 9,ll y 12) ,II(l y 2) o 6 ¡¡¡'" ¡ 
1 

! 
1 

55,56 y 57. .\:::t. y Uat. Art • y lfat. 1 I(1,5,9,11 ;¡ 12),II(l,'2 y 3). 1 '25 ¡¡¡;?--·¡ 
1 

1 

' ' 



COMPONENTE 

SERVICIOS 
GENEIW.ES 

SUB-COMPOILENTE 

1 
1 
1 

1 

LOC.\L 

:Baños personal 

:Bodega 

Incine::-aeor y basura 

Cuarto de máquinas 

Depósito de oxígeno 

Depósi·tc de óxido niti~so 

USUARIOS 

1 
Enfemere. 
mnleado 

1 
.:lnpleado 

1 

1 anpleado 

1 

!lnpleado 

1 

1 
anpleado 

1 

.Elnpleado 

i ¡ 

ACT.I:'IIDADES 

NecesiCc.des fisiológicas, 
aseo. 
.llmacen de mobiliario :f 
eQuipo. 
Separación e incir.e!'eción 
de basure.. 
Manejo1 control· :r manteni
miento del equipo :r maquina.. 
rio que integran al cuarto 
de m<touinas. 
Almacen de -:anquea de ozige.. 
no. 
Almacen de tanques de ó=ido 
nitroso. 



RELACiiliT ILUML'UCion v=:r'l!l:L.\CION IUST.:i.LACION"1> 

-
a,10. Art. y ~lat. i Art. y :rat. I(l y 5),II(l,2 y 5). €0 ¡¡¡• 

-
o,10,4a,49,61 y 62. Artifi.,ü:ll 1 Artifi.·::ial IIll y 2). 50 o-

1 " 0,10 y tO. Art. y :Iat. J -"rt. ;¡ !la-;;. lld) ,IIll ;¡ 2). ;o r,¡ -
1 -

d,10 y oo. Artifioi:>l Arti.t'ioi::1l lll,2,5),Illl,2,3,4). . 2.00 :¡¡ -

-o.: y 6.}. ,~:¡-t. ;¡ ~Tai;. ~rt. ;¡ ~rat. Illl y 2). 2 ¡¡¡-

-
O.: Y b.)o Arto ;¡ l!at. ¡ .:i.-· y ll<•t. I:rll ;¡ 2). 2 m~ .... 

1 
1 

.~ 



•• 

l Agua pot3bl3' t'::-fa ;¡ cali3nte 
2 - aerlioio con~::a it1cand!.o 
3 ;Q.ego de ja=ó.ines 
4 - Des:lgües de a¡;aa :¡lllvi:ü 
.5 - Dess§Ues de a¡r..iao negra::; 
6 - Desagües de desechos corrosivos 
7 - 'Tapar 
8 - Gas ooQbus~ibla 
9 - o:dgeno 
lO- Oxido nitroso 
ll- Aire cocprioai.io 
12.. 'lac:!o o succión 

II- Instalaciones ;3láotri:le.s. 

l - Instalación 'll~c"!;Z'i·::,. 
2 - ?lant-• da a;;;e..:-s;;11ci;:i 
3 - !ntercocllni~cióa 
4 - TeHfono 
5 - Sonii:> 
6 - Aire acondi::ionado 

'' l ¡ 



PROGRAJ\1ACION ARQUITECTONICA 



CONCEPTOS DE DISEÑO 



ir) 

- ;.Wf::ilJIJ D] 'JN l'tr.f'IO :i\lC.c\L '~E SIRVA 

COMO DIS'l'RI:aUIDOR ?ARA LA:i ;iI?Bl!CN

TliB ?.mf.:\S JEL .::IDIPICIO. 

- 'l'IUS I:TG:=tE.SOS AL ~L"ICIO ?.;.::JA 

UN :.[E.JOR COITTRoL D~ }IISJ.10. 



... 

- AF:lO'IECEiUI! ~n'O :J:::L .?.-\RTr:r;o .iR·.¡JI'l':!:C~'UCO 

?ARA .Dfil':rnIR ?OR:-LU.;.mrT.:: .r..os C\J:l!Fl.llf:i:fTES 

:n:;;i, COif.JUJ:fW l!OSPI !'.U •• -\RIO • 

- CR.'!:AR ALRml.EIDOR D1ll LOS 1;0M?ON;;:Tl'Sl. :J¡¡;[. COlTJUlHO 

HOSPITALARIO AMBI.EN·l'.ES ::f.\'ru:UU.~,APROV.::C:Hi"'QO Lit. 

ARTICULAC!Olf 3fTRS LOS ;.¡¡~.1os,FROFORCiüll;\.'l'DO .iSI 

VISTAS ..\GRAJA:aL2!3,ILffi.U:r"\.CIOlf 1 7~f'l'ILACIOlf ::f.~ 

'lUML. 

~ 

• ~ 



.... - ~1NT.::JO :il.iil Ulf.i. ~T:IDC'illR.l. :.S~Uj!.m'Q :UE 

COlfCRErO .i?J.L;\:iJO,?Aa.·, Jil.R :.r.;.YuR ]!..=::;C[_ 

ilILIDAD o1 LOS :;o;¡?.~CJ:OS. 

1 1 

f-=-f 



PLANOS ARQUITECTONICOS 
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+¡ 
11... 

-<r--¡ 
. {,f 

"""! 1 

¡"' 
-ti 

L 
+I 

! ... 
~~ 

-<Ir + -;fi- ~- ~)._ 4 fl- -<P- 't>- ~.~)- + -{~<- ·~. __._ -4~- + 
-l.IL-.;,....._·~ .... _ .. ot __ .... _ .. ~_ • ..__ .... ___ .... ____ ~ .... __ .. __ .. __ .. ~ 

•- [ .:•:. "bóO '~· . • .. . ' 1 JLl 
~ - - ,•: L- •• Q 

1 ---g :~ 1ll~:.--;} ~· 
' 35~--
. ' s< WIJJ-·,11~ 

...,. .; ( Y,o¡, -_- __ - {) .., 

f: ,. ~ '. L.·-=- "'·," :2· "\· ,'. 
- (] -,--.~-~ 

1 
.... l "' :: ~~;1~-C"'. •.._: 

1 o ¡...\ 

= '· . ~ !;r_ ~~;:;~l ·";;-- - rv 1 ,,._ ~" 

' ¡"' F\i.'?==of==="11= 

~r 
-©-C, 

Nf"VSl..·1.1r•c. 1•129 

--0-t,.Jf 1'-¡ 
i 

±+,~ r¡ 
!... 

--<+-¡ 

~;3:~-~ r A ~~ttl;- --- -
•••• ''~..._1lifln "': 

... G••co-GllWIWiiiiCIA Y PPl•ll .. llirWIA ........................ 



r:-

Nl'Wt.·e,cec. i·••• 

o 
1 
1 
! 
1 

L ... -------- -~ 

.. • •ic .... aawarw Y Ps~aaaa 
.. Gual:alaJmia,.lal. 

1 ··f! 



1 
~ 

N'WL ·a. irac. 1·••• 

o 
1 
1 
! 
1 
L 
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SEC_C:l_O_l"l __ z~z.' 

CLllllCA D• Gll•CCCESI W IRICIA Y PllDIATRIA 
en Guadala .... a,.1111. 
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CUlllCA Dm GB•co-GmSIWIWICIA Y PmDIA'llllA 
... GuadolaJmia,.lal. 



•ec. 1•1•11 

llLSVAC!ON KllI& 
•ac. ..... 

Cl.INICA .. GB•COGllWIWiiiiiCIA Y P *IAIWIA 
... Gllallala ....... .lal. 



.. 

1 

-~ 
-¡-

!i ______ e_ __ 
. ¡! . -T--' 

~)¡ --

1.10 

11 

~ji 
-....:1 

!i 
!I 
1! 

... 
jütt··--•:. 

-· -

CL•ICA D• G-CO-o&SIWiiiiCIA y· ...... Tilla 
en GuadalaJm-a,.1111 • 

ESPECIFICACIOtES 
PISOS 

BASE DEL PiSO- u.A lmNlO& Dl c:otarTO 

~N~~-::..:o·.c: DE 
llO, ... OP. •••• 

:-o~:~~~ .. Dt:~ 
MUROS 

BASE DE.. MURO· Nml. W COM MORTHO DI: 

==-~ .... ~~·:-o--:-=.~ .... 
• ...,~~ci&arro~~oo 
TECHO 
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c ..... ca 1111 G11•COG11s1a1am Y PWDIATlllA 
... Guallala ....... .lal. 

SECCION LONalTI.JDlNAL ,ESC.1•20 



,., t 

SE:CCION TRAN9VE1'SAL.,ESC, 1•20 



-
QU!l!O~ANO 
~.-.U.tts C()Na'T1'VCTIVOe, &"90. l•ll.a 

CLINICA D• G-Co-GllS IWIRllCIA Y PllDIATlllA 
en Guadala._.a,.lal. 

F'IWl OC COIDITO 

-
DETALLE PISO 
SECCION 



• 

• 

•·" 

INSTALACION ELECTRICA ·Especificaciones. 
GABINETE DE 0.61xl.22 CON LAM'ARAS SLIM-LINE 4x38w DURO TEST DE 
LARGA VIDA (LUZ DE DIAJ. 
LOS CONTACTOS A PRUEBA DE EXPLOSIONES SE COLOCARAN A 0.50 SOBRE 

~MºUU~=g1Aº~ ~~~o~~k'~t81~Tm~N DIS-

Dlaoroma Ele'.c!rlco 

)~·-·-· 

LOSA 

GABJNETt OE 0Sd22 
F\\RA l..AJ.l>ARAS Slll"• 

·.':/· 

l.!/1L. ___ -1-~-

PLAFOND · Especificaciones. 

~tTAU.L.IE• CON•Tl"UCTIVO•,Sec. 1•11 

CL•ICA D• G-COOll918fAICIA Y ......... 
en GuadalaJm-a • .1111. 



• 

. . 

OETALLE-2 

lHCN A BASE CE: 
ESPIGA Y CAJA 

Se-UPI~ 

~~,~~ 

DETALLE-1 
Arot.1•"" ESCll 

CARPINTERIA • Especificaciones. 

(Í) CABEZAL MADERA OC PWO la. 7S•25mm 

(2) PENAZOS MADERA OE PINO b 50 • 2!i rrm 

(f¡ UllCIJERO MAOERA DE PINO la. 501~11wr1. 
(~) TAMBOR DE TRIPlAY MADERA O( PINO 

la. ••6111111 

(~' PLASTlCO t..lWllAOO NORMATIVO. 

_ ... ······ 
¡ .. ··· 

CANCELERIA 

ISOMETRICO 
ACOT m ESCHO 

(_~ ESCUl.DR.lS DE REFUERZO L!lcni '4~· DETAU.1!"8 CON8Tl'tUCTIV09, ll!!:SC. INCICADA. 

EH ESQUINAS. 

(?) REFUERZOS PAFIA RECIBIR PROTECCICW 

CONTRA GOLPES DE CAMLl.A A CADA IS Cll'I. 

~_) M!R!UA CON MARCO OE ALLMI«> AHOOI· 

ZADO NATl..ft4L Y CRISTAL DE 6 mm. 

CLl•ICA DE G..C~ Y PllDIA'llllA 
en Guadalalm'a,.lal . 



QUIROFANO 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y ACABADOS 

ACABAOO EN 11 MATERIAL MARCA COLOR TIPO 1 DIMENSKN:S 1 CLAVE 

~=========================!:!.======::::::;~======~====~ 
PISOS 

MUROS 

PLAFONES 

ZOCLOS 

PUERTAS 

CANCELERIA 

INTERIOR 

TERRAZO CON!)Ji.- C:tt'.45 '!' ACOND!· 1 

TJVQ C10'Vl\',(NTO : OCRE i COtlX.ICTIVO HEO<l EN OBRA 

CINTILLA 

YESO Y PIN TURA 
V1~ruCA 

1 ·1·----------
U,CfilLLERI\ "10N· 
TERREY, S A , CHAM'ARA 2743 

! 
j MAYOUTA 

! 
l 55a22.0•06cm 

------------- - -.-------- ----1-------------~-----' 

i FALSO PLAFCH> 1 
1 SUSPENOJDO DE 
\ TABLAROCA 

TAILAROCA BLANCO 

, -- ' -------:~l~ARO l'--------
1 CYNAMIO -DE MEXI· i TEKA-417 --~ ¡lrollRiZAOO ---- - ----- -----=·=1e:.1:::? 

1

1 _____ _, _____ _, 

' F<lORAL 1 

AllMNIO 1 SALOi 1 M.OOIZAOO DLRA-
KAWN.~ER ! NOOIK ( PANTONE 1 

1 403) 

CL•ICA D• GB•CO-WIEIRICIA Y P .... ftlla 
en GuadallllJm'a,.lal. 
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CL .. CA D• G••COGllSl•IRICIA Y PllDIA'llllA 
en GuadaiaJmia,.lal. 

i¡ 
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cu.ca .. aa•c ..... a1a1iiiCIA Y......,.... ......................... 

1 11 
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r ---·-------·-q--·---
1 ¡ 1 

~I e:-~ 1 

SEC_CIONES_CONSTl"U_C.TIVAS_ 
Eac. 1•20 

CLIRICA D• G••~OBSIEIRICIA Y PllDIATlllA 
en Guadalalm'a,.lal. 

1 11 
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CLllllCA DE G...COGllS'l'ETRICIA Y PllDIATlllA 
en GuadalaJm'a,.1111. 



G'F•co-Dll• s a IRICIA y IPIWDIS.Yft?AIA 
en GuadalaJmia • .lal. 

ESTA TESIS N9 DEBE 
SAllR DE LA BIBi.IBTEC'. 

¡ 

1 
l 
¡ 

1 ¡ 

1 ¡ 
1 
¡ 
! 



~ ·~· ...... ~-- -· - •+ ¡ 1 ' 1 ' 

SUBESTACION ELECTRICA TIPO INTDFERE ABIERTA 

-v 
ALZADO FRONTAL 

DE'T..&LutS, 1:9C. l•RO 

DIAGRAMA lNALAR 

CLINICA IHE G••Co-GllSIWiiiiCIA Y ........... 
en au1111a1a ....... .1a1. 



11 i.·1¡;.1 ./lf<ll:;¡ ¡ , •• lt,ll1f/f ¡,¡;,..._ 11-1+81,;;1 J¡;/~j;f 
l1t1ll'lffitli 

ca•co-w1a1W1Ua Y ............ 
en aum1a1a.1an1,..ta1. 
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CLllllCA DE GWO-OBSIWIRICIA Y PllDUn'lllA 
en GINldala)mia,.1111. 



CL•ICA DE G-COW 1W1 RICIA Y PWDIATlllA 
en Guadalatmia,.lal. 
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