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INTRODUCCIÓN 

Este documento se realizó por medio de investigaciones documentales, ejemplos análogos y criterios básicos para el diseño 
arquitectónico. 

Esta información incluye: un análisis de sitio el cual establece la localización geográfica, los factores físico naturales, la 
infraestructura, el uso del suelo, la imagen urbana , el equipamiento urbano turístico de la zona y la normatividad de Ixtapa; una 
tabla de resumen de áreas la cual se obtuvo de ejemplos análogos; el programa arquitectónico desglosado por locales y por sectores; 
el proyecto arquitectónico representado en planos; criterios de instalaciones hidrosanitaria, eléctrica y especiales, apoyados con 
memorias de cálculos; criterio estructural que incluye bajada de cargas, cálculo de uno de los marcos por el método de Gaspar Kani 
y planos estructurales; propuesta de acabados representada en planos y por último una estimación del costo total del hotel. 

El contenido de este documento respalda al proyecto tanto en su forma plástica como en su funcionamiento, éste último 
abarca desde la solución arquitectónica hasta la estructural y de instalaciones. Estas soluciones están apegadas al reglamento de 
construcción del Distrito Federal, a las normas técnicas complementarias y a la normatividad de lxtapa Zihuatanejo. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

En el año de 1970, FONATUR inició una inversión para impulsar el Desarrollo Turístico en Ixtapa Zihuatanejo, para lograr 
éste fin, se realizó un Plan Maestro de Desarrollo basado en investigaciones y estudios técnicos y económicos. 

El Plan Maestro de Desarrollo Turístico se ha ido construyendo en diferentes etapas, y a la fecha, Jxtapa cuenta con un 
Campo de Golf de 18 hoyos, una zona residencial alrededor de éste, una zona hotelera de Turismo Socio-cultural (para personas con 
recursos económicos bajos), zonas residenciales, zonas de vivienda y una zona hotelera sobre la Bahía La Puerta y Playa Hermosa. 
fi'('ffl "7Fl'Hfl hntolorn i11nfn rnn In Ao 7il111nfn1r1oin .¡:"º nlnnonrln 1J rli'1'1,101r1€."ifl'Mrfrln nn,.n In ~F'iHC'l~'flflfli/u,,, An 1 'i nnn J'"HUrlf!,•t-r..C'I .rln l1ri.#.nl Fl.r\.11.-.r\. 

L...#'..., ... .,.. 4d"'"'·"" '""'"_"_' -J ... , .... _ __ ,. ·- _._. I..J.,, .. _._. .. -.,.-J'-', J-,.... J-'"'"'6'"-"·'U,41.+ .Y ~.,,,. .... , .. ..,.V",,.IA"4-\A yw, w i.w "'v,..._,,., 1,4v1.,,1v,,. wv -6..,, uuv \.rUt.41 f..Vü u1;, 11vi.:;..1- \¿,VfllV 

máximo, por lo que FONATUR apoya la construcción de hoteles en sus diferentes categorías. 
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Debido a que Ixtapa es considerada una zona turística de extraordinaria belleza con playas placenteras y una lujosa zona 
hotelera con elegantes zonas comerciales, consideré necesario proyectar un hotel con categoría de Gran Turismo, para satisfacer en 
el futuro la demanda de población turística y sus exigencias. 

Actualmente se estima una población de 18 000 turistas por mes, la cual se está incrementando cada día más. 

La construcción de un hotel de ésta categoría también apoyaría en gran medida al crecimiento económico de éste municipio. 

Los lotes escogidos para éste proyecto, fueron proporcionados por FONATUR, al igual que las normas y restricciones de la 
zona. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Proyectar un hotel Gran Turismo de 350 habitaciones, ubicado en Bahía del Palmar !xtapa, conjugando la forma con el 
funcionamiento para brindar un mejor servicio al huésped 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

/.-Realizar el proyecto arquitectónico ejecutivo. 

,, Analizar ejemplos análogos al modelo arquitectónico. 
,, Analizar información documental del fondo nacional de turismo. 
t1 Elaborar el programa arquitectónico y el de necesidades. 
" Resolver a detalle, el funcionamiento en el área de habitaciones. 
,, Describir el proyecto. 
" Presentar la solución arquitectónica del hotel por medio de planos ( plantas, cortes, fachadas). 

2.- Plantear de manera general la estructura del edificio. 

,, Describir la solución de la estructura. 
t1 Analizar las cargas consideradas. 
,, Revisar los esfuerzos gravitacionales y sísmicos en un marco específico. 
• Calcular la viga sometida al mayor esfuerzo. 
" Calcular la columna del marco que soporta la mayor carga y su placa base. 
,, Presentar planos estructurales (cimentación, planta tipo y detalles). 

ll 



3. - Resolver la instalación hidrosanitaria del edificio. 

• Calcular los diámetros de los ramales sanitarios principales para el desalojo de aguas negras y grises. 
o Calcular diámetros de tuberías hidráulicas por nivel para el abastecimiento de agua en las habitaciones. 
• Proyectar la cisterna conforme a los requerimientos del Reglamento del Distrito Federal. 
• Calcular el diámetro de la toma domiciliaria, la potencia de las bombas y la capacidad de los hidroneumáticos y 

calderas. 
• Presentar planos detallando en una habitación. 

4. - Resolver-la instalación eléctrica. 

• Calcular el número de lámparas por local en la planta tipo y la de acceso. 
• Balancear fases en planta de acceso. 
• Realizar el cálculo de calibres y diámetro de tuberías en planta tipo y de acceso. 
• Presentar planos detallando en una habitación. 

5.- Realizar el cálculo para capacidad de elevadores y los duetos de aire acondicionado (éstos últimos en la planta tipo). 

6. - Elaborar una propuesta de acabados. 

• Proponer los acabados de la planta de acceso y las habitaciones. 
• Presentar cortes por fachada para mejor apreciación. 

7.-Estimar el costo total del hotel. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

N 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

El desarrollo turístico de Ixtapa se localiza en la parte oeste del estado de Guerrero, en la región denominada Costa Grande con 
una extensión cercana a los I l 249 km2 y se encuentra a 240 km al noroeste del puerto de Acapulco, en el meridiano oeste 101° 33 'y 
paralelo norte 17° 38' con una superficie de 2 O 15 hectáreas aproximadamente y a los 6 km. de la bahía de Zihuatanejo. 

Este lugar colinda al norte con los municipios de Coahuyutla, al este con Petatlán, al oeste con La Unión y al sur con la Costa del 
Pacífico. A su vez, Zihuatanejo es cabecera del municipio Teniente José Azuela y se localiza al noroeste de la bahía del mismo nombre en 
el litoral del Pacífico. 

Su localización geográfica es estratégica por su cercanía con las principales ciudades generadoras de turismo en México y Estados 
Unidos; es de fácil y rápido acceso por avión: 3 horas desde Los Angeles, 5 horas desde Nueva York, y a sólo 35 minutos de la Ciudad de 
México. 

-Ubicación del sitio; Los lotes 8-A y 8, se encuentran entre la Playa del Palmar y la avenida Paseo Ixtapa, éstos a ambos lados 
colindan con la zona hotelera, en su parte frontal se ubica la Playa del Palmar; al costado derecho de esta se encuentra la Playa 
Hermosa y al otro costado La Playa Don Juan(FJG. 1).-

Las playas de Bahía Zihuatanejo tienen una longitud de 2290 m con un ancho promedio de 20 m que forman la zona federal 

marítima, lo que proporciona una superficie en playas dentro de la Bahía de 45800 m 
2 

aproximadamente(FJG. 2). 

La zona de Ixtapa cuenta con una sucesión de playas cuya longitud en el conjunto es de 6420 m los cuales una vez aplicado el 

factor de anchura promedio de la zona federal proporciona un total de 128400 m 
2 

• 

Puntos de referencia. Los más importantes se localizan en el cerro de Punta /xtapa; otro en el corazón de la playa del Palmar, y un 
tercero en el centro actual de la población de Zihuatanejo. Finalmente se consideran como elementos característicos de revaloración 
para las zonas turísticas posteriores a los frentes de litoral, los siguientes : el lxtapa náutico, el campo de golf en Ixtapa y la Marina el 
7il,,ur,fr,v,oi,i, I m,rv =l l 
LIHlfAIAJ,WTU.,JV• {.L A.'-.J• J/• 

1 
qr; ... Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Guerrero; "Los municipios de Guerrero"; Edición, i988, Pag. i 53 
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LOTES ASIGNADOS Y CORTE DE LA A V. PASEO IXTAPA 

22595 m 2 

LOTE 7-A 
2 24992. 91 m2 

ZONA FEDERAL MAR/TIMA 

PLAYA 

MAR 

FUENTE: FONATUR; "PROGRAMA DE DESARROLW URBANO DE IXTAPA ZIHUATANEIO "; 1991. 
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CARACTERISTICAS Y RESTRICCIONES DEL TERRENO. 

N 
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FIGURA 2. 

FUENTE: FONATUR; "PROGRAMA-DE DESARROUO URBANO DEIXI'APA ZIHUATANE/0"; 1991. 
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Cotind'ancia. 
N-5.35m Col<ndancia 

'Q'h'?XV?>;J...q;;;,;¡:;,;;:v;;x,vnxv,o;,t\\OJX,\Q7h\<..'{PX<..\<.VXlt!v;...r.:. 70m 

195.17-m 

CORTE X-:X' 
Av. Paseo /zlapa. 

N:1:0.00m 
.,,x,,,,«,l,,sx,,,vx,,,.,><=x.,.,,,x.,,,,,,.,,,,,,,,,,,x*):E...":idn:t"timm 

213.22m 

CORTE Y-Y' 

NOTAS 

-+- COS: 50% 
....... CUS: 1.6% 
-+- USO DE SUELO: ZONA HOTELERA 
....... SUELO: LIMO-ARENOSO 
...... CAPA MADRE: 15 metros 
-+- ALUMBRADO PÚBLICO A CADA 

50 METROS APROX. 
-+- RESTRICCIONES: FRENTE f Orn 

PLAYA 20m 
LATERALES 5m 

-+- ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 15 NIV. 
O 48m. (ALTURA PROMEDIO 3.20m) 



'11 EL MAPA MUESTRA LA OROGRAFÍA DE LA ZONA Y LA UBICACIÓN DE LOS LOTES ESCOGIDOS. 

ELEVACION, ARRIBA 
COTA ·10 rnts 

LOTES8 Y8-A 

BARRERA OROGRAFICA PIAMONTE 

SIERRA MADRE ORIENTAL. ª• ... , 
o • Lín11te Virtual bntrc Zona .. 
~ Lltban¡¡ y Zona Turlstlc3 ..----

·centro lie Animación del O esarrollo 
Turístico 1ie lxtapa 

FUENTE: FONATUR; "PROGRAMA DE DESARROLW URBANO DE IXTAPA ZIHUATANEJO"; 1991. 
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FACTORES FÍSICO - NATURALES. 

TEMPERATURA. 

La temperatura promedio anual es la siguiente: la mínima 20.03ºC, la media 27. 7ºC y la máxima 32. 7ºC sin cambios 
extremosos, lo que muestra una temperatura confortable en el sitio. 

También se manifiestan 210 días soleados, 80 nublados y 80 lluviosos aproximadamente. Las temperaturas más intensas 

(mayores de 27ºC), se registran en los meses de junio a noviembre 
2 

(FIG. 4). 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL. 

Las precipitaciones pluviales abundantes de la región se presentan en verano (julio, agosto, septiembre y parte de octubre), 
presentándose la mayor en el mes de septiembre con 370 mm aproximadamente. En el invierno las lluvias son menores al 05% de la 

media anual (158.2 mm). 
2 

(F/G.5). 

2 
Cfr ; ... Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática; "Cartas de efectos climáticos reí!iona/es "; 1990-/ 995. 
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GRA~FICAS DEL 

CLIMA DE LA ZONA 

NUBOSIDAD 

-
PRIMAVERA VERANO O TONO INVIERNO 

dios MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

o 

~ DÍAS CON LLUVIA 

UIIllilIIl DÍAS DESPEJADOS 

c:J DÍAS NUBLADOS 

FUENTE: INSTITUTO METEORÓLOGJCO NACIONAL. 
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TEMPER A TU R A S 

-
PRIMAVERA VERANO O TONO INVIERNO 

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

o o o o D D 
- -o o ,_ 

o -

FIGURA 4 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

-PRIMA VERA VERANO O TONO INVIERNO 

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FES. 



VIENTOS DOMINANTESº 

Los vientos de la zona que provienen con mayor fuerza son los del noroeste, en el mes de septiembre con una velocidad 
aproximada de 4.2 m!seg. 

Durante los meses de junio, Julio y agosto, los vientos entran por el oeste con una velocidad similar a los provenientes del 
noroeste. 

Otros vientos soplan del sur y suroeste con velocidades máximas de 3. 7 y 2.4 mlseg. ; para el sureste 2 m!seg.; y para el norte, 
vientos suaves que sólo alcanzan el calificativo de calmas. Los vientos huracanados máximos han sido de 34.5 mlseg. 

En general, los vientos de ésta zona son suaves, algunas corrientes de aire penetran por la topografia montañosa, valles 

intermontañosos y cordilleras de diversas alturas 
3 

(FJG.5). 

TRAYECTORIAS CICLÓNICAS. 

En ésta zona no se han registrado perturbaciones ciclónicas durante los últimos 15 años, sin embargo, existieron fenómenos 
meteorológicos importantes de mencionar, como los ciclones de Agatha, Eleanor, Madeleine, Aletta, Andrés, Carlos e Ignacio; pero 
ninguno de éstos huracanes ha entrado de lleno a la zona de desarrollo turístico de Jxtapa Zihuatanejo. Generalmente las 
trayectorias de éstas perturbaciones atmosféricas se originan en el sur o suroeste para terminar en dirección noroeste o 

4 
norte (FIG.6). 

3 
Cfr; ... Instituto Nacional de Estadistica Geográfica e Ir.formática; "Cartas de efectos c!imñticos regionales"; 1990-1995 

4 
Cfr ; ... ínsiííuto Meteorológico Nacional 
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PROYECCIÓN DE SOMBRAS. 

La mayor sombra es proyectada hacia el sureste durante todo el año. 

La máxima cantidad de horas de sol se proyecta sobre la fachada sur y en menor grado en las fachadas oeste y este. En la 
5 

fachada norte se reflejan pocas horas de sol durante primavera y verano, siendo nulas en otoño e invierno. 

VEGETACIÓN. 

El litoral está formado de manglares, palmeras y amates, siendo la vegetación predominante del lugar, las palmeras y los 

esteros, así como el suelo pantanoso. 
6 

- La vegetación puede ser aprovechada como una cortina natural para proteger la edificación de los vientos predominantes, 
además de que proporcionaría una visual agradable a Jardines y áreas exteriores, con la combinación de elementos inertes y/o 
artificiales. -

5 
Cfr ; ... INEGI; "Catálof!o de inteJZración General de Localidades del Estado de Guerrero" ; 1990; Pag. 5 

6 
Cfr ; ... . <;;,,r,.etnrfn de r.nbemnril,n y r.nbiernn riel ffetnr/n ríe n.,en·pro; ... np r;, ; Png 15 'i 
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ÁNGULOS VISUALES. 

- El análisis de las vistas naturales constituye un factor muy importante para la distribución del uso de la tierra por el objeto 
mismo del proyecto. El análisis de los ángulos visuales fue ponderado atendiendo a la mayor o menor amplitud de los mismos. 

Panorámicas. En general toda la franja costera tiene visuales panorámicas al mar, sobresalen por su elección las zonas a 
ambos costados de la Punta lxtapa, la zona de Contramar y las partes altas de la Bahía de Zihuatanejo.-
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INFRAESTRUCTURA 

AGUA POTABLE 

El servicio de agua potable se obtiene de las presas, la Vi/lita e Infiernillo, esta distribuida por una red subterránea a 1.50 
metros de profundidad. 

La principal fuente de abastecimiento de agua se constituye por una galería de pozos a lo largo del río lxtapa a 9 kilómetros 
de la zona turística. Como medida de protección se hizo una interconexión con el sistema de Zihuatanejo. 

La línea de conducción de agua potable construida en la zona turística, tiene una capacidad de 200 ltslseg.; suficientes para 
establecer 8 l 00 cuartos hoteleros, por su parte, el tanque de almacenamiento de agua potable cuenta con una capacidad de 200 
metros cúbicos, también se cuenta con un cárcamo de bombeo y un tanque de regulación con una capacidad de l 500 metros 

'b. 7 CU ICOS. 

DRENAJE SANITARIO 

FONATUR ha construido una planta de tratamiento biológico con ventilación mecánica situada a un kilómetro de la zona 
hotelera. Las aguas tratadas se utilizan para el riego de áreas verdes y la calidad de la fuente de la planta cubre todos los 
requerimientos en materia de protección del ambiente. 

La topografía impidió un sistema de drenaje vinculado para zona turística de lxtapa, por lo que se manejo una red de drenaje 
sanitario por gravedad 

Se encuentra en proceso de construcción una planta de tratamiento de aguas negras para el campo de golf aledaño, para 
7 

incrementar su capacidad a 200 lts/seg. 

7 
Cfr; ... FONATUR ; "Prof!rama de desarrollo urbano de [xtanq Zih11a1qneiQ" ; 199 l 
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ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO. 

Su desarrollo y alimentación son subterráneas; se manejan dos tipos de lumbreras: las de Paseo lxtapa que tienen 12 metros 

de altura y las de los jardines y el área comercial con 1 O metros de altura. 
8 

La fuente de energía eléctrica para el proyecto esta integrada al sistema nacional de la Comisión Federal de Electricidad. La 
línea de aprovechamiento eléctrica se une al sistema hidroeléctrico entre Acapulco y las plantas generadoras sobre rio Balsas 
(presas la Villita e Infiernillo). El proyecto se complementa con dos líneas alimentadoras más instalaciones subterráneas a 2.20 

metros de profundidad para proveer de energía eléctrica a calles, viviendas, hoteles, comercios, etc. 
8 

TELECOMUNICACIONES. 

Estas quedaron a cargo de la empresa Teléfonos de México, bajo la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para proporcionar a la zona de desarrollo de una central telefónica, que comprende la interconexión a través del 
sistema de microondas con el sistema nacional e internacional de larga distancia. 

Los mismos conductores subterráneos para la energía eléctrica se utilizaron para los servicios telefónicos en la zona 
8 

hotelera. 

& 
Cfr ; ... FONATUR ; "Programa de desarrollo urbano de Ixtapa Zihuatane¡o" ; 1991 
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USO DE SUELO. 

El predio se encuentra ubicado en una zona sensiblemente plana, con pendientes del O a 5%, separadas por otras abruptas de 
pendientes que van del 1 O al 7 5%. 

Las zonas con pendientes del O a 5%, son de uso recreativo, urbano, turístico e institucional, este tipo de terreno se presenta 
para el empleo de diversos patrones de diseño, se recomienda adecuar las construcciones altas para que no obtruyan visuales 
. 9 
importantes. 

"Geología: el suelo es de tipo limoarenoso, las pizarras localizadas en la zona hotelera, son adecuadas para el desarrollo 
turístico. Otro tipo de terreno es el rocoso que encontramos en las zonas altas. 

Ecología: Se han ubicado dos zonas de conservación, la primera (total) se encuentra arriba de la costa 70 metros sobre el 
nivel del mar y la segunda, la cual se conserva parcialmente se localiza por debajo de la costa 70 metros sobre el nivel medio del 

,, 10 
mar. 

Normatividad de Ixtapa.- Todo proyecto arquitectónico se rige por normas y reglamentos, los cuales son la conclusión de 
estudios previos para brindar las condiciones óptimas a los usuarios de determinado espacio construido. 

A continuación se presentan las normas específicas de la zona hotelera de Ixtapa Zihuatanejo, que afectan en la realización de 
este proyecto. Estas normas fueron proporcionadas por el Fondo Nacional de Turismo ( FONATUR). 

l) 

Cfr ; ... Instituto Nacional de Estadistica Geográfica e Informática; "Cartas uso del suelo y vegetación"; 1990-1995. 
10 

Cfr ; ... Secretaria de Gobernación y Gobierno del Estado de Guerrero; ... Op. Cit. ; Pag. I 56 
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Cabe aclarar que se consideraron los requerimientos del proyecto arquitectónico, estructural y de instalaciones conforme al 
reglamento de construcción del Distrito Federal, debido a que este no difiere del reglamento de construcción del estado de Guerrero.
(excepto en los cajones de estacionamiento que en este caso se considera un cajón por cada 5 habitaciones, dato proporcionado por 

FONATUR). 

" Uso de suelo TH7 Turístico hotelero 
Densidad alta 160 cuartos por hectárea, 
Cantidad máxima = 686.65 cuartos. 
Factor del coeficiente de uso de suelo 1. 6 
Máximo de superficie construida en planta baja= 68,665.936 
Coeficiente de ocupación del suelo = 50% máxima 

10 m 

Terreno 

5 m 5 m 

20 m 

¡¡ 

l 

Altura máxima permitida = 15 niveles o 48 metros 
Restricciones: Frente= JO metros 

Playa = 20 metros 
Laterales = 5 metros 

El edificio deberá de ser anclado al terreno 15 metros 
debido a que se encuentra en una zona con actividad 

, . ,,ll 
s1sm1ca constante. 

15 NIVELES 
o 

48 m 

1 

FONATUR; "Restricciones Complementarias de Desarrollo Urbano de /xtapa Zihuataneio "; 1989. 
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DISEÑO URBANO DE LA ZONA. 

La conformación topográfica junto con los asentamientos humanos existentes en el sitio, definen claramente una distribución 
espacial de los distritos. Como zonas urbanas existen las siguientes: una tradicional en Zihuatanejo que se mezcla con el uso turístico y 
otra en la plataforma de Barrio Viejo extendiéndose al sureste a lo largo del manglar. La zona turística se distribuye a lo largo de la 

costa desde Punta Ixtapa, Bahía La Puerta, hasta la zona de Contramar. 
12 

VIALIDAD. 

Se cuenta con una vialidad primaria paralela al litoral que cumple con las funciones de distribuir el tránsito a todos los puntos del 
desarrollo en una estructura tipo peine. Las vialidades secundarias nacen de la primaria y conectan a las zonas turísticas. 

La vialidad primaria periférica, también comunica a Barrio Viejo con las zonas turísticas de Ixtapa. 

La disposición de la estructura vial permite en los principales casos alternativas para conectar más de dos puntos dados. 

La vialidad principal de la zona turística es el Paseo Jxtapa, la cual inicia entroncando en la carretera federal por medio de un 
paso a desnivel comunicando la zona residencial, el campo de golf, la zona comercial y la zona hotelera Bahía La Puerta para terminar 
en Marina. 

En los tres primeros kilómetros de dicha vialidad, se tiene un ancho de corona de 10.50 metros y 7.50 metros de carpeta asfáltica 
para dos carriles. En el siguiente kilómetro entra a una zona de transición y pasa de 10.50 a 57.20 metros de ancho, compuesto por 5 
metros de banqueta por el lado interior, 1 O metros de banqueta por el lado opuesto que colinda con la zona hotelera y playa, calles 
laterales en ambos sentidos con ancho de 7.50 metros, camellones laterales de 2.50 metros, dos carriles principales en ambos sentidos de 
8.1 O metros y un camellón central de 6 metros. 

12 
FONATUR ; "Prorzrama de desarrollo urbano de Ixtaoa Zihuataneio" ; 1991 
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Otra vialidad, el Paseo Punta lxtapa, se inicia entroncando con la vía denominada paseo de las garzas y va costeando por la 
segunda etapa de la zona hotelera hasta llegar a la Playa Quieta, que tiene un ancho de corona de 1 O metros para un carril en cada 
dirección. 

El paseo de las Garzas se inicia entroncando con la carretera federal por medio de unos puentes que cruzan el canal La Puerta y 

culmina en el paseo lxtapa. Esta vialidad es el otro acceso a la zona turística. 
13 

EQUIPAMIENTO URBANO TURÍSTICO. 

Se apoya a la comunidad turística y urbana estableciendo un centro general de equipamiento, ubicado en el casco actual de 
Zihuatanejo y una serie de subcentros estratégicos en el resto de la zona turística, éstos subcentros se distribuyen de forma similar a 

la de los establecimientos comerciales y de acuerdo al número de habitantes previstos. 
14 

RECREACIÓN URBANA TURÍSTICA. 

lxtapa Zihuatanejo cuenta con servicios recreativos turísticos que involucran playas, instalaciones y miradores escénicos 
públicos, campo de golf, rancho de tenis, rancho de caballos, zoológicos con Jardín botánico, club de yates, muelles y embarcaderos. 

14 
Estos tienen como finalidad una mayor y más agradable estancia para la población del lugar y los turistas. 

Al final del documento se anexan las conclusiones del marco de referencia. 

13 
FONAT!JR ; "Programa de desarrollo urbano de l"Ctapa Zihuatanejo" ; 1991 

14 
FONAT'úR ; "Programa de desarrollo urbano de lxtapa Zihuatane¡o" ; 199 l 
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

Para conocer las necesidades que debe satisfacer este proyecto conforme a su categoría, se realizó la investigación previa que 
equivale al análisis arquitectónico, éste contiene; especificaciones de equipo de operación, una lista de requerimientos mínimos de la 
Secretaria de Turismo y un análisis de áreas en función al número de cuartos del hotel, toda esta información se obtuvo de la 
publicación "Criterios Básicos de Diseño para un hotel 5 estrellas", otorgado por FONATUR con el fin de obtener la mejor 
planeación y orientación técnica (dicha información se anexa al final del documento). Además el análisis arquitectónico presenta una 
tabla de áreas que integran a 5 diferentes hoteles con categoría de 5 estrellas y se incluye una propuesta de áreas para los espacios 
de éste proyecto. La propuesta se hizo en comparación con los ejemplos análogos y en base al análisis de áreas en función al número 
de cuartos del hotel. 

Todo lo anterior sirvió de guía para realizar el programa de necesidades de éste hotel. De la propuesta mencionada se hizo el 
programa arquitectónico. 

Nota: No fue posible recabar información con ejemplos análogos de hoteles con categoría de Gran Turismo por lo que se optó 
por hacer la comparación con hoteles que se acercan a esta categoría. 
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EJE1l/PWS ANÁLOGOS. 

Para el estudio de ejemplos análogos se realizó una investigación documental y de campo, para así poder obtener el área 
requerida en cada uno de los sectores de éste proyecto, con respecto al número de usuarios. 

En la investigación documental se hizo el análisis de tres tesis de hoteles de playa con categoría cinco estrellas, como puntos 
prjncipales se revisaron .los programas de necesidades y arquitectónicos, y los estudios de áreas. 

En la investigación de campo se visitaron dos hoteles de categoría cinco estrellas, que aunque no son de playa varios de sus 
sectores son similares, sobre todo en la zona de servicios. También ésta investigación se enfocó a las necesidades y áreas .de cada 
sector. 

La información mencionada, fue resumida en la tabla que a continuación aparece. En la última columna de ésta tabla se 
presenta una propuesta Ixtapa correspondiente a éste proyecto y hecha conforme a un análisis en fimcián al número de cuartos del 
hotel otorgado por FONATUR (ver anexo al final del documento),y en comparación con los ejemplos análogos. La propuesta sirvió 
de base para realizar el programa arquitectónico. 
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TABLA COMPARATIVA 
HOTELES 

DOCUMENTALES DECAMPO PROPUESTA 
SECTORES HUATULCO TULUM PIRAMIDP. NIKKO PRESIDENTE 

Nº MZ Nº MZ Nº MZ Nº MZ Nº MZ Nº 
HABITACIONES 
SENCILLA 200 48 150 42 125 7.5 100 24 75 24 150 
DOBLE 150 48 200 42 150 67.5 100 24 100 
JUNIOR SUITE 50 96 50 84 100 48 50 48 50 
MASTER 25 135 36 96 25 96 68 
PRESIDENCIAL 8 144 JO 128 JO 
PORTICO DE ACCESO 400 730 350 600 250 460 250 960 250 520 350 
LOBBY 400 200 350 320 250 350 250 1000 250 1350 350 
LOBBY-BAR 400 256 350 240 250 215 250 1500 250 750 350 
CONVENCIONES 400 1680 350 1250 250 2295 250 2550 250 3110 350 
BAR 400 260 350 250 250 440 250 250 420 350 
RESTAURANTE 400 600 350 672 250 651 250 750 250 620.5 350 
CAFETERÍA 400 244 350 170 250 216 250 275 250 450 350 
DISCOTECA 400 546 350 452 250 277 250 450 250 320 350 
CIRCULACIÓN EN CUARTOS 400 1792 350 1500 250 1220 250 1800 250 1600 350 
SANITARIOS PÚBLICOS 400 160 350 70 250 100 250 64.5 250 75 350 
VALET 400 272 350 110 250 170 250 250 350 
COCINA (CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN) 400 620 350 315 250 895 250 680 250 575 350 
COMEDOR EMPLEADOS 400 150 350 64 250 112.5 250 85 250 67.5 350 
BAÑOS Y VESTIDORES EMPLEADOS 400 296 350 96 250 185 250 110 250 190 350 
ROPERÍA POR PISO 400 352 350 105 250 220 250 38.5 250 350 
ROPERÍA Y LAVANDERÍA GRAL. 400 792 350 220 250 472.5 250 750 250 900 350 
OFICINAS 400 1456 350 650 250 910 250 105 250 780 350 
CUARTOS DE MÁQUINAS 400 648 350 450 250 410 250 690 250 820 350 
TALLERES DE MANTEN/ MIENTO 400 624 350 275 250 202.5 250 320 250 207.5 350 
ALMACEN GENERAL 400 540 350 420 250 347.5 250 270 250 450 350 
CUARTO DE BASURA 400 480 350 105 250 237.5 250 130 250 185.5 350 

NOTA: los ejemplos análogos varían en sus áreas debido a que las demandas son diferentes y a que unos son de playa y otros son de ciudad, por lo tanto, la 
propuesta del hotel lxtapa se obtuvo del análisis de áreas requeridas en función al tamm1o del hotel y en comparación con los ejemplos. 
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IXTAPA 

MZ 

32 
32 
64 
80 
150 

717.5 
210 

262.5 
3570 
252 

577.5 
238 

430.5 
1568 
154 

262.5 
893 
875 
343 
735 

1417.5 
630 
315 
539 

367.5 



PROGRAMA DE NECESIDADES. 

SECTOR CAPACIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

Suite sencilla 2personas Dormir Recámara 
Descansar a cubierto Antesala 
Beber Mini bar 
Asearse y defecar Baño (w.c., tina y lavabo) 
Guardar ropa y vestirse Closet 
Descansar al aire libre Terraza 

Suite doble 4 personas Dormir Recámara 
Descansar a cubierto Antesala 
Beber Mini bar 
Asearse y defecar Baño (w.c., tina y lavabo) 
Guardar ropa y vestirse Closet 
Descansar al aire libre Terraza 

Junior suite 2personas Dormir Recámara 
Descansar a cubierto Sala 
Beber Minibar 
Asearse y defecar Baño (w.c., tina, lavabo y bidé) 
Guardar ropa y vestirse Closet y vestidor 
Descansar al aire libre Terraza 
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SECTOR CAPACIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

Master suite 4 personas Dormir Recámara 
Descansar a cubierto Sala 
Beber Mini bar 
Asearse y defecar Baño (w.c., tina, lavabo y bidé) 
Guardar ropa y vestirse Closet y vestidor 
Descansar al aire libre Terraza 
Comer Comedor 

Cocinar Cocina 
Suite presidencial 4 personas Dormir Recámara 

Descansar a cubierto Sala 
Beber Mini bar 
Asearse y defecar Baño (w.c., tina, lavabo y bidé) 
Guardar ropa y vestirse Closet y vestidor 
Descansar al aire libre Terraza 
Comer Comedor 
Cocinar Cocina 
Relajarse Jacuzzi 

Cafetena 200 personas Guardar quardarropa 
Comer Area de comensales 
Cocinar Cocina 
Asearse y defecar Sanitarios (hombres y mujeres) 

Escalera de servicios o de emergencia 50 per.lpiso Subir y bajar personas Dos escaleras una! Ala 
y elevadores 6 pers. e/uno Ocho elevadores 
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SECTOR CAPACIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

Restaurante 300 personas Esperar Sala de espera 
Guardar Guardarropa y closet 
Comer Área de comensales 
Pagar Caja registradora 
Cocinar Cocina 
Asearse y defecar Sanitarios (hombres y mujeres) 

Discoteca 500 personas Esperar Sala de espera 
Guardar Guardarropa 
Pagar Caja 
Beber Barra 
Ambientar y entretener Estrado 
Estar Mesas 
Bailar Pista 
Asearse y defecar Sanitarios (hombres y mujeres) 

Patio de acceso Accesar peatona/mente Circulación peatonal 
Accesar en vehículo Circulación vehicular 
Estacionar el vehículo Valet parking 

Lobby 350 personas Distribuir Vestíbulo con remate visual 
Esperar Salas de espera 
Asearse y defecar Sanitarios (hombres y mujeres) 

Concesiones 28 locales Guardar Bodega 
Mostrar Aparadores 
Vender Barra de atención 
Asearse y defecar Sanitarios (hombres y mujeres) 
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SECTOR 

Lobby bar 

Recepció11. 

Oflcimu 

CAPACIDAD ACTIVIDAD 

300 personas Beber 
Descansar 
Ambientar y entretener 
Pagar 
Cocinar 
Asearse y defecar 

50 personas Esperar 
Atender 
Pagar 
Guardar 

30 Cambiar 
Escribir 
Dirigir 
Dirigir 
Organizar 
Organizar 
Organizar 
Organizar 
Organizar 
Promover 
Revisar gastos e inversiones 
Organizar 
Archivar y fotocopiar 
Guardar material de oficina 
Tomar café 
Asearse y defecar 
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ESPACIO 

Barra 
Área de mesas 
Estrado para música viva 
Caja registradora 
Cocina 
Sanitarios ( hombres y mujeres) 

Sala de espera 
Barra de atención 
Caja 
Caja de seguridad 

Cambio de moneda 
Pool secretaria/ 
Gerente 
Subgerente 
Gerente de ventas 
Gerente de recepción 
Gerente de mantenimiento 
Gerente de alimentos y bebidas 
Gerente banquetes 
Promoción 
Contabilidad 
Computo 
Archivo y copias 
Papelería 
Cafetería 
Sanitarios ( hombres y mujeres) 



SECTOR CAPACIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

Saló11 de convenciones 1000 personas Esperar Sala de espera 
Guardar Guardarropa 
Comer y convivir Area de comensales 
Ambientar y entretener Estrado 
Cocinar Cocina 
Asearse y defecar Sanitarios ( hombres y mujeres) 

Cocilm 15 empleados lavar Barra de lavado 
Preparar Barra de preparación 
Cocinar Estufa 
Presentar Barra de presentación 
Almacenar Bodega 
Congelar y refrigerar Congelador y refrigerador 
Limpiar Cuarto de limpieza 
Asear y defecar Toilet 

Roperla central 12 empleados Organizar Oficina de jefe 
1/cada 30 habit Guardar Anaqueles y estantes 

Asear y defecar Toilet 

Roperla por piso 2 empleados Guardar Anaqueles y estantes 
Asear y defecar Toilet 

Lavanderla y tlntorerla 12 empleados Organizar Oficina de jefe 
!/cada 30 habit Guardar Anaqueles y estantes 

lavar y secar Lavadoras y secadoras 
Planchar Planchadora 
Asear y defecar Toilet 
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SECTOR 

Comedor de empleados 

Baños y Vest. de empleados 

Almacén general 

Talleres 

Cuarto de máquinas 

Ande11 de carga y descarga 

Cuarto de basura 

Estacionamiento 

i fAPACIDAD 

100 personas 

100 empleados 
50 hombres 
50 mujeres 

5 empleados 

15 empleados 

5 empleados 

5 descarg. 

70 autos 

Comer 
Calentar 
Cocinar 

Asearse 
Defecar 

ACTIVIDAD 

Orinar (hombres) 
Vestirse 

Almacenar mercancía 

Reparar 

Alojar maquinaria 

Descargar mercancía 
Cargar mercancía 

Almacenar basura húmeda 
Almacenar basura seca 

Estacionarse 
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ESPACIO 

Área de comensales 
Mesas calientes 
Cocina 

Regaderas y lavabos 
w.c. 
Mingitorios 
Vestidores 

Bodega 

Herrería y carpintería 
Plomería 

Bodega 
Hidroneumático 
Motores 
Calderas 
Subestación 

Anden y montacargas 
Anden y montacargas 

Bodega 
Bodega 

Estacionamiento 

··~ ¡ • '· 



SECTOR CAPACIDAD ACT!VlDAD 

Patio de maniobras Camiones Controlar 
Introducir mercancía 
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ESPACIO 

Caseta de vigilancia 
Patio 



l.- Zona de habitaciones 

l. l.- Suite sencilla (150 suites) 

1.1.1.- Vestíbulo 
1.1.2.-Recámara 
1.1.3.- Baño con tina 
1.1.4.- Closet 
1.1.5.- Minibar 
j. j. 6. - Antesala 
1.1. 7.- Terraza 
1.1.8.- Circulación 

1.2.-Suite doble (100 suites) 

1.2.1.- Vestíbulo 
1.2.2.-Recámara 
1.2.3.-Baño con tina 
1.2.4.- Maletero 
1.2.5.- Minibar 
1.2.6.-Antesala 
1.2. 7.- Terraza 
i.2.8.- Circulación 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ÁREAS 

Pllocal PI Sector 
m2 m2 

32.00 

2.00 
9.00 
6.00 
2.00 
2.00 
3.00 
8.00 

8.00 

32.00 

2.00 
9.00 
6.00 
2.00 
2.00 
3.00 
8.00 

8.00 
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l. 3. - Suite junior (75 suites) 

1,3.1.- Vestíbulo 
1.3.2.-Recámara 
1.3.3.- Baño con tina y bidet 
1.3.4.- C/oset y vestidor 
1.3.5.- Minibar 
1.3.6.- Sala 
1.3. 7.- Terraza 
1.3.8.- Circulación 

1.4. - Suite master (20 suites) 

1.4.1.- Vestíbulo 
1.4.2.- Recámara 
1.4.3.- Medio baño 
1.4.4.- Baño con tina y bidet 
1.4.5.- Bar 
1.4.6.- Sala 
1.4. 7.- Comedor 
l.4.8.- Cocina 
1.4.9.- Terraza 
1.4.1 O. - Circulación 
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P!Local 
m2 

2.00 
12.00 
9.00 
6.00 
3.00 

16.00 
16.00 

2.00 
12.00 
3.00 
9.00 
3.00 

16.00 
16.00 
7.00 

16.00 

ÁREAS 

PI Sector 
m2 

64.00 

80.00 

20.00 



1.5.- Suite presidencial (5) 

1.5.1.- Vestíbulo 
1.5.2.- Recámaras 2 
1.5.3.- Medio baño 
1.5.4.- Baño con tina y bidet 2 
1.5.5.- Closet y vestidor 
1.5.6.- Jacuzzi 
1.5.7.- Bar 
1.5.8.- Sala 
1.5.9.- Terraza 
l.5.10.- Comedor 
I.5.1 l.- Cocina 
l.5.12.- Circulación 

2. - Zona pública 

2.1.- Pórtico de acceso 

2.1.1.- Circulación peatonal 
2.1.2.- Circulación vehícular 
2.1.3.- Valet 

2.2.-Lobby 

2.2.1- Vestíbulo 
') ') ') C'~T~ Á~ ~º-e-~ ,e,.¿,.¿,,- uuiu ui:;; c.:;p ru 

2.2.3.- Sanítarios 
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P!Local 
m2 

4.00 
12.00(2) 
3.00 
9.00(2) 
6.00(2) 
6.00 
3.00 

16.00 
36.00 
16.00 
12.00 

321.10 
202.80 
152.10 

163.00 
ó4.00 
52.60 

ÁREAS 

PI Sector 
m2 

37.50 

676.00 

279.00 



2.3.- Lobby bar 

2.3.1.- Área del bar 
2.3.2.- Cocina 
2.3.3.- Sanitarios públicos 

2.4.- Restaurante 

2. 4.1. - Área de comensales 
2.4.2.- Cocina 
2.4.3.-Sanitarios 

2.5.- Discoteque 

2.5.J.-Área de descanso 
2.5.2.-Área de baile 
2.5.3.-Barra 
2.5.4.-Sanitarios 

2. 6. - Convenciones 

2.6.1.- Área de convenciones (2) 
2.6.2.- Cocina 
2.6.3.- Sanitarios públicos 
2. 6.4. - Cuartos de sonido 
2.6.5.-Apoyo 
2. 6. 6. - Barra 
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P/Local 
m2 

351.00 
25.00 
52.60 

671.25 
49.00 
52.60 

624.04 
500.00 
B0.00 
52.60 

3600.00 
120.00 

52.60 
32.00 
32.00 
80.00 

ÁREAS 

PI Sector 
m2 
428.60 

772.85 

1,256.64 

3,916.60 



2. 7.- Cafetería 

2. 7. J. - Área de comensales 
2. 7.2.- Cocina 
2. 7.3.-Sanitarios públicos 

2.8.- Concesiones (28 locales) 

2. 8.1.-Área de locales comerciales 
2.8.2. - Bodega por local 
2.8.3.- Sanitarios 

3.- Zona administrativa 

3. l. - Oficinas 

3.1.l.- Recepción 
3.1.2.- Archivo 
3. 1.3.- Papelería y coplas 
3. l.4.- Director o gerente del hotel 
3. 1. 5. - Subdirector 
3. J. 6. - Gerente de ventas 
3. J. 7.- Reservaciones publicas 
3. J.8.- Gerente de recepci6n 
3.1.9.- Gerente mantenimiento 
3.1.1 O. - Gerente de banquetes 
3.1.11.-Aiimentos y bebidas 
3. J. 12. - Personal de seguridad y vigilancia 
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P/local 
m2 

3JJ.OO 
49.00 
52.60 

34.00 
30.00 
30.00 
60.00 
45.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 

ó.00 

ÁREAS 

P/Sector 
m2 

412.60 

865 . .80 



3. J .13. - Sala de juntas 
3.1.14.- Computo 
3.1.15.- Contaduría 
3.'J.16.-Promociones 
3.1.17.-Pool secretaria! 
3.1.18.- Cafetería 
3.1.19.-Sanitarios 
4.1.20.- Circulaciones 

4.- Zona de servicios 

4.1.- Ropería y lavandería,central 

4.1.1.- Oficina 
4.1.2. - Medio baño 
4.1.3.- Cuarto lavadoras, secadoras y guardado 

4.2.- Ropería por piso 

4.2.1.- Cuarto de guardado 
4.2.2> Medio baño 
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P!Local 
m2 

35.00 
100.00 
30.00 
30.00 
60.00 

1.00 
25.00 

199.80 

8.00 
4.50 

563;50 

9.00 
4.50 

ÁREAS 

P/Sector 
m2 

576.00 

13.50 



4.3.- Cocina 

4.3.1.- Oficina del chef 
4.3.2.-Almacén 
4.3.3.- Lavado 
4.3.4.-Preparado 
4.3.5.- Cocción 
4. 3. 6. - Presentación 

4.4.- Comedor de empleados 

4.4.1.-Área de comensales 
4.4.2.-Mesas calientes 

4.5.- Baños y vestidores para empleados 

4.5.1.-Regaderas 
4.5.2.- Vestidores 
4. 5. 3. - W. C. y lavabos 

4.6.- Talleres de mantenimiento 
4. 7.- Cuarto de maquinas 
4.8.- Cuarto de control 
4.9.- Cuarto de tableros 
4. i O. - Planta de emergencia 
4.11. - Almacén general 
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P!Local 
m2 

10.00 
60.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00 

900.00 

100.00 
89.00 

100.00 

ÁREAS 

PI Sector 
m2 

120.00 

900.00 

289.00 

900.00 
900.00 

50.00 
80.00 
80.00 

300.00 



4.12. - Oficina para jefe de talleres 
4.13. - Patio de maniobras 
4.14. - Anden de carga y descarga 
4.15.- Escaleras de emergencia 
4.16.- Elevadores (10) 

5. - Zona de áreas exteriores y de recreación 

5.1. - Jardines y áreas verdes 
5. 2. - Albercas 
5.3.-Palapa restaurante 
5.4.- Baños y vestidores 
5.5.- Canchas 
5.6.- Circulaciones 

PORCENTAJE DE ÁREAS 

, 2 
Area del terreno---------------------------- 4 2, 916. 2100 m 

, 2 
Area construida en planta de acceso--- 7,070.6870 m 

Área de recreación------------------------ 1 O, 828. 7 470 m 
2 

, 2 
Area verde---------------------------------- 23, 167. 0870 m 

Área de circulaciones exteriores-------- 1,849.6890 m 
2 

50 

P!Local 
m2 

ÁREAS 

100.00% 

16.47% 

25.24% 

53.98% 

4.31% 

PI Sector 
m2 

16.00 
1600.00 

186.00 
84.16 

23,167.087 
10,828.747 

1,699.890 
578.000 

1,108.740 
1,849.689 



4@- PROYECTO 
AR UITECTÓNICO 



MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTÓNICA. 

Proyecto. Hotel Gran Turismo "PALMAR" 
Ubicación. En la Avenida Paseo lxtapa lotes 8-A y 8, frente a la playa del Palmar en lxtapa Zihuatanejo Guerrero. 

La obra consta de tres edificaciones una dedicada a salones de convenciones y restaurante, otra a discoteca y la última 
destinada al hotel. 

La planta de conjunto de éste proyecto se rige por un trazo rector circular y semicircular en las edificaciones y áreas 
exteriores, ésto con el fin de que haya unidad en el conjunto. 

La plástica de la edificación destinada al hotel, está formada por dos semicírculos unidos en un extremo, que en planta se ven 
como una "m ", y en los otros dos extremos se remata con un rectángulo a cada lado, éstos rectángulos manejan un escalonamiento 
con terrazas. La edificación en su altura máxima mide 44 metros. Los escalonamientos cuentan con la mejor orientación en cuanto a 
vistas se refiere, puesto que se encuentran paralelos y frente a mar. Al centro de la "m" a una altura de 6.54 metros se encuentra 
intersecado un cuerpo en forma de semicírculo, el cual será usado como cafetería, éste cuerpo también está orientado hacia el mar. 

En el mismo centro pero con orientación hacia la Av. Paseo Ixtapa, hay otro cuerpo en forma de semicírculo con un radio 
mayor, también intersecado, pero desplanta del piso y tiene una altura de 6.00 metros, éste cuerpo está destinado al lobby y una parte 
del mismo está cubierto por una estereoestructura, frente a éste semicírculo se manejaron pérgolas que cubren de los rayos solares a 
una parte de la bahía de acceso vehicular. 

Se optó por la utilización de ésta forma, debido a que un hotel de ésta categoría, requiere ser atractivo desde su imagen 
exterior, hasta los servicios y las comodidades que ofrece para atraer a los turistas. Desde el punto de vista psicológico, se ha 
comprobado que las aristas tienden a ser agresivas, en cambio la línea curva conforme a los parámetros del arte tiende a la belleza. 

Debido a sus grandes dimensiones, el hotel adquiere jerarquía. 
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En cuanto a la edificación destinada a los salones de convenciones y al restaurante, su plástica se forma por dos semicírculos 
vistos en planta, pero en éste caso, se unen las curvas y no sus extremos. Éstos semicírculos cuentan con alturas diferentes (10.04 y 
13.58 metros), y se unen al hotel por medio de una junta constructiva. 

La discoteca tiene una altura de 7.00 metros y su forma vista en planta es circular con un hueco también circular al centro el 
cual podrá ser descubierto. También maneja en su forma tres semicírculos intersecados, con alturas menores y diferentes entre sí. 

La discoteca se une al hotel a través de pérgolas, las cuales cubren una parte de la circulación vehicular que conduce al 
estacionamiento. 

En cuanto a la solución del espacio se refiere, el hotel cuenta con once niveles y tres sótanos, en el primer nivel o planta de 
acceso se encuentra el lobby, lobby bar, registro, oficinas, concesiones, núcleos de servicios y un vestíbulo. El lobby tiene una área 
de estar y remates visuales; el lobby bar cuenta con espejos de agua, estrados para piano barra y cocina; las oficinas ocupan dos 
niveles, en el primero se encuentra el registro, la caja de seguridad, dos medios baños para empleados, cuarto para conmutador, 
cuarto de archivo, cafetería, oficina para recepción, oficina para gerente con archivo y medio baño, oficina para subgerente con 
archivo y medio baño, sala de espera y cuarto de control de acceso para empleados con medio baño; en el segundo nivel se encuentra 
la sala de cómputo, el pool secretaria!, cuarto de archivo, cuarto para copiadoras, oficina para gerente de bebidas y alimentos, para 
gerente de promoción, para gerente de contabilidad, y para gerente de banquetes, un cuarto de aseo, dos medios baños y sala de 
espera; el área de concesiones cuenta con treinta y cuatro locales comerciales, cuatro áreas de descanso debidamente distribuidas, 
dos de ellas con comunicación al área de Jardines y albercas; dos sanitarios públicos para hombres y mujeres en cada una de las 
alas, cuatro elevadores convencionales repartidos dos en cada ala, cuatro elevadores panorámicos repartidos de igual manera, dos 
grandes vestíbulos con espejos de agua y remates visuales de los cuales uno comunica a los locales comerciales con el área de 
convenciones, el área de jardines y albercas y al restaurante, el otro comunica solamente a los locales comerciales con el área de 
jardines y albercas; en cada núcleo de servicio se encuentra una escalera de emergencia, un medio baño, dos bodegas, un cuarto de 
ropería, un cuarto de aseo y dos montacargas; el vestíbulo tiene comunicación al lobby, a las concesiones, al área de jardines y 
albercas, a dos elevadores panorámicos y a la cafetería, la cual se encuentra a la mitad de la altura total del vestíbulo y se accesa a 
ésta por medio de escaleras eléctricas o por elevadores panorámicos, el vestíbulo cuenta con remates visuales. 

El primer sótano esta destinado a servicios, en este se encuentra el comedor de empleados con su cocina, cuatro montacargas 
debidamente distribuidos, dos escaleras de emergencia, cuarto general de lavandería y tintorería, cuarto general de ropería, almacén 
general, baños de empleados para mujeres y hombres, cinco talleres de diferente especialidad, tres bodegas grandes anden de carga y 
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descarga, dos medios baños, dos cuartos de aseo, dos elevadores a los cuales no hay acceso en este nivel por ser destinados solo para 
huéspedes, un cuarto para basura orgánica, un cuarto para basura inorgánica y la cisterna. 

En el segundo sótano se encuentra el cuarto para calderas, la subestación , la planta de emergencia, el cuarto de control de 
elevadores, cuatro montacargas, dos elevadores para uso exclusivo de huéspedes, dos escaleras de emergencia, dos medios baños, 
dos cuartos de aseo y estacionamiento. 

El tercer sótano esta dedicado a estacionamiento y cuenta con una escalera de emergencia, dos montacargas, un medio baño, 
un cuarto de aseo y dos elevadores de uso exclusivo para huéspedes. 

El acceso a los sótanos dos y tres es por medio de una rampa circular subterránea y de doble sentido. 

Del segundo al décimo nivel son destinados para habitaciones, de las cuales ciento cincuenta son sencillas, cien dobles, veinte 
master, setenta y cinco junior y cinco presidenciales. Las suites sencillas constan de una recámara con una cama, una terraza con 
vista al mar, un closet, un minibar y un baño completo, las suites dobles constan de una recámara con dos camas, una terraza, un 
closet, un minibar y un baño completo; las master suite constan de una recámara, un baño completo con bidet y Jacuzzi , un vestidor, 
terraza con vista al mar, comedor, cocina, estar, un bar y un baño completo; la junior suite consta de una recámara con baño, una 
terraza, una sala, una cocineta, un baño completo, y un minibar; y las suites presidenciales constan de dos recámaras una con una 
cama, baño completo con vestidor y la otra con dos camas, terraza en las dos recámaras, estudio, cocina, comedor, estar, bar, y un 
baño completo con vestidor. 

En cada nivel de habitaciones se tienen dos núcleos de servicios y tres vestíbulos. En cada núcleo de servicios se encuentran 
dos montacargas, una escalera de emergencia, una bodega, un cuarto de ropería, un cuarto de aseo y un medio baño; En dos de los 
vestíbulos se hayan dos elevadores panorámicos y dos convencionales además de un remate visual; en el tercer vestíbulo, que es el 
central se hayan dos elevadores panorámicos, un remate visual y dos escaleras de emergencia. 

En las áreas exteriores, el hotel cuenta con una bahía de acceso vehicular con remates visuales y un acceso para camiones de 
servicio, esto en su parte frontal que esta orientada hacia la Avenida Paseo Jxtapa; En su parte posterior (hacia el mar), cuenta con 
jardines, cuatro canchas de tenis, dos albercas , una de ellas con palapa, una palapa bar, cancha de volibol de playa, más de quince 
pequeñas palapas, regaderas con vestidores, baños y una alberca con agua de mar y ambientada con el fin de impartir clases de 
buceo. 
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PLANO ARQUITECTÓNICO 

PLANTA DE CONJUNTO 

ZONA HOTELERA 

ZONA HOTELERA 

IXTAPA ZlHUATANEJO GRO. 8AHIA DEL PALMAR 
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~NOTAS~ 

PLAYA 

CONJUNTO 

ACOTACJONES: [n melros y en grados 
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PLANO ARQUITECTÓNICO 

SUITES SENCILLA Y DOBLE 

SUITES SENCILLA Y 

HOTEL ORAN TURISIV10 

IXTAPA ZIHUATANEJO GRO. 8AHIA DEL PALMAR 
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=NOTAS~ 

20.00 
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DOBLE 

ESCALA: 1 :50 

ACOTACIONES: En metros y en grados 
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PREÁMBULO. 

Para la realización del cálculo de un marco, fue necesario hacer un análisis de pesos por metro cuadrado de cada uno de los 
elementos que conforman el edificio. A las cargas resultantes se les aplicó e/factor 1.4. para revisar los esfuerzos gravitacionales y el 
factor 1.1. para revisar los esfuerzos sísmicos. 

Toda la revisión del marco se hizo en consideración al reglamento de construcciones para el distrito federal. 

Se utilizo el método de Kani para el análisis gravitacional y el método de Bawman para el análisis sísmico, se optó por estos 
métodos debido a que resultan apropiados para el cálculo de un marco que presenta varios niveles. Con el resultado que se obtiene 
de estos análisis se procedió al diseño de los elementos que presentan los mayores esfuerzos en el marco. 

Posteriormente se obtuvo el peso total del edificio por medio de una bajada de cargas por columna, para poder así calcular la 
profundidad de la cimentación por sustitución. 

A continuación se presenta una descripción general de la estructura para después entrar de lleno al cálculo y los planos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL. 

Proyecto. Hotel Gran Turismo "PALMAR" 
Ubicación. En la Avenida Paseo lxtapa lotes 8-A y 8, frente a la playa del Palmar en Ixtapa Zihuatanejo Guerrero. 

Esta memoria esta enfocada a la construcción del edificio principal que es el hotel, el cual cuenta con once niveles y tres 
sótanos. 

La cimentación es por sustitución y está formada por muros de contendón de concreto armado con treinta centimetros de 
espesor, los cuales son r.igidizados por medio de contratrabes y trabes de liga, columnas de concreto y dos losas una superior y otra 
inferior; la superior es una losa prefabricada del sistema comercial vigueta y bovedilla de veinticinco centímetros de peralte y seis de 
capa de compresión que cubre claros promedio de 4.00 x 4.00m, reforzada con una malla electrosoldada 6-6/10-10, la losa inferior es 
de concreto armado de treinta centímetros de espesor, se colocarán pilotes debidamente distribuidos por que la normatividad de 
lxtapa Zihuatanejo exige que todo edificio deberá estar anclado a quince metros -de profundidad, (puesto que a esa distancia se 
encuentra la capa madre). 

Las losas de entrepiso de los sótanos serán iguales a la losa superior mencionada anteriormente;· estas se apoyan sobre muros 
y columnas de con concreto armado. Los muros interiores divisorios serán de block hueco de 12 x 18 x 38 cm, solo en sótanos. 

La estructura que se encuentra sobre los sótanos consta de losas construidas con el sistema los acero calibre 18 reforzadas con 
malla electrosoldada 6-6110-f Oy una capa de compresión de JO cm. El peralte total de .la losa es de 16.2 centímetros. Estas losas se 
apoyan sobre vigas I.P.C con peraltes variados, y sobre columnas de acero de 60 x 60 cm formadas por cuatro placas soldadas las 
cuales desplantan sobre muros y columnas de -concreto armado. No existen mas elementos de rigidización que las columnas y trabes 
de acero puesto que todos los muros son divisorios. 

Todas las uniones de aceros se realizarán con tomillos de alta resistenciaA-325 y se reforzarán con ángulos y soldadura. 

La estructura se analizó para cargas horizontales, verticales y la combinación de .ambas; las horizontales debido al empuje 
sísmico que en este caso se considera con un coeficiente de 0.24, por ser un edificio apoyado en trabes y columnas de acero, estar 
destinado a hotel y estar en un terreno de .media capacidad de carga y media compresibilidad 
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2.25X4 = 9M2-Tl 

4X2.5 = JOM2] 
4X2.0= 8M2 18M2-T2 

4X3.0 = 12 M2] 
4X2.5=10M2 12M2-T3 

3X0.5 = l.5M2l 
3X 1.0 =3.0M2j 4.5M2-T8 

2.25X4 =9M2-THJ 

4X2.5 = JOM2] 
4X2.0 = 8M2 18M1-Tll 

4X3 = 12M2] 
4X2.5 = JOM2 22M2-T12 

ÁREAS TRIBUTARIAS DE LOSAS EN CADA TRABE 

TRABES DE ENTREPISO 

2X0.5 = 1 M2] 
2 X 1.5 = JO M2 4 M2 - T4 

4X2.0 = 8M2 
4X2.5 = JOM2 22M2-T5 
4X0.5 = 2 M2 
4X0.5 = 2M2 

2 X 5.3 =. 10.6 M21 
3.4X0.5 = 1.7 M~ 12.3M2-T9 

TRABES DE AZOTEA 

2X0.5 = 1 M2] 
2Xl.5=10M2 4M2-T13 

2X0.5= l M2] 
2X2.5=10M2 6M2-Tl4 

3X0.5 = 1.5M2] 
3X 1.0 =3.0M2 4.5M2-T15 

73 

4X0.5 = 2M2 
4X2.0 = 8M2 22M2-T6 
4X0.5 = 2M2 
4X2.5 = JOM2 

2X0.5 = 1 M2] 6M1-T7 
2X2.5= 5M2 

2X5.3= J0.6M2 J 
3.4 X 0.5 = l. 7 M2 12.3 M2 -T16 



CROQUIS DE ÁREAS TRIBUTA.R.IA.S DE LOSAS EN CA.DA. TRABE 
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M2 DE MUROS EN CADA TRABE 
(EN ENTREPISO) 

Muros en TJ 

(2)4 X 2.44 = 9. 76 M2 (Baño) 
2 X 2.44 = 4.88 M2 (interiores) 

Muros en T2 

No cargan muros. 

Muros en T3 

6 X 2.44 = 14. 64 M2 (interiores) 
(2) 2 x 2.44 = 9. 76 M2 (baño) 

Muros e11. T4 

(2)2 X 2.44 = 9. 76 m2 (terraza) 
2(6)X 1.0 = 12 m2 (terraza)- T8 

Muros en T5 

8.0 X 2.44 = 19.52 m2 (interiores) 

Muros en T6 

6. O X 2.44 = 14. 64 m2 (interiores) 

75 

Muros en T7 

2(2)X 2.44 = 9. 76 m2 (terraza) 
2 (14)mX l m = 28 m2 (terraza) 

r9_j 

Peso de tierra para jardinera 
=95Kg.lm3 

Peso de Cancelería = 50 Kg.lm1 



SIMBOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE CARGAS 

C.S = Coeficiente sísmico 
Wa = Carga accidental 
Wm =Carga gravitacional 

SIMBOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE TRABES 

ME = Momento de empotramiento 
Mmax = Momento jlexionante máximo (kg-m) 
w = Carga unitaría uniformemente repartida (kglm) 
W = Carga total uniformemente repartida (kg) 
P = Carga concentrada (kg) 
V = Cortante en vigas (kg) 
d = Peralte (cm) 

S = Módulo de sección elástico (cm 
3

) 

Tw = Espesor del alma (cm) 

fb = Esfuerzo de de flexión permisible (kglcm 
2

) 

N = Longitud de apoyo necesaria para desarrollar el esfuerzo cortante máx. En el alma (cm) 
Tf = Espesor del patín (cm) 
l = Longitud (cm y m) 

E = Módulo de elásticidad del acero (kglcm 
2

) 

J = Momento de inercia de una sección (cm 
4

) 
? 

Fy = Esfuerzo de fluencia mínimo especificado (kg!cm - ) 
a = Distancia del paño del alma al extremo del patín (cm) 
b = Ancho del patín (cm) 
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MEMORIA DE CÁLCULO PARA HOTEL PALMAR EN IXTAPA 

·Género de la construcción: Hotel Gran Turismo. 
Edificio Tipo A 
Zona Sísmica ll (Playa o Transición) C. S. = 0.48 
Ubicado en fa Avenida Paseo lxtapa Lotes 8-Ay 8 frente a la playa del palmar, en lxtapa Zihuatanejo, Gro. 

CARGAS CONSIDERADAS. 

CARGAS VIVAS UNITARIAS PARA UN HOTEL 
Entrepiso Wa = 90 kglm2 

Wm=/70 kglm2 

Wa = para carga accidental 
Win = para carga gravitacional. 

Azotea Wa = 100 kglm2 
Wm = /00 kglm2 donde: 

En la carga -gravitacional se le aplicará el factor 1. 4 
En la carga accidental se le aplicará el factor 1.1 

EJEMPLOS: 

• LOSA DE AZOTEA 

Enladrillado 
Mortero 
Impermeabilizante 
Relleno y enJortado 
Sistema Losacero QL99 CAL.18 
Plafón· 

40 kg.lm2 
30 kg.lm2 

5 kg.lm2 
120 kg.lm2 
227 kg.lm2 

14 kg.lm2 
436 kg.lm2 + Wa = 53ó kg.lm2 

+ Wm = 536 kg.lm2 
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Losa de Azotea 

Peso de tierra ara ·ardineras 
Peso de Cancelería 

"' LOSA DE ENTREPISO (EN PLANTA DE ACCESO) 

Mármol 57 kg.lm2 
Pegamármol 
Sistema Losacero QL99 CAL. J 8 
Plafón 

10kg./m2 
227 kg./m2 

14 kg.lm2 
308 kg.lm2 + Wa = 398 kg.lm2 

+ Wm = 478 kg./m2 

~BLADEANÁL~~DECARGASCON~DERADA& 

436 536 
308 398 
274 364 
269 359 
395 495 
JO 
33 
20 
15 

525 
1250 
95 
50 
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536 
478 
444 
439 
645 



EJEMPLOS: 

+ 
D.C.L. 

~ W4263.544 kg ~ 

4m 

D. C. L. 

~ w~ 7091.18 kg. 

4m 

CÁLCULO DE PESO EN VIGAS 

TRABE Tl (ENTREPISO) 

444 Kglm2 (peso de losa)X l.4(factor de seguridad) = 621.6 Kglm2 
621.6 kglm2 X9 m2(área tributaria)= 5594.4 kg 
Carga de muro: 976 m2 X 33 kg!m = 322.08 kg 

4.88 m2 X JO kg!m2 = 48.8 kg 
370.88 kg 

W = 5594.4 kg + 370.88 kg = 5965.28 + 5% ( peso propio de trabe) = 6263.544 kg 

TRABE Tl O (AZOTEA) 

536 kg.!m2 X 1.4 = 750.4 kg.lm2 X 9 m2 = 6753.6 kg. 
W= 6753.6 kg.+ 5 % =-7091.28 kg. 
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TABLA DE PESO DE VIGAS EN ENTREPISO 
LONG 

(m). TRABE W(kg.) P(kg.) 

4.00 TI 6263.544 

7.50 T2 ll748.240 6263.544 (/'/) 

8.00 T3 14850.864 6263.544 (l'J) 

2.00 T4 2815.680 1669. 500 (l'8!2) 

8.00 T5 14563.920 6263.544 (l'l) 

8.00 T6 14512.680 6263.544 (J'l) 

2.00 T7 3924.800 3393.930 (J'9 con l=5.30m) 

6.00 T8 3339.000 

14.00 T9 8965.090 
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TABLA DE P!JS() DE VIGAS EN AZOTEA 

DIAGRÁMA DE CUERPO LIBRE LONG TRABE W(kg.) P(kg.) 

~:AsAA,'s'~ 
(m). 

4.00 TlO 7091.280 
~ 4~0 ~ 

'1 ~ 

i~~ 6..6.~'- 6.6. .6. 6 6 6. .6. "~@ 7.50 Tll 14182.560 7091.280 (I'JO) 
,r J.75 + J.75 ,r 

@':::~¿v> AA ~L ~AA~~ 8.00 T12 17334.240 7091.280 (I'JO) 
t ~ ~ ~ k ., ;; 71 

~: 2.00 Tl3 3151.680 1804.320 (I'l 512) 

~:kMA6J 
2.00 Tl4 4727.520 3704.670 {TJ6 con l=5.30m) 

~, , . ., k 
i¡ 

~:~AA A A A f A A A A b A A~ 
7.50 Tl5 3671.640 

1, 100 1, 300 Ir 
~ " 

,, 

t :~~ ~r~ ~r~ "'-~ ~~ $.00 Tl6 9985.420 
7r 5.30 

7
r 3.40 71" 5.30 ,,jL 
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SIMBOLOGÍA Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEL MARCO 

h =Altura 
Y = Esfuerzo cortante 
Mo = Momentos 
w = Carga unitaria uniformemente repartida (J'onlm) 
P = Carga concentrada (Fon) 
FD = Factor de distribución 
K = Rigidez (factor de longitud efectiva) 
ME = Momento de empotramiento (J'onlm) 

~M 
L, = Suma de momentos (Fon/ m) 

M* = Momento de desplasamiento (J'onlm) 
f = Fuerza cortante en el nivel determinado 
wi = Peso del nivel analizado 
hi = Altura del nivel analizado con respecto al desplante del edificio 

L wihí = Suma de los pesos de los niveles por sus alturas correspondientes al nivel de desplante 
C = Coeficiente sísmico 
WT = Peso total 

f = cWT (. wihi ) 
¿wihi 

V 
--- (Knodo) 
¿K nodos 

¿Mo 

Caro de vigas 

v.!: 
2 

:Slvfo(FD) 

DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE POR EL NIVEL DEL MARCO 

DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE EN COLUMNAS 

DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE EN VIGAS 

DETERMINACIÓN DE MOMENTO FLEXIONANTE EN COLUMNAS 

DETERMINACIÓN DE MO!vlENTO FLEXIONANTE EN VIGAS 
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EJE16. 

9.50 M 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR EL MÉTODO DE KANl 

6.00 M 

MARCO ANAUZADO 

b.7 -ton 
V=2.4 ton/MI _l 

i==============='.'.::::==============;::®;::=======f 
CD 
ru 
ó 

11 

""' 

J 
3.4 

\,/=2.0ton/Ml 

l=================:='.==================::========::::r 

M 
M 
o 

11 

""' 

4.00 M 

8.00 M 
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4.00 M 

M 
M 
o 

11 

""' 

2.00 M 

ton 



FACTORES DE DISTRIBUCIÓN 

FD= 
__J[_(-0.5) 
.EK 

NOD02. 

FD2-1 = 0.16 (-0.5) = -0.14 
0.56 

FD2-5 = 0.12 (-0.5) = -0.11 -0.5 
0.56 

FD2- 3 = 0.28 (-0.5) = -0.25 
0.56 

NOD04. 

FD4-3 = 0.12 = -0.15 
0.4 

FD4 - 5 = 0.28 = -0.35 
0.4 

-0.5 
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NOD03 

FD3 -2 = 0.28 (-0.5) = -0.35 
a4 -as 

FD3-4 = 0.12 (-0.5) = -0.15 
0.4 

NODOS. 

FD5-4 = 0.28 (-0.5) = -0.25 
0.56 

FD5- 2 = 0.12 (-0.5) = -0. 11 -0.5 
0.56 

FD5-6 = 0.16 (-0.5) = -0.14 
r, 1"/ 
I.J • .JO 



MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO 

ME= wl2 = 1.8 ton (8 m)2 = 9.6 ton-m 
12 12 

ME= PI= 6.3 ton (8 m) = 6.3 ton-m) 
ME(2-5) = 15.9 ton-m 

ME = wl2 = 2.4 ton (2 m)2 = 4.8 ton-m J 
2 2 ME(4-mens) 

ME =PI= 3. 7 ton (2m) = 7.4 ton-m =12.2 ton-m 

8 8 

ME= w/2 = 2.2 ton (8 m)2 = 11.24 ton-
12 12 

ME= PI= 7.1 ton (8 m) = 7./ ton-m 
ME(3-4) = 18.84 ton-m 

ME= w/2 = 2.0 ton(2 m)2 = 4 ton-m J 
2 2 ME (5-mens) 

ME= PI= 3.4 ton (2m) = 6.8 ton-m = 10.!J ton-m 

8 8 

FACTORES DE DISTRIBUCIÓN CORTANTE EN COLUMNAS 

FDCTE= Kcol (-1.5) 
E Kcol 5 todo el piso 

FDCTE = 0.28 (-1.5) = -0.75 (por2 columnas) FDCTE = 0./6 (-1.5) = -0.75 (por 1 columnas) 
0.28+0.28 0.16+0.16 

MOMENTOS EN EL MARCO 

IJP 15.9(Nodo2) 
e 18.84 (Nodo 3) 
(111 12.2- 18.84 = -6.64 (Nodo 4) 
• 10.8-15.9 = -5.1 (Nodo 5) 
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DESPLAZAMIENTO EN EL MARCO 

FH = 0.00 5.33 
---t 

Vh (2-3) = -11.17 - 7.50 = -5.33 
3.50 

iJ.OO=FH 
Vh(4-5) = + 10.35+8.30 = + 5.33 

3.50 
5.33~ FH = 0.00 5.33 

Vh(2-l) = -2.89 + 0.05 = -0.47 0.47 ~- 0.47 ~ 
6.00 

O.OO=FH 
Vh(5-6) = +0.89 + 1.94 = +0.47 

6.00 

º·~ º·t.Z-
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MARCO SUPERIOR MARCO INFERIOR 

p 
3 w 1 4 w 1 

p r DI 

w 5 w 2 
1 

Vi = +12.35 +12.35 +8.5 Vi = +10.35 +10.35 +7.40 

Vh = -1.40 +1.40 o Vh= -1.17 +1.17 o 

LV= 10.95 13.75 8.5 LV= 9.18 11.5.2 7.4() 

Mmax(+) 14.93 () Mmax(+) 11.87 o 
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DIAGRÁMA.S DE DISEÑO POR ANÁLISIS GRA VITACJONAL. 

~ -$- ~ ~ 
12.00m I 8.00m 

1 

.8.00m , 2.00m¡ 12.00m I 8.00rn 8.00m , 2.00r. 

fJ.75 10.95 22.56 22.56 

'2.20 

J.50. 3.50m 

19.87 

0.89 

6.00. 6.00m 

, 
0.05 0.05 f.94 

ESFUERZOS CORTANTES fJOfJENTOS FLEXION./fNTES 
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ÁREA TRIBUTARIA. DEL EJE ANALIZADO 

O 200 m2 

ANÁLISIS SÍSMICO 

• GÉNERO DE LA CONSTRUCCIÓN: Hotel Gran Turismo 
• Edificio Tipo A. 
• Zona Sísmica II (Playa o Transición RT= 5Tlm2) 
• C.S. = 0.24 conforme a las N.T.C. (0.5) 
• El terreno está ubicado en la Av. Ixtapa, Lotes 8-A y 8, frente a 

la playa del Palmar, en Ixtapa Zihuatanejo Gro. 

CARGAS CONSIDERADAS. 

• Losa de Azotea (Losacero) peso propio de trabes 
factor de seguri~ ! 

Wa= 536 kg.lm2 X 200 m2 = (107200 kg. X 1.1 + 5% = 123816 kg. 
Carga de Perfil 20 m2 X 20 kg.lm2 = 400 kg. 

TOTAL= 124216 kg. 
W en planta azotea = 124216 kg. 

7 · 00 • LOSAS DE ENTREPISO (Losacero) peso propio de trabes 

A_ Wa = 364 kg.lm2 X 200 m2 = (72800 kg. {J.J; + f % = 84084 kg. T ... -Carga de muros 40 m2 X 20 kg.lm2 = 800 kg. 
- Carga de tierra 5 m3 X 95 kg.lm3 = 475 kg. 

*Peso de jardinera = 1275 kg. 
- Carga de muros de baño = 107.36 m2 X 3.3 kg./m2 = 3542.88 kg. 
- Carga de muros = 80.52 m2 X JO kg.lm2 = 805.2 kg. 
- Carga de cancelería= 46.36 m2 X 50 kg.lm2 = 2318 kg. 

TOTAL= 92025.08 kg. 
W en planta azotea = 92025.08 kg. 
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~ PESO DE COLUMNAS SUPUESTAS EN ENTREPISOS. 

(Cl) 2PL 23" X 2" + 2 PL 15" X 2" = (232. 72 X 3.5 mX 2) + (/51. 78 X 3.5m X 2) = 2691.5 kg 
(C2-2) (2PL 23 "X l" + 2 PL 13 "X l '') 2 cols = [(116.36 X 3.5 m X 2)+(65. 77 X 3.5m X 2)P = 2549.82 kg 
Peso en Kg.lm - 23"Xl"=116.36 

- 15" X 2" = 151. 78 
- 13 "X 1 " = 65. 77 
- 23 "X 2" = 232. 72 Peso Total Columnas= 5241.32 kg. 

• PESO EN COLUMNAS SUPUESTAS EN PLANTA BAJA. 

(Cl) (232.72 X6 mX2) + (/51.78X6mX 2) = 4614 kg. 
(C2-2) [(116.36X6mX2) + (65.77 X6mX2)P = 4371./2 kg. Peso Total de Columnas= 8985.12 kg. 

* EN AZOTEA {Niv. 11) 

124216kg 
+ 5241.32 kg 

129457.32 kg 
X0.24 <C.S. 

31069. 757 kg 
31JJ6 To,, 

PESO TOTAL DEL EDIFICIO. 

* EN ENTREPISOS {Niv. 2 al 1 O) 

92025.08 kg 
+ 5241.32 kg 

97266.4 kg 
X0.24 <C.S. 

23343.936 kg 
23.34 Ton 

Peso Total = WT = 1105865. l kg X 0.24 = 265407.63 kg ó 265.4 ton 
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* EN PLANTA BAJA(Niv. 1) 

92025-08 kg 
+ 8985.12 kg 
101010.2 kg 

X0.24 < C.S. 
24142.448 kg 

24.24 Ton 



DETERMINACIÓN DE ESFUERZO CORTANTE POR NIVEL DE MARCO. 

NIVEL 11. 

fl = 265.4 ton [ 31.06 ton x 41 m] = 53.180 ton 
6355.31 

NIVEL 9. 

f3 = 265.4 Í23.34 x 34 l = 33.139 ton 
L 63ss.31 J 

NIVEL 7. 

f5 = 265.4 123.34 x 271 = 16.317 ton L 6355.31 J 
NWELS. 

j7 = 265.4 123.34 x 20 l = 19.494 ton L 6355.31 ] 
NWEL3. 

j9 = 265.4 [ 23.34 x l ,;l = 12.671 ton 
6355.31 ] 

NIVEL l. 

fl J = 265.4 [ 24.24 X 6 J 
6355.31 j 

6.074 ton 
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NIVEL JO. 

j2 = 265.4 [ 23.34 X 37.5] = 36.559 ton 
6355.31 

NWEL8. 

f4 = 265.4[23.34X 30.51 = 29.728 ton 
6355.31 ] 

NIVEL 6. 

f6 = 265.4 [ 23.34 X 23.5] = 22.905 ton 
6355.31 

NWEL4. 

j8 = 265.4 [ 23.34 X 16.5] = 16.081 ton 
6355.31 

NIVEL2. [ J 
flO = 265.4 23.34 X9.5 = 9.260 ton 

6355.31 



DETERMINACIÓN DE ESFUERZO CORTANTE POR NIVEL DE MARCO. 

Iwihi 

NI l - 31.06 (41) = 1273.46 
NIO- 23.34 (37.5) = 875.25 
N9 - 23.34 (34) = 793.56 
N8 -23.34 (30.5) = 711.87 
N7 -23.34 (27 = 630.18 
N6 -23.34 (23.5) = 548.49 
N5 - 23.34 (20 = 466.80 
N4 - 23.34 ( 16.5)= 385.11 
N3 - 23.34 ( 13) = 303.42 
N2 - 23.34 (9.5) 221. 73 
NI - 24.24 (6) = 145.44 

6355.31 
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DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS SÍSMICOS EN EL MARCO. 

Sólo se resolverán los primeros 2 niveles, tomando en cuenta que son los que tienen los mayores esfuerzos cortantes, por lo que si se 
comprueba que éstos resisten un movimiento sísmico, por consiguiente los demás marcos también lo resistirán 
fll + f1 O + j9 ........ + f1 = 265.40 ton. Esfuerzo cortante en el marco inferior. 
JI I + fIO + j9 ....... + j2 = 212.22 ton. Esfuerzo cortante en el marco superior. 

* RIGIDEZ DE NODOS: 
Knodo = Kcol [ Ktrabe l 

l.J(trabes+KcolsJ 

3.50 

6.00 

k = 0.28 

k= 0.16 

1 
/V/7 

k= 0.12 

93 

k= 0.28 

k=0.16 

6 

k= 0.12 

fs=212.22 

k= 0.28 

k=0.16 

7 

/7777 



MARCO INFERIOR 

K2 y B = 0.16 [ 0.12 1 
0.12 + 0.16 + 0.2~ 

= 0.034 

Ks = 0.16 1- 0.12 + 0.12 J = 0.056 
Lo.12 + 0.12 + o.2s + 0.16 

RIGIDECES DE NODOS. 

MARCO SUPERIOR. 

lú y 9 = 0.28 [ 0.12 J = IJ.OIJ4 
0.12 + 0.28 

K4 = 0.28[ 0.12 + 0.12 J = 0.129 
0.12 + 0.12 + 0.28 

ESFUERZO CORTANTE EN COLUMNAS. 

V (KmJdo) 
Inodos 

MARCO INFERIOR. MARCO SUPERIOR. 

Nodos 2, IJ y s = 265.4 =2140.32 Nodos J, 9 y 4 = 212.22 = 714.55 
0.034+0.034+0.056 0.084+0.084+0.129 

Nodos :ty'S = 2140.32(0.034) = 71.77 Nodos J y 9 = 714.55(0.084) = 60.02 

Nodo 5 = 2140.32 (0.056) = 119.86 Nodo4 = 714.55 (0.129) = 92.18 
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M=v(h/2) 

MARCO INFERIOR. 

Cols 1-2 y 7-11 = 72. 77 (612) = :U IJ.31 
Cols 5-6 = 119.86 (612) = 359.58 

M=.DloXFD. 

MARCO INFERIOR 

Nodos 1y 8 = 218.31 (1) = 218.31 
Nodoss = 359.58 (0.5) = 179.79 

Dio/Claro de vigas. 

MARCO INFERIOR 

V{1-5) = 218.31 + 179.79/8.00 = 49.76 
V(5-8) = 179. 79 + 218.31 I 8.00 = 49. 76 

Mo. FLEXIONANTE EN COLUMNAS. 

MARCO SUPERJOR. 

Cols 1-J y 11-9 = 60.02 (3.512) = 105.04 
Cols 5-4 = 92.18 (3.512) = 161.12 

Mo. FLEXIONANTE EN VIGAS 

MARCO SUPERIOR. 

NodosJy9 = 105.04 (1) = 105.04 
Nodos4 = 161.32 (0.5) = 80.66 

ESFUERZO CORTANTE EN VIGAS 
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MARCO SUPERIOR. 

V(J-4) = 105.04 + 80.6618.00 = 23.21 
V(4-9) = 80.66 + 105.04 /8.00 = 23.21 



DIAGRAMAS DE DISEÑO POR .ANÁLISIS SÍSMICO 

+ -~- + -$- + ~+-

12.00m I 8.00m 8.00m 
12.00m I , 2.00m I 8.00m 8.00m 

'2.00m I 
80.65 105.04 

23.21 23.2! 

J.50. 60.02 J.50m 

49.16 

6.00. 6.00m 

ESFUERZO CORTANTE MOMENTO FLEXIONANTE 
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FORMULARIO PARA REVISIÓN DE VIGAS 

REVISIÓN POR CORTANTE 

V 
--:::: fy = 1012 kg/cm2 

dTw 

Donde: 

w 
V = - .................. ( Para carga repartida ) 

2 

V = : .................. ( Para carga puntual ) 

V . Pb2 .... b) 1zq.=-1 (.,a+ 
L-

Pa2 
V der.= 0 (a+3b) 

REVISIÓN POR APLASTAMIENTO DEL ALMA 

V 
Tw(N +2Tf:::; fy = 1897.5 kg/ cm2 

REVISIÓN POR DEFLEXIÓN LINEAL 

wl4 l , wl3 l 
--< - o :::; - ( Para carga repartida ) 
384EI 240 384EI 240 

13 l p 3b3 \V _ ,~ • , , a 
--:S - l t'ara carga puntual ) o --3 192EI 240 3EII· 
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CÁLCULO DE VIGA P-Q DEL EJE 16 
(TRABET5) 

M = 2 J 8.31 ( Mo FLEX SISM) + l 9.87(Mo. FLEX GRA V) = 238.18 ton = 23818000 kg-m 

P=6263-f 44 kg 
, _____ W ___ =-{ 4512. 68 kg 

8m 
4m 4m 

l P. C. 42 "X 20 " 
S = 16724 cm3 
d= 106.7 cm 
b = 50.Bcm 
Tf= 2.86cm 
Tw = 1.27 cm 
I = 892107 cm4 

S=.JL 
fb 

S = 23818000 kg-cm = 15690.38 cm3 
1518 

* REVISIÓN POR CORTANTE JIERTICAL 

V= l l.52(Mo. Cortante gravit.)+ 49. 76(Mo. Cortante sism) = 61.28 ton 
Por lo tanto= 61280 kg. 

...l::'.' :: 1 O 12 kg/cm2 
dTw 

61280 = 452.22 kglcm2< 1012 kg/cm2 
106. 7 (1.27) 
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o REVISIÓN POR CORTANTE HORIZONTAL 

fv = ..l;lL < 1012.kglcml 
Twl 

Q = (50.8cmX 2.86 cm X 51.92,cm) + (J00.98X J.27 cm X 50.49 cm)= 14018.423 cm3 

fv = 61280 kg (14018.423) = 758.22 kglcm2 < 1011 kglcm2 
l.27cm(892107 cm4) 

o REVISIÓN POR APLASTAMIENTO DEL ALMA 

__ v_~ < 1897.5 kgkm2 
Tw(N+1Tj) 

1111 REVISIÓN POR DEFLEXIÓN LINEAL 

_l_ = 800 cm = 3.33 cm 
240 240 
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61280 = 1876 kglcml < 1'897.5 kglcm2 
J.27[20+2(2.86)] 

Amax! = 14512.68 (800)3 = 0.01 cm 
384 (2/00000) 892107 

Amax2 = 6263.544 (800)3 = 0.0089 cm 
192(2100000) 892107 

Amax = O. O 189 cm < 3.33 cm 



CÁLCULO DE VIGA EN CANTIL/VER 
TRABE T7 (ENTREPISO) 

W= 3924.8 kg a , p ~ 3393.93 kg 

2m 

REVISIÓN POR CORTANTE. 

l P. R. 12 "X 6112" 

S = 747 cm3 
d = 31.Bcm 
b =16.7cm 
Tf = 1.32 cm 
Tw = 0.76 cm 
l =11862cm4 

100 

444 kg/m2 X 1.4 = 621.6 kg/m2 X 3729.6 kg 
Carga de muros. 
9. 76 m2 X 20 kg!m2 = 195.2 kg 
W = 3729.6 kg + 195.2 kg = 3924.8 kg 
Carga Puntual = 1'9(8965.,09 kg/l4m)5.3=3393.'93 
kg 

Mrnaxl = Wl = 3924.8 kg (2m)=3924.8 kg-m 
2 2 

Mnuvü =Pl = 3393.93 kg(2m)=6787.86 kg-m 
Mmax = 10712.66kg-m 
S = 1071266 kg- cm = 70.S. 71 cm3 

1518 

_L < 1012 kglcml 
dTw 

Vl = W = 3924.8 kg 
V2 = P = 3393.93 kg 
Vmax = 7318. 73 kg 

7318.73 kg = 302.8 kglcm2 <1012kglcm2 
31.Bcm(O. 76cm) 



REVISJ.ÓN POR APLASTAMIENTO DEL ALMA 

V < 1897.5 kglcm2 7318. 73 kg 
Tw(N+1Tj) O. 76 [10+2(1.32)] = 761.86 kgícm2 

761.86-< 1897.5 kglcm2 

REVISIÓN POR DEFLEXIÓN LINEAL 

_b_ = 200cm = 0.833cm 
240 240 

Amaxl = Wl3 = 3924.8 kg(200 cm)3 = 0.158 cm 
8El 8(2100()0() kglcm2)11862cm4 

Amax =0.29<0.833 
Amax1 = Pl3 = 3393.93kg (200 cm}3 0.136 cm 

8El 8 (2100000 kglcm2)11862 cm4 
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SIMBOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE COLUMNAS DE ACERO 

fa = Esfuerzo axial calculado (kgicm 
2

) ó fatiga de trabajo admisible 
My = Momento jlexionante (kg-m) 

Sy = Módulo de sección elástico (cm 
3

) 

fb = Esfuerzo de flexión permisible (kglcm 
2

) 

A = Área de la sección transversal (cm 
2

) 

r = Radio de giro que gobierna el diseño (cm 
2

) 

fp = Esfuerzo de aplastamiento permisible (kglcm 
2

) 

SIMBOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE PLACA BASE 

p = Carga total de la columna (kg) 
' 2 

A = Area de la placa (cm ) 

Fb = Esfuerzo de flexión admisible (kgicm 
2

) 

Fp = Presión de contacto admisible en el concreto (kglcm 
2

) 

fp = Presión de contacto en el concreto = PIA (kg/cm 
2

) 

f c = Resistencia a la compresión del concreto (kg/cm 
2

) 

t = Espesor de la placa (cm) 
n y m = Distancias transversal y longitudinal entre la columna y placa base 
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DISEÑO POR FLEXOCOMPRESIÓN DE LA COLUMNA CENTRAL DEL MARCO (EJES P-16) 

My = 179. 79 (Mo Flex Sism) + 10.45 (Mo. Flex Gravit) = 190.24 ton Por lo tanto 19024000 kg-cm 
P = 41895(} kg 

Se proponen 2 placas de 23" X !lí "de espesor soldadas a otras 2 placas de 20" X !li" de espesor, para formar una columna 
cuadrada. 

23" X 1 ::.- .., 

58.42cm 

21" Xl" 
......... -

Peso propio de columna = 445.22 kglm 
A= 567.74 cm2 
Sy = 33230.24 cm3 
ry=22.84 cm 
Kllr = 0.65 (600 cm) = 17.08 

22.84 cm 
fa= 1459.5 kglcm2 
E = 2100000 kg/cm2 

Pe =(3./4/6)2(E) = 9.87 (2100000) = 71046.601 
(Kllr) (17.08)2 

fe= 71046.601 = 37003.438 
1.92 

fp =PIA ±Myl~y = 418950 kg + 19024000 kg-cm = 737.93 kglcm:Z + 572.49 kglcm:Z 
567. 74 cm2 33230.24 cm3 
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/J. = 737.93 + 572.49 = 1310.42 kglcm2 < 1500 kglcm2 

P = 737.93 - 572.49 = 165.44 kglcm2 < J5(J() kg / cm2 

PIA = 737.93 kglcm2 = 0.51< 0.15 por lo que se aplica e/factor de ampliación con la formula: PIA + e[ Mw'SJ < 1 
Fa 1459.5 kglcm2 -¡:r¡¡ L fby J 

Ca= CmlÍJ-P1Al = 1/ [1 - 737.93 J = 1.00 L f'eJ 19024000 

Mylsy 
Fby 

572.49 = 0.38 
1500 

0.51 + 1.00 (0.38) = 0.89 < 1 Por lo tanto ESTÁ BIEN PROPUESTA. 
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CÁLCULO DE LA PLACA BASE. 

P = 434598 KG 
Concreto f'c = 200 kglcm2 
Fp = Esfuerzo admisible en flexión para la placa base 
Fp = 0.25 f'c si la placa cubre al 100 % el área de concreto. Por lo tanto Fp = 200 kg/cm2 X 0.25 = 50 kglcm2. 

Área de la placa = 1_ = 434598 kg 8691.96cm2 
Fp 50kg/cm2 

~ 8991.96 c:n2
1 

93.23 cm Por lo tanto se propone l PL de 95 X 95 cm = 9025 cm2, para haya espacio que permita 
colocar adecuadamente las anclas. 

CÁLCULO DE ESPESOR 

epi= J 3~2 I 

P= 434598 kg 
9025 cm2 

a= 18.29 cm2 

48.15 kglcm2 

fo = 1500 kglcm2 ( esfuerzo de flexión) 

epi= 3 (48.15) (18.29)2 S.68 cm = 2 %" 
1500 
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CARGA POR COLUMNA 

El análisis de las cargas por columna será realizado en base al área tributaria obtenida, considerando los pesos de los 
elementos que afecten a esta, como son, muros, losas, cancelería, etc. 

Ejemplo de como fueron obtenidas las cargas de cada una de las columnas: 

Columna: F-4 IAT-10 En azotea 
Antepecho: 14.00x l.OOx 15 = 210 kg. 
Losa: 38.16 x 536 = 20453. 76 kg. 
Total= 
En planta tipo 
Antepecho: 6.00 x 1.00 x 15 = 90 kg. 
Jardinera: 6.00 x 0.5 x 95 = 285 kg. 
Muro de baño: 4.00 x 2.44 x 33 = 322.08 kg. 
Muro divisorio: 4.00 x 2.44 x JO= 97.6 kg. 
Muro exterior: 6.00 x 2.44 x 50 = 732 kg. 
Losa de entrepiso: 38.16 x 444 = 16943.04 kg. 
Cancelería: 16. l 04 x 50 = 805. 2 kg. 
Total= 
En planta de acceso 
Muro de exterior: 6.00 x 6.00 x 15 = 540 kg 
Muro divisorio: 12. 00 x 2. 44 x 1 O = 292.8 kg. 
Cancelería: 6.00 x 2.44 x 50 = 732 kg. 
Total= 
Peso propio de columna = 
Peso de trabe = 

106 

TOTAL 

20,663. 76 kg. 

192, 749.2 kg. 

1.564 kg. 
4,351.43 kg. 
27,120 kg. 

246,448Ton 



Columna F-1 --------- 35.909 
Columna F-2 ----------166.132 
Columna F-31 ---------141. 940 
Columna F-41---------246.448 
Columna F-61---------116.940 
Columna F-8 --------1066.177 
Columna F-101-----1058.621 
Columna F-11------1106.940 
Columna F-12-------1106.940 
Columna F-K--------266. 740 
Columna K ------------ 87. 702 
Columna G-1--------- 50.631 
Columna G-2----------229.030 
Columna G-3----------189.360 
Columna G-4----------217.695 
Columna G-6 --------418.950 
Columna G-8--------- 418.950 
Columna G-10------ -400.098 
Columna G-11------- -418.950 
Columna G-12-------- 418.950 
Columna G-13------- -335.426 
Columna H-1--------- 37.569 
Columna H-2----------166.977 
Columna H-3----------295.975 
Columna H-4----------213.009 
Columna H-6----------408. 051 

Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton.** 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 
Ton. 

Columna H-8----------- 408.051 Ton. 
Columna H-10----------370.320 Ton. 
Columna H-11----------408.051 Ton. 
Columna H-12----------408. 051 Ton. 
Columna H-13----------424.062 Ton. 

Elevadores de servicio izquierda ó derecha = 950.2 Ton. 

Elevadores panorámicos izquierda ó derecha = 635.5 Ton. 

TOTAL= 14276.937 Ton. 

** Indica columna calculada. 
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ÁREAS TRIBUT AR~S 

PLANTA TIPO 

1---lCC>TEL 

AT-1 = 
AT-2 = 
AT-3 = 
AT-4 = 
AT-5 = 
AT-6 = 
AT-7 = 
AT-8 = 

39.00 
56.00 
39.00 
54.00 
72.00 
54.00 
27.00 
36.00 

AT-9 = 27.00 
AT-IO = 38.16 

NOTA: LA PARTE. DERECHA TENDRÁ'. LAS 
MISMAS AREAS TRIBUTAR! /,S POR 
LA SIMETRfA DEL EDIFICIO 

AT-ll = 
AT-12 = 
AT-13 = 
AT-14 = 
AT-15 = 
AT-16 = 
AT-17 = 
AT-18 = 
AT-19 = 
AT-20 = 

38.S-3 
21.51 
76.75 
78.60 
34.33 
69.11 
78.60 
34.33 
69.ll 
71.60 

AT-21 
AT-22 
AT-23 
AT-24 
AT-25 
AT-26 
AT-27 
AT-28 
AT-29 
AT-30 
AT-31 

= 28.35 

= 76.75 

= 78.60 

= 34.33 

= 76.75 

= 78.60 

= 34.33 

= 31.43 

= 60.61 

= 43.74 

= 12.33 

HC>TEL GR..C..N TLJRISt....1C> 

IXTAPA ZIHUATANEJO GRO. 8AHIA DEL PALU:AR 

ACOTACIONES: En metros y en grados 

'SIN ESCALA 
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'2.od' 8.oo ' '8.oo '2.oo• 

~~· 
ÁREAS TRIBUTARIAS 

PlJ\NTA NIVEL 1 

AT-4-0 
AT-4-1 

1-iOTEL GRS...t,,....J lL.JRISt,..AC) 

IXTAPA ZIHUATANEJO GRO. BAHA OEL PALMAR 
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ÁREAS TRIBUTAR !AS 
PLANTA DE ACCESO 

AT-1 = 39.00 AT-23 = 78.60 
AT-2 = 56.00 AT-24 = 34.33 
AT-3 = 39.00 AT-25 = 76.75 
AT-4 54.00 AT-26 = 78.60 
AT-5 = 72.00 AT-27 = 34.33 
AT-6 = 54.00 AT-28 = 31.43 
AT-7 = 27.00 AT-29 = 60.61 
AT-8 = 36.00 AT-30 = 43.74 
AT-9 = 27.00 AT-31 = 12.33 
AT-10 = 38.16 AT-32 = 29.05 
AT-11 = 38.53 AT-33 = 32.73 

AT-12 = 21.51 AT-34 38.86 

AT--13 = 76.75 AT-35 = 20.39 

AT--14 = 78.60 AT-36 = 17.86 

AT-15 = 34.33 AT-37 23.85 

AT-16 = 69.1! AT-38 = 8.78 

AT-17 = 78.60 AT-39 = 40.69 

AT--18 = 34.33 AT-40 = 91.84 

AT-19 = 69.11 AT-41 = 22.64 

AT-20 = 71.60 AT-42 95.07 

AT-21 = 28.35 AT-43 = 115.94 

AT-22 = 76.75 

ACOTACIONES: En melros y e-o grados 

'SIN ESCALA 

~t.u 
CWPWACJaUN 

~ 

~ 

<;Q2 
<L.f 
ff 

7T7 
.ZE: 
<C7 
7T7 
ZLf 
~ 

~ 



CIMENTACIÓN 

Peso de la Ala izquier.da_ = 14,276:937 ton. 
Resistencia del terreno = 5 ton 

Área del edificio analizado = 1, 155.41 m 
2 

Peso volumétrico del ter.reno= 1.6 ton.! m 
2 

RTI A = 14,276.93711,155.41 = 12.357 ton./m
2 

2 2 ~ 

(12.357 ton./ m ) - (5 ton./ m ) = 7.357 ton.! m -
2 2 

(1.351 ton.l m ) (1,155.41 m ) = 8,499.89 ton. 

8,499.89 ton./ 1.6 TON./ m
3 

= 5,312.43 m 
3 

3 2 
5,312.43 m / 1,155.41 m = 4.60m 

14,276.937 T ! r-i' 

1 

JJO 

Se proponen pilotes de 6m de profundidad 
debido a que la normatividad de Jxtapa 

exige que todo edificio deberá estar anclado 

a l 5m de profundidad para alcanzar la capa 
resistente del terreno. 

Nota: La excavación para la cimentación por 
sus.titución es de 4.60 m. Por lo tanto 
el edific.io .esta sobrado por tener una 
profundidad en sus sótanos de 6 y 9m. 



PILOTES 

Para las columnas con mayor carga: 

Se propone una zapata para recibir el peso de la columna y repartirlo a 4 pilotes de 60 cm de diámetro cada uno. 

Para las columnas con cargas medias: 

Se propone una zapata para recibir el peso de la columna y repartirlo a 4 pilotes de 50 cm de diámetro cada uno. 

Para las columnas ,con menor carga: 

Se propone una zapata para recibir el peso de la columna y repartirlo a 4 pilotes de 30 cm de diámetro cada uno. 

0.60m o 
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PLANO ESTRUCTURAL 

PLANTA DE CIMENTACIÓN 

PLANTA DE CIMENTACIÓN 

HOTEL GR.A.r---.J TUR1Stv10 

IXTAPA ZIHUATAHEJO GRO. 8AHIA Q[l PALMAR 

112 

.ACOTACIONES: En metros y en grados 

( ........ \ 
VILL.E:DA Ré:VES LIZ9ETH j 

~NOTAS---" 

S/MBOWCÍA 

Qq;,;;.oeo,.\-..at~ 

D o,;,o. CQll,""""- 111 A:PI) \ll,:0,,0, ei.-.-

0 ~·ca.1 ..... 111 • ..:tSOo~~ 

o._. .. ~ 
u:zoor,......uct-= 
1\.-oca.""'«U:lO> 

l.00:,,.~4 



PLANO ESTRUCTURAL 

PLANTA NIVEL 1 

PLANTA NIVEL 1 

ESC. 1:250 

1-l =-rE L 
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6.- CRI RIO DE INSTALACIÓN 
HIDRO-SANITARIA 

..!':fo t;el .Pa.l-rn..a.r 



PREÁMBULO. 

En la instalación sanitaria los desagües serán desalojados por duetos verticales con sus respectivos rompedores de presión y 
por falso plafon, en donde la tubería será sostenida con una soportería sujeta a losa y trabes, de ahí se sacará por columnas hacia 
los registros del acceso del hotel. 

En los sótanos se utilizará un cárcamo para el desalojo_ de las aguas negras, las cuales serán bombeadas hacia el exterior y 
llevadas hacia la salida. 

El agua pluvial que se captará en la azotea y terrazas del edificio, será mandada hacia un pozo de absorción Junto con el agua 
de las regaderas. 

La tubería que se utilizará dentro del edificio es de fierro fundido y en el exterior será de ferrocemento. 

El cálculo de los diámetros de la tubería se real izó con el apoyo de tablas de diámetros recomendados para desagües. 

En cuanto a la instalación hidráulica se refiere se realizó el cálculo de la cisterna en base a los requerimientos que marcan 
las normas para un hotel. La ubicación de la cisterna es bajo la edificación destinada a convenciones. 

Se optó por juntar las dos cisternas de abastecimiento y la de contra incendios , en donde las bombas serán colocadas de tal 
manera que la que suministra el agua al hotel únicamente tendrá alcance a cierta distancia sin llegar al fondo y en el caso de la 
bomba que abastece el agua contra incendios será colocada para que pueda succionar toda el agua de la cisterna, para casos de 
emergencia se instalarán bombas de combustión interna para casos de emergencia . 

Los diámetros de las tuberías fueron calculados por el método de Hunter. La toma domiciliaria también se calculó. 

Las bombas se calcularon tanto para la ala derecha como para la ala izquierda, se obtuvo la capacidad de los tanques 
hidroneumáticos y el cálculo de las calderas las cuales deberán mantener una temperatura de 60°. 
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INSTALACIÓN SANITARIA 

CÁLCULO DEL DIÁMETRO PARA TUBERÍA DE AGUA GRIS 

Por cada dos baños tipo tendremos una bajada de aguas grises, por lo tanto tenemos lo siguiente 

Baño de habitación master 

1 Bidet 
1 Jacuzzi 
I Lavabo 

Cocina de habitación master 

1 Fregadero 

TOTAL 

2UD 
2UD 

4UD 

11 UD 

3UD 

Baño tipo de habitación sencilla, doble junior y master 

1 Lavabo 
1 Regadera o tina 

TOTAL 

2UD 
2UD 

4UD 

(IÍ 4 11 

15UD 
15UD 
/5UD 
15 UD 
15UD 
15UD 
15 UD 
15 UD 
15UD 
15UD 

300 UD ) 

15 UD Habitaciones 
15UD master 
15 UD 
15 UD 
15 UD 
15UD 
15UD 
15UD 
15 UD 
15UD 

~6"pend2% 

'\,___ Al tanque de 
tratamiento 

NOTA: Se utilizará una tubería de 150 mm 6", la cual descarga 700 UD con una pendiente del/% y 840 UD con pendiente del 2% 
En columna descarga J 900 UD en más de tres niveles y 960 UD en tres niveles. 
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CÁLCULO DEL DIÁMETRO PARA TUBERÍA DE AGUA NEGRA 

Por cada dos baños tipo tendremos una bajada de aguas negras, por lo tanto tenemos lo siguiente: 

Baño de habitación master 

1 WC. Con jluxómetro 8UD 

Baño tipo de habitación sencilla, doble, junior y master 

I WC. Con jluxómetro 8UD 

TOTAL 16 UD 

(l} 6,, 

16UD 
16UD 
16UD 
!6UD 
16UD 
16UD 
16UD 
J6UD 
16UD 
6UD 

320 UD ) 

16UD 
16UD 
16UD 
16UD 
16UD 
16UD 
16UD 
16UD 
16UD 
16UD 

Habitaciones 
master 

~6"pend. 2% 

~ Al colector 
municipal 

NOTA: Se utilizará una tubería de 150 mm 6 ", la cual descarga 700 UD con una pendiente del 1% y 840 UD con pendiente· del 2% 
En columna descarga 1900 UD en más de tres niveles y 960 UD en tres niveles. 
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INSTALACIÓJV HIDRÁULICA 

CÁLCULO DE DIÁMETROS 

Baño tipo: 
1 Lavabo 2 um D. 13 mm 
J Excusado 10 um D. 25mm 
1 Regadera 4 um D.19mm 

Total 16 um D. 38mm 

Baño master : 
1 Lavabo 2 um D.13 mm 
1 Excusado 10 um D. 25mm 
1 Bidet 4 um D.19mm 
1 Jacuzzi 4 um D. 19mm 

Cocina: 1 Fregadero 4 um D.19mm 

Total 28 um D. 38mm 

Baño junior: 
1 Lavabo 2 um D.13mm 
1 Excusado 10 um D. 25mm 
1 Bidet 4 um D.19mm 
]Tina 4 um D.19mm 

Total 20 um D. 38mm 
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Se utilizará una entrada por cada uno de los duetos verticales por lo tanto en algunos de los casos se abastece a dos baños 
por nivel con la misma entrada, como lo es baño tipo y baño master. 

DIÁMETROS POR NIVEL. En un dueto. 

NIVEL JO 

Baño tipo: 16um X 2 32um D. 50mm 
Baño master: 28um X 2 56um D.50mm 

NIVEL9 

Baño tipo: 16um X 4 64 um D. 50mm 
Baño master: 28um X 4 112um D.50mm 

NIVEL8 

Baño tipo: 16um X 6 96 um D.50mm 
Baño master: 28um X 6 168 um D. 50mm 

NIVEL 7 

Baño tipo: 16um X 8 128um D. 50mm 
Baño master: 28um X 8 224um D.64mm 

NIVEL6 

Baño tipo: 16um X JO J60um D. 50mm 
Baño master: 28um X JO 280wn D. 64mm 
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V 

NIVEL5 

Baño tipo: 16um X 12 192um D. 64mm 
Baño master': 28um X 12 336um D. 64mm 

NIVEL4 

Baño tipo: 16um X 14 224um D. 64mm 
Baño master: 28um X 14 392um D. 64mm 

NIVEL3 

Baño tipo: 16um X 16 256um D. 64mm 
Baño master: 28um X 16 448um D. 64mm 

NIVEL2 

Baño tipo: 16um X 18 288um D. 64mm 
Baño master: 28um X 18 504um D. 75mm 

NIVEL 1 

Baño tipo: 16um X 20 320um D. 64mm 
Baño master: 28um X 20 560um D. 75mm 
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300 Litros/ huésped/ día 
5 Litros / m2 de construcci6n 
5 Litros/ m2 de area verde 

Superficie del terreno 
Superficie construida 
Número de habitaciones 

Habitaciones 

5 Presidenciales 
20Master 
7 5 Junior suite 
100 Dobles 
150. Sencillas 

350 Habitaciones 

DEMANDA POR DÍA 

REQUERIMIENTOS POR NORMAS 

42,916.21 m2 
7,070.68 7 m2 
350 hab. 

Nº de personas 

6 
4 
2 
4 
2 

300 Litros x 960 Personas= 288,000 lts = 288 m3 

ALMACENAMIENTO 

Se almacena el consumo de un día. = 288 m3 
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Total de personas 

30 
80 
150 
400 
300 

960 Personas 



AGUA CONTRA INCENDIO 
Se considera otro tanto del agua que se tiene de demanda por día y la de almacenamiento 

288 m3 demanda + 288 m3 almacenamiento = 576 m3 incendio 

AGUA PARA RIEGO 
Área verde= 23,167.087 m2 x 5 lts = 115.83 m3 
576 m3 + 576 m3 + 115.83 m3 = 1,267.83 m3 

DIMENSIONES DE LA CISTERNA 

CELDAS CON PERFORACIONESPARA EVITAR 
DEMASIADA PRESIÓN EN MUROS 

,f 
~38 

\ 
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CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TOMA DOMICILIARIA 

Demanda por día = 288 m3 
Se multiplica la demanda diaria por el factor 1. 2 

288 m3 x 1.2 = 345.6 m3 

Q = Lts /seg= 34,.600 lts / 86,400 seg= lts / seg 
Q ==4x J0-1m3/seg 
V=l.5mlseg 
Q= VA 
A =QIV 

4 X 10·-J(.,nJ .] 
1 2 s ) 
-lfD -
4 . - i.s(':1) 

!11D2 = 2.66 X 10-3 

4 

D2 = 2.66 X 10··
3 

l 
-1( 

4 
D 2 = 3.3868 x 10-3 m2 

/) 2 = .f.1.3868 X 10_3 · 

D = 0.058m == 58mm 

D = 2.S[pu lg] 
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CÁLCULO DE BOMBAS 

Tenemos una demanda máxima de 345.6 m3 / día 
Demanda máxima por hora = 14. 4 m3 . Esto sería en una hora pico pero como tenemos 4 horas pico en un día , obtenemos lo 

siguiente: 

14.4 m3 x 4 = 57.6 m3 
Comsumo LPS 0.004 m3 I seg 
Gasto máximo 4 LPS 

Bomba para ala izquierda: 

HP = GH = 4(85m) =4.9 
76x n 68.4 

Bomba para ala derecha: 

=5HP 

HP = GH = 4(145.80m) =8.52 =9 HP 
76x n 68.4 

CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRONEUMÁTICO 

Gasto máximo 4 lts I seg x 60 = 240 lts / min 
Para bomba 240 x 1.25 = 300 lts /mino 5 lts / seg 
Presión alta necesaria 341. 7687 kg / m2 
Presión baja necesaria 219. 70845 kg / m2 
300 lts / min x 1 O = 3000 lts 
Retiro de 25% de 3000 lts 
3000 x .25 = 750 y más 75% de aire= 1312.5 
Capacidad del tanque= 1312.5 Litros. 
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CÁLCULO DE CALDERAS 

Gasto de agua caliente por persona por día = 150 lts 
Demanda: 

960 personas x 150 lts = 144, 000 
Se propone una caldera para cada una de las alas 

144,000 I 2 = 72,000 lts 
Demanda máxima en una hora 

72,000 lts / 7 = 10,285. 7 lts / hor 
Duración de horas pico = 4 hor 

4 horxJ0,285.7 = 41,142.85 lts 
Capacidad ( p. 207 H) 72, 000 lts I seg = 14, 400 lts / hor 

10.,285 7.x.75 =1,928.5 
4 

14,400- 1,928.5 = 12,471.43 lts / hor 
Se tendrá una temperatura inicial de 60° e y una perdida de l 5°c, por lo tanto se tendrán 45°c 

12,471.4 lts / hor x 45°c = 561,214.40 kcal / hor 
Utilizando la fórmula: 

C. U (CALDERA) (TI-TP) 02.471.43) (60º-15º) 66.41 HP 
8450 (CTE CALDERA) 8450 

Se utilizará una caldera que caliente 12,471.43 Litros por hora y tenga una potencia de vapor de 67 HP 

NOTA: Debido a la simetría del edificio se propone una caldera con las mismas características para las dos Alas. 
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PREÁMBULO. 

Para el suministro de energía eléctrica fue necesario una subestación, principalmente por la gran cantidad de watts que se 
requieren para abastecer de energía al hotel y por el costo, el cual se reduce al transformar la energía de alta a baja tensión. 

Se utilizó una planta de emergencia la cual funciona con energía alterna, ésta abástese únicamente a algunas áreas 
indispensables como lo es el cuarto de máquinas, circulaciones, parte del lobby, entre otras. 

La iluminación fue diseñada de forma general con el fin de analizar todas las áreas del edificio. En los sótanos se propusieron 
lámparas fluorescentes con luz trifásica, en la planta de acceso se calculó el número de lámparas por local o zona y en la planta tipo 
se calcularon el número de salidas por habitación y pasillos de circulación. 

En el cálculo se obtuvieron los diámetros de los tubos y los calibres de los cables. 

En cuanto a las instalaciones especiales se refiere, para elevadores se realizó el cálculo del número cabinas y su capacidad 
requerida, tomando en cuenta que se debe desalojar al 10% de la población del hotel en cinco minutos. También se realizó un análisis 
de la instalación de aire acondicionado en la master suite, y otro análisis de la instalación contra incendios en la misma suite. 

En los sótanos, la utilización del aire acondicionado sería muy costosa, debido a que en éstos se encuentran todos los 
servicios, por lo que se propone el uso del sistema de aire lavado para estas zonas. 
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CÁLCULO DE NÚMERO DE LÁMPARAS POR LOCAL EN PLANTA TIPO 

Fórmulas y valores utilizados: 

Alumbrado semidirecto 
Índice de cuarto = largo por ancho/ h (largo + ancho) 
C.L.E = N.l(Área) / C.U(F.C) 
Número de lámparas = C.L.E /Lumen 

SIMBOLOGÍA: 

Por tabla J.C = --------Índice de cuarto 
Por tabla C. U=-------- Coeficiente de utilización 
Por tabla F.C = -------Factor de conservación 
Por tabla N.l =--------Nivel de iluminación 

C.L.E = -------- Cantidad de lúmenes a emitir 

Factores de reflexión: 
a) Techo------75% 
b) Paredes ----50% 

LÁMPARAS A UTILIZAR 

Lámpara Tipo l de 100 w ó 1560 Lúmenes 
de gran flujo interior con persiana de cristal. 

(iluminación semidirecta) 
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Lámpara Tipo 2 de 150 w ó 2300 Lúmenes 
incandescente de persiana metálica. 

{iluminación semidirecta) 



LÁMPARAS A UTILIZAR 

Lámpara Tipo 3 fluorescente empotrada con rejilla 
difusora de madera de 30 ° y 4 tubos de 40 w e/u 

Lámpara Tipo 4 fluorescente empotrada con rejilla 
difusora metálica a 45 ° y 4 tubos de 74 w e/u ó 

ó 2300 lúmenes. 3 I 00 lúmenes. 
{iluminación directa) {iluminación directa) 

EJEMPLO: 

MASTER SUITE 

Lámpara tipo/. 

Recámara: 
J.C. = 5. 7m x 4.Bm I 2.4m (5. 7 + 4.8) = 1.09 
J.C. = H 
e.u.= 0.33 
F.C.= 0.70 
N.l. = 75 lux 

C.L.E = 75 lux (5. 7m x 4.8m) I 0.44 (O. 70) = 6662.33 Lúmenes 
Nº de lámparas = 6662.33 lm / I 560 lm = 4.27 lm =>4 Lámparas 

(JOOw) 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DEL NÚMERO DE LÁMPARAS POR LOCAL EN PLANTA TIPO. 

MASTER SUITE 
Recámara H 0.44 0.70 75 6662.33 1 4 
Cocina J 0.33 0.70 75 2840.91 1 2 
Comedor y Estancia H 0.44 0.70 75 5225.65 1 4 
Baño J 0.33 0.70 75 1623.38 1 1 
Terraza 1 H 0.44 0.70 75 7564.50 1 5 
Terraza 2 J 0.33 0.70 75 7711.04 1 5 
Baño con vestidor J 0.33 0.70 75 3246.75 1 2 
SUITE DOBLE 
Recámara H 0.44 0.70 75 6136.36 1 4 
Terraza J 0.33 0.70 75 3642.86 1 3 
Baño J 0.33 0.70 75 1558.44 1 1 
Vestíbulo J 0.33 0.70 75 519.48 1 1 
SUITE SENCILLA 
Recámara H 0.44 0.70 75 5064.94 1 4 
Terraza J 0.33 0.70 75 1948.05 l 2 
Vestíbulo J 0.33 0.70 75 811.69 1 1 
CIRCULACIÓN DE PLANTA TIPO 
Pasillos G 0.33 0.70 100 25541.13 2 12 
Vestíbulo principal de elevadores G 0.43 0.60 120 16744.19 3 2 
Vestíbulo secundario de elevadores G 0.43 0.60 120 18186.05 3 2 
Pasillo de servicios I J 0.24 0.60 100 15937.50 3 4 
Pasillo de servicios 2 J 0.24 0.60 100 7250.00 3 2 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DEL NÚMERO DE LÁMPARAS POR LOCAL EN PLANTA. DE ACCESO. 

-t?l:/;·(15;,\tr·......... ;. ·(:..... j)!!{/0l1rri,0ú······ . t· .. · ...•. ··· ··•··. • · •· .• : ..... ··.·····:; /JJ/>···· 
:ia .. 1

• > .• . falt.> · lfúciiY··' 'i.1Pot1E· NQLiAM.tfs~ , ~.~·2:·c. ······ ·· ·· ·.... ·· : ... : ;; •.....•• .. ? IY........ / j.LL/ {.lftiii;:'(}; .ul#iP.Á~f 
ZONA. DE LOCA.LES COMERCIALES 
Pasillos I 0.34 0.60 200 58823.53 4 5 
Local Tipo 1 J 0.27 0.60 200 24691.36 4 2 
Local Tipo 2 J 0.27 0.60 200 33950.62 4 3 
Local Tipo 3 J 0.27 0.60 200 48148.15 4 4 
Local Tipo 4 J 0.27 0.60 200 27777.78 4 3 
Vestíbulos secundarios H 0.39 0.60 200 78769.23 4 7 
Vestíbulos principales F 0.46 0.60 200 169565.2 4 14 
Sanitarios Públicos J 0.27 0.60 200 23148.15 4 4 
ZONA DE ACCESO PRINCIPAL 
Lobby H 0.50 0.60 200 61538.46 4 5 
Lobby-bar E 0.50 0.60 200 19200.00 4 16 
Vestíbulo principal D 0.53 0.60 200 341440.3 4 28 
Cocina de lobby-bar J 0.27 0.60 200 48148.15 4 4 
Pasillo de cocina del lobby-bar J 0.34 0.70 60 2647.06 1 2 
Espejos de agua . H 0.45 0.70 50 15555.56 1 11 
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CARGAS POR CIRCUITOS EN PLANTA DE ACCESO 

C-1 7 2072 2072 
C-2 7 2072 2072 
C-3 6 4 2376 2376 
C-4 39 2340 2340 
C-5 6 1776 1776 
C-6 7 2072 2072 
C-7 7 2072 2072 
C-8 6 1776 1776 
C-9 4 4 1784 1784 
C-10 4 4 1784 1784 
C-/1 4 4 1784 1784 
C-12 4 4 1784 1784 
C-13 6 1776 1776 
C-14 6 JJ 2250 2250 
C-15 8 2368 . 2368 
C-16 6 2 1996 1996 
C-17 2 2 j 2 1280 1280 
C-18 4 16 2800 2800 
C-19 8 2368 2368 
C-20 8 2368 2368 
C-21 8 2368 2368 
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CARGAS POR CIRCUITOS EN PLANTA DE ACCESO 

étktunfo ':296:w 160-w é80'w 1oow . t,dw ._:_,_1_ •. • .• ·_·····-º.·_-.·,·-·····.º·-····-···._· .. •_·,\.· ... •.v_•_·,·_·.·._•_•,:,••.·.•_._•.c_.>·Y .. ?~~:.;.::.) •,·_•_,·_-,·.·_· .\TQta[w . • :.. : >:_;_,._;_ •• _\_·_••.·.· ·.: .. ·· ... ·.. .· .· . .. ·. ·.·.·-• .. ··_.'.• ,-.••.. -._.,:·,··.-.. _,,\ 
. ·- ce·.,_: .. -- .. .- --.-..: , -·- ··:· .. -.. ·. <.· ... A .. F#~f 

··-·-·. e - ·.• 

C-22 6 1776 1776 
C-23 8 2368 2368 
C-24 7 2072 2072 
C-25 7 2072 2072 
C-26 7 2072 2072 
C-27 7 2072 2072 
C-28 4 4 1784 1784 
C-29 7 2072 2072 
C-30 8 8 2000 2000 
C-31 7 1050 1050 
C-32 2 9 2 4 2112 2112 
C-33 14 3 6 2320 2320 
C-34 6 2 4 2336 2336 
C-35 12 1 1060 1060 
C-36 16 2 1480 560 560 216 
C-37 14 2100 2100 
C-38 14 2100 2100 
C-39 6 JO 1980 1980 

Total 78092 26086 25650 26212 

BALANCE DE FASES 
Fórmula: D.F. = Fase mavor - Fase menor x 100 S 5 % Entre fases 

Fase mayor 
D.F.= (26212-25650/26212) 100 = 2.14 < 5% 
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DIÁMETRO DE CAUBRES Y DE TUBERÍAS EN PLANTA TIPO 

Sistema trifásico a 4 hilos Sistema monofásico a 2 hilos Sistema monofásico a 3 hilos Sistema monofásico a 3 hilos 

]= w /= w [= w [= w 

J3 Efcos 0 Eneas 0 2 Encos 0 . .Jj Ef cos .-0-n __ _ 

* En cos 0 = 108.375 volts 0 
* JJ¡ .Ef cos fr =: 323.89 volts 
* 2 En cos B = 216. 75 volts 

* 1 = Corrierte en ampers * F.D = Factor de demanda O. 70 

* le =Corriente corregida 
* A = área de cable con aislamiento 

* JJ¡ E.f cos fr n = 258.81 volts * W = Potencia en watts 

MASTER SUITE: 

Alimentador secundario: 

w =2100 I =2100 w I 108.375 Volts= 19.38 Amp. X O. 7 = 13.57 

le= 13.57 Amp. => Se necesitan .2 cables# 14 
Se alojaran en 1 tubo de 0 !lí" o 13 mm Pared delgada 

Alimentador principal: 

w=21000 I =21000 w 1323.89 Volts= 64.84 Amp. X O. 7 = 45.39 

Je= 45.39 Amp. => Se necesitan 3 cables# 6 fase 
1 cable # 8 neutro 

Se alojaran en 1 tubo de 0 3/4" o 19 mm Pared gruesa 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE CALIBRES Y DIÁMETRO DE TUBERÍAS EN PLANTA TIPO. 

21000 primario 45.39 3 cables# 6 
2100 secundario 13.57 J cable# 14 1 cable # 14 19.02 f.z" 
16000 primario 49.40 3 cables# 6 1 cable# 8 177.48 3./4" 
1600 secundario 14.76 1 cable# 14 1 cable# 14 19.02 % " 
16700 primario 51.56 3 cables# 6 1 cable# 8 177.48 3./4" 
1670 secundario 15.41 l cable# 12 1 cable # 12 24.64 f.z" 

SUITE DOBLE 15800 primario 48.78 3 cables# 6 1 cable# 8 177.48 3./4" 
1580 secundario 14.58 l cable# 14 1 cable# 14 19.02 % " 

SUITE SENCILLA 16200 primario 50.02 3 cables# 6 J cable# 8 177.48 314" 
1620 secundario 14.95 1 cable# 14 1 cable# 14 19.02 !lz" 

CIRCULACIÓN DE PLANTA TIPO 12950 primario 39.98 3 cables# 8 J cable #JO 105.5 3./4" 
1295 secundario 11.94 l cable# 14 1 cable# 14 19.02 % " 

11350 primario 24.53 3 cables# JO l cable# 12 61.52 %" 
ll35 secundario 7.33 l cable# 14 l cable# 14 19.02 % " 

ZONA DE SERVICIOS 8900 primario 27.48 3 cables# JO 1 cable# 12 61.52 % " 
890 secundario 8.21 1 cable# 14 I cable # l4 19.02 % " 

NOTA: Todos los tubos fueron calculados para ser ocupados al 40% de su capacidad. 
Los tubos que alojen alimentadores secundarios serán de pared delgada y los que alojen alimentadores primarios serán de 
pared gruesa. 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE CALIBRES Y DIÁMETRO DE TUBERÍAS EN PLANTA DE AC:CESO. 

C-1, C-2. C-6, C-7. C-24, C-25, C-26, C-27 y 
C-29 (cada uno) 2072 secundario J 9.12 l cable# 12 J cable# 12 24.64 % " 

C-3 2376 secundario 21.92 1 cable# JO 1 cable# 10 32.80 % " 

C-4 2340 secundario 21.59 1 cable# JO 1 cable# JO 32.80 %" 

C-5, C-8. C-13 y C-22 (cada uno) 1776 secundario 16.39 l cable# 12 l cable# 12 24.64 11, " ,2 

C-9, C-10, C-11 y C-12 (cada uno) 1784 secundario 16.46 l cable# 12 l cable# 12 24.64 Ji, .. ,2 

C-14 2250 secundario 20.76 l cable# JO J cable# JO 32.80 11, .. 
'2 

C-15, C-19, C-20, C-21 y C-23 (cada uno) 2368 secundario 21.85 1 cable# JO 1 cable# JO 32.80 %" 

C-16 1996 secundario 18.42 1 cable# 12 l cable# 12 24.64 11, " ,2 

C-17 1280 secundario JJ.81 l cable# 14 l cable# 14 19.02 !lz" 

C-18 2800 secundario 25.84 J cable# JO J cable# JO 32.80 11, " ,2 

C-30 2000 secundario 18.45 J cable# 12 l cable #12 24.64 11, " 
'2 

C-31 1050 secundario 9.69 l cable# 14 1 cable# 14 19.02 11, .. 
,2 

C-32 2112 secundario 19.49 J cable# 12 1 cable# 12 24.64 1 11, " ,2 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE CALIBRES Y DIÁMETRO DE TUBERÍAS EN PLANTA DE ACCESO. 

C-33 2320 secundario 21.41 1 cable# JO J cable# JO 32.80 r:z" 

C-34 2336 secundario 21.55 1 cable# 10 l cable# JO 32.80 Yz" 

C-35 1060 secundario 9.78 1 cable# 14 l cable# 14 19.02 1¡.; " ,2 

C-36 1480 secundario 13.66 l cable# 14 1 cable# 14 19.02 ,¡.; " ,2 

C-37yC-38 2100 secundario 19.38 J cable# 12 1 cable# 12 24.64 Yz" 

C-39 1980 secundario 18.27 1 cable# 12 l cable# 12 24.64 %" 

C-1, C-2 y C-3 6520 primario 30.08 2 cables# 8 J cable# JO 75.80 Yz" 

C-4. C-5 y C-6 6188 primario 28.55 2 cables# JO 1 cable# 12 45.12 1¡.; " ,2 

C-7, C-8yC-9 5632 primario 25.98 2 cables# 10 l cable# 12 45.12 !~" 

C-10, C-11yC-12 5352 primario 24.69 2 cables# JO 1 cable# 12 45.12 ,¡.; " ,2 

C-13, C-14 yC-15 6394 primario 29.50 2 cables# JO l cable #12 45.12 r:z .. 

C-16, C-17 y C-18 6076 primario 28.03 2 cables# JO l cable# 12 45.12 1,1. " ,2 

I C-19, C-20 y C-21 7/04 primario l 12.781 2 cables# 8 l cable# JO 1 75.801 1,1. .. 
,2 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE CALIBRES Y DIÁMETRO DE TUBERÍAS EN PLANTA DE ACCESO. 

;··.\'31l~4 c111~i CALIBkl!i :ÁBEAY DIÁMETRO 
.... iiiifltiló. <. ·· .. ·ttimF • : ltÉ:itTUBO 

C-22, C-23 C-24 6216 rimario 28.68 2 cables # JO l cable # 12 45.12 ri .. 
C-25, C-26 C-27 6216 rimario 28.68 2 cables # JO l cable # 12 45.12 ri .. 

C-28, C-29 C-30 5856 rimario 27.02 2 cables # JO l cable # 12 45.12 J¡'. " ,2 

C-31, C-32 C-33 5482 rimario 25.29 2 cables # JO l cable # 12 45./2 ri .. 

C-34, C-35 C-36 4876 rimario 22.50 2 cables # JO l cable #12 45.12 % " 

C-37, C-38 C-39 6180 rimario 28.51 2 cables # 10 l cable # 12 45.12 Y2" 

NOTA: Todos los tubos fueron calculados para ser ocupados al 40% de su capacidad. 
Los tubos que alojen alimentadores secundarios serán de pared delgada y los que alojen alimentadores primarios serán de 
pared gruesa. 
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CÁLCULO DE ELEVADORES 

DATOS: 
1 O Niveles para habitaciones (350 habitaciones) ( 990 personas) 
1 Nivel de área publica 
3 Nivel de sótano para servicio, mantenimiento y estacionamiento 

990 x 10% = 99 personas -----Población a desalojar en 5 minutos 
Se propone una cabina para 560 kg.-----6 pers. / viaje 

SIV = 4 mi seg. 
Ta= O. 75 seg./ pers.(99) =74.25 
Ts = 3.5 x 1014 mi seg.+ 2 seg. = JO. 75 seg. Tac= 3 seg. 
T= (74.25 + 10.75 + 3 seg.)+ 10% = 96.8 seg. 

Se propone: 

e 5mi11.=300196.8 = 3.1 vueltas 
Nº de personas transportadas= 3.1 (6) = 18.6 
Nº de cabinas= 99 pers.118.6 pers. = 5.32 => 6 cabinas 

Comprobación: 
3.35 X 6 X 5.32 = 99 / 990 = JO % 

Nota: Se proponen 2 montacargas para cada zona de servicios, con una capacidad de 500 kg. cada uno, debido a que 
los objetos a transportar no son muy pesados 
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AIRE ACONDICIONADO 

CÁLCULO DE DIMENSIONES DE DUCTOS. 

Ejemplo: 

Local: Recámara de Master Suite 

Volumen: 64 m 
3 

Cambios/hora:4 

Camlhora = Volumen x Nº Cambios = 64m 
3 

x 4 = 4.30m 
3 
lmin. 

60minutos 60 minutos 

Se usará un dueto de baja velocidad 1200 ppm. (pies por minuto) 
l 

Por tabla corresponde a 11.lm · que transformado a pies cúbicos por minuto da un gasto (QJ de 395 

Área del dueto= .Q = gasto = 395 pcm = 0.329 ft 2 
..... transformado a pulgadas cuadradas; 

V Vel. Dueto 1200 ppm 

144 x 0.329 ft 2 
= 47.4 in 

2 
(pulgadas cuadradas) 

Considerando una altura en el dueto de 5" = 12. 7 cm tenemos; 47.4in 
2 

= 9.48" x 2.54cm = 24.08cm 
5" 

Por lo tanto el dueto será de 0.12 x 0.25m 
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TABLA DE DIMENSIONES DE DUCTOS EN PLANTA TIPO 

... -;; ~~ifljif.;····-···y} ·i\>viJltlJMJfJt : cu·_ .... :.·.-.····.~.·.···º····:·········.M.··.···R·· .. ··.·.··:.· .. :.• .. ,•.·.}I ?P.{JJl!J.liKilt. · p11:-J#i!;ih; ·•.tQ ... @i.#J.: .. ,. A N_t'.·.-:
2
·' >):··· :.:<':.< .. fl:(t~>~·,.~.·"""·.7·.·-.,;,/{yTI····T,~,.

1

•

1
'.~b0c ... ( ..... /u/\·.· .. · .. .. · .. _.·• .; . ·.··. <:• •••• ·<· ... ·.... ·.···:•.:··-:····.· .. · .. ·.·.·.· .• ···.····:······.·.•.·.·.· ... • .. ·.·.·-.· ... ·.· .. ·.·.•._·.· .. :.: ... ·.·z..••.•m·.·.·.· .• •.•.'.;•.····2·· ·)···· .. •·· .. · ...••.. • .• ·.•.::• ... ·:·.,·•.· .. :.·.-•..•• :.·.•. ·.·- ·· ··. ······ · ···.·····•·· · u• ... ·. .,..-.•,·,., 

.,.\ ... / . . .. ... . . . ... !!· •·•· txm. ~ .rBiim. < >; 
MASTER SUITE 
Recámara 64.0 4 4.30 JI.JO 395 0.329 0.25x 0.12 
Cocina 21.0 6 2.10 4.25 150 0.125 O.JOx 0.12 

Estancia y comedor 52.0 5 4.30 11.10 395 0.329 0.25x0.12 
Baño 12.0 6 1.20 4.25 150 o. 125 0./0xOJ.2 

Baño con_jacuzzi 24.0 6 2.40 4.25 150 0.125 O.JO x 0.12 

SUITE DOBLE 
Recamara 60.0 4 4.00 4.25 150 0.125 0./0xOl.2 
Baño 12.0 6 1.20 4.25 150 0.125 0.JOx0.12 

SUITE SENCILLA 
Recamara 50.0 4 3.30 4.25 150 0.125 0./0x 0.12 
Baño 12.0 6 1.20 4.25 150 0.125 O.JOxOJ.2 
CIRCULACIONES 
Pasillos 142.0 J 2.30 4.25 150 0.125 0./0x 01.2 
Vestib. princp. de elevs. 86.0 l 1.40 4.25 150 0.125 O.JOx0.12 

Vestib.sec .. de elevs. 94.0 l 1.60 4.25 150 0.125 O.JOx 01.2 
Pasillo. de Servicio I 55.0 1 0.91 4.25 150 0.125 O.JOx0.12 
Pasillo. de Servicio 2 25.0 l 0.41 4.25 150 0.125 O.JOx 01.2 
Escaleras 24.0 4 1.60 4.25 150 0.125 O.JOx 0.12 
SERVICIOS 
Ropería por piso 48.0 3 2.40 4.25 150 0.125 O.JOxOJ.2 

Bode~a 19.0 4 1.26 4.25 150 0.125 O.JOx0.12 

. Toilet JO.O 6 1.00 4.25 150 0.125 O.JO x 01.2 
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PREÁMBULO. 

Los planos presentados a continuación, expresan una propuesta general de acabados en la planta de acceso y en algunas 
habitaciones, ésta propuesta fue realizada tomando en cuenta las especificaciones de materiales para un clima cálido-húmedo 
otorgada por FONATUR. También se incluyen al final cortes por fachada, en los cuales se puede ver claramente los elementos que 
componen la estructura del hotel. 
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COSTOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Hotel gran turismo con 350 habitaciones, JO niveles mas 3 sótanos, discoteque y centro de convenciones. 
, 2 

Area del terreno 42916.2100 m 

Área construcción 45012.836 m
2 

El costo que a continuación se realiza es con base al Catálogo de Construcción Prisma, publicación del 1° de junio de 1998 en 

el cual encontramos que el m 
2 

de construcción para un hotel gran turismo en Jxtapa Zihuatanejo se encuentra en 9966 pesos. ( se 
incluyen los valores estimados por partida). 

El costo del m 
2 

de terreno se obtuvo por información de la representación del estado de Guerrero en el D.F. y es de $3500. 

Hotel gran turismo 
Jardines 
Calles v banquetas 

COSTOS POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN 

$ 7,550 
$ 72 

$ 163 

172 

FAC:TQJ{!Jif{)IREC:TO 
1.32 
1.32 
1.32 

$ 9,966 
$ 95 

$ 288 



ÁREAS CONSTRUIDAS 

Planta de acceso ( Incluye discoteque y convenciones) 

l Nivel 
2 Nivel 
3 Nivel 
4 Nivel 
5 Nivel 
6 Nivel 
7 Nivel 
8 Nivel 
9 Nivel 
JO Nivel 
Sótano3 
Sótano 2 
Sótano l 

Jardines 23,167.087 m 
2 

Calles y banquetas 5,722.500 m 
2 

Costo de la construcción 
2 

45, 12.836 m x $ 9,966 = 448,597.920 pesos 

Costo de área jardinada 
2 

23,167.087 m x $ 95 = 2,200, 873.3 pesos 

173 

Total 

2 
m 

7,070.6870 

3,326.1149 
3,246.1149 
3,166.1149 
3,086.1149 
3,006.1149 
2,926.1149 
2,846.1149 
2, 766.1149 
2,686.J 149 
2,606.1149 
2,987.0000 
2,987.0000 
2.307.0000 

45012.8360 m
2 

Costo de áreas para calles y banquetas 
2 

5, 722.5 m x $ 288 = 1,648,080 pesos 

Costo del terreno 
2 

42,916.2100 m x $ 3500 = 150,206, 740 pesos 

Costo total del hotel 

602,653.613.Jpesos 
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CONCLUSIONES. 

Elegí para la forma del conjunto un trazo rector circular y semicircular porque un hotel de ésta categoría requiere ser 
atractivo desde su imagen exterior, hasta los servicios y las comodidades que ofrece para atraer a los turistas. 

La intención en el diseño de la forma exterior fue proporcionar al edificio de un carácter de elegancia, sencillez, originalidad 
y presencia que llevaran a adquirir una clara jerarquía. 

Todo proyecto tiene su grado de complejidad en cuanto a lograr funcionalidad y una envolvente agradable al mismo tiempo, 
pero éste tema además de complejo me pareció muy completo, ya que intervienen varios géneros de la construcción, los cuales no 
fueron resueltos en su interior debido a la gran extensión de trabajo que esto hubiera significado, sin embargo se hizo un análisis en 
forma básica de cada género para lograr satisfacer al máximo las necesidades del hotel y cumplir con los objetivos planteados. 

En general, al elaborar este documento reforcé y obtuve conocimientos no solo de índole arquitectónico y constructivo sino 
también literario. 
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CONCLUSIONES DEL MARCO DE REFERENCIA. 

El terreno cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar el confort del hotel. 

No es necesario proveer de un campo de golf al hotel puesto que cerca del terreno se ubica un campo de golf de gran 
dimensión. 

Debe de procurarse una altura considerable en la edificación para obtener mejores vistas y mayor cantidad de las mismas, así 
como Jerarquía por dimensión. 

La capa madre en el terreno se encuentra a 15 m de profundidad, por lo que se hará necesaria la utilización de pilotes. 

El clima predominante en la zona es cálido húmedo, esto permite al usuario realizar actividades a la intemperie sin que el 
calor lo abrume. 

Las entradas de servicios y huéspedes deberán procurarse alejadas para evitar conflictos viales y por impacto visual, puesto 
que ambos quedarán sobre la misma avenida. 

La mayor sombra es proyectada hacía el sureste durante todo el año, por lo que es óptima la ubicación de estacionamientos, 
restaurantes, gimnasios, canchas y áreas cuyas actividades no requieran de sol constante. Al noroeste se sugiere ubicar asoleaderos, 
albercas y todas las áreas para actividades al intemperie que requieran sol. 

Es recomendable la utilización de sistemas de riego, ya que las lluvias en esta zona se consideran bajas. 

La vegetación se puede aprovechar como una cortina natural ubicada al este para proteger a la edificación de los vientos 
dominantes que en su mayoría se dirigen al w. 
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FUENTE: CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO PARA UN HOTEL 5 ESTRELLAS; FONATUR. 
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FUENTE: CJUTERIOS BÁSICOS DE DISEÑO PARA UN HOTEL 5 ESTRELIAS; FONATUR. 
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FUENTE: CRITEJUOS BÁSICOS DE DISEÑO PARA UN HOTEL 5 E5TRELLAS; FONATUR. 
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[ 4. PROPUESTA D-~ ESPECIFICACIONES DE EQUIPO DE OPEAACION ~ J 
I AFIEAS DE SERVICIO -] 

1\/!0SIL!ARIO V DECORACION 11:QUIPO OE OPIEAACION IEOUIPO FIJO 

. ~ILMA,CENES Y MANTENIMIENTO . ALMACENES V MANTENIMIENTO . ALMACIENES Y MANTENIMIENTO 
Gabinetes conl1a ,nc11:l'd•O - Linea ,c.on~,c,af Ca110$ 1ianspo11a varioll - S,s1ema ,nteg1al conu¡¡ ,nceno,o I~! 

- AN!Qu,eies Pa!as, escobas, mangueras, etc - Ex1,acc,ón ,;ie a,re 

- FIOfJ's.lS He11 am,emas de manl&M1'1ei'\lo 
P,09,ama da man1&<1.mienio 
Manval de cniergans:,a para el pe1wna1 

- E• 1on9u1do11,1; . CUARTO DE MAQUINAS . CUARTO DE MAQUINAS • CUARTO DE MAQUINAS 

- Mesa de 11aba10 Heuam,ent«' y eQu,po de uaba1o - Planta de luz oo eme,911,;;;,11 
- s,uas .. íl.epos~10n de oquipos lJCQuel\os - Equ,po SUl!v,zador de ,¡gua lopc,Ol\llll 
- ANiQuCIH - Programa de ma111en,m,en10 ,mpreso - Ec¡u,po n,<11oooumá1.::.o 
- Rep,~s .. Lockers - H,d, a1an1es 

-· Manual de emergenc,a para el ll<l•sonal - Equ,po conuo ,flCi!n<l!O 

- Anunc,o luminoso de s,s,gu11dad - C,s1e111alsl 
- E, 11nguodor~-s - Dcµos,10 de com1>us1'1:111> 

- 1 anqYfJ agua cal,ente 
- EQu,po a11e .Konaoc,~ 
- Cuar10 mb<:¡<,on.,s elev&óo<H - Alarma 9@~ral 
- Equ,po e~c,haoo ;;c'í)ún p,0~10 
- Calderas 

• 11..AVANDERIA Y TINTORERIA • LAVANDERIA V TINTORERIA • UWANDIERIA Y TINTORERIA 

- Mcu:1 comdH - Uvedora btrectorc - Ahmentac•ón de vape,, 

- ,l\naq,;eles - Tombola, Sar~nton - Extr!t<:C.On ~M:a O NMIII - F.s 1an 11s1la - Mangle 
- lav11<do•a tipo ve!lk.$1 
- tmvedors t,po honzon!l!l 
- PIJ!l'l(:h;K!o,tH - AnuflC,01! lumif>OM!! di! segu11d~d 

NOTA: El CARACTER DEL LIST AOO ES - bhng11;dofe-3 '""" ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO 

.il. PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES DIE EQUIPO OE OPERACION ·-"' _________________________________ _ 
[ .11.RIEA.S IEXUFUORES I 

MOBILIARIO Y DfCOAACION 

RECREATIVAS 

Bancos 
s,n.es 60 tard11n 
M~i con i,:,rr,b<,na 
Carnasuos 
!lum4n..C.00 G• le<<OI 
~·zac,<,n 
~rw::os óe 1nt~i·~re
Batr11 d<! conc,clo 
S.1~1f"Cit~ 
~¡j,(l@fi¡¡ 

o CIRCULACl()NES DE SEl'MCK) 

~~zK,6'1 
llvrn»l'\K,6n eaU?'~' 

•t,Cd 

~lii>O Óe OPEAACION l ¡roÜtl'OS FIJOS 

RECREATIVAS 1 • RECREATIVAS 

Ai,m,¡¡r¡9os y ~IMI 
EQv•!OO de ¡ard,,w,1 i.1 
·TO&ll,H granoo, 
Vt~!4tO$ 00 cc-c,n.a 
EQv•~ di! 
• Vocw 
• e,;, ·dllb<!,ca top,c;o,,,.11 
• So,-;.oo e,~131 

E,:;,..-.,o ~l!?m«l !!~"" p«:,-;11c10 
E!l'l."ll'O di! 4'1t~c.¡ 
Ec¡,"'1l') oo J,ll•d<r,e,ia 

CIRCULACIONES DE SERVICIO 

Ca,d,&'<'~! y i)OSlet, 

Ba?iure,os 
T ('(><>$ ' l)tOIKC•or,es 
ScA.!ti1ac.On iv!l?nteal y de PfS.OJ 
~i:l!OS ,j¡¡ ca<ge 

CIACULACl()Nl:S oe SERVICIO 

1¡ 

I 
NOTA: El ·CARACHA DE LISTADO es 

·------------'. ENUNCIATIVO MAS 1110 LIMITATIVO 
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6. ANAUSIS DE AREAS REQUERIDAS EN FUNCION Al TAMAÑO DEL HOTEL 

En esta sección se presentan dos cuadros que muestran las áreas mínimas y máximas en función a tres diferentes 
tamaños de hotel, de 25, de 50 y de 100 habitaciones. Si se desea calcular las áreas de un proyecto hotelero que 
contemple ese número de cuartos, se recomienda utilizar las superficies indicadas en las columnas respectivas a Al
ternativa "A" o Alternativa "B", según sea el caso. 

Si el número de cuartos proyectado es diferente a los mencionados anteriormente, el criterio general para la aplica
ción de los parámetros y el cálculo de áreas será el siguiente: 

Para determinar el área de un hotel de 350 habitaciones, será válido multiplicar los metros cuadrados por cuarto que 
se muestran en las primeras dos columnas de los cuadros de referencia por el número de cuartos. Si se requiere sa
ber por ejemplo de la superficie máxima para el área de cafetería. se deberá realizar la siguiente operación: 

350 cuartos x 0.68 M2./Cuarto = 230.00 M2. 

Existen áreas que no tienen un comportamiento aritmético lineal en relación al tamaño del hotel. Estas áreas se 
tienen que determinar en base al diseño arquitectónico y a la funcionalidad y tamaño del proyecto. Estas son las si
guientes: lobby, lobby-bar. bar. salón de banquetes. concesiones. sanitarios de público, circulaciones de áreas 
públicas. registro. oficinas. ropería, lavandería, cocina, servicio de empleados, almacén general. taller de manteni
miento, cuarto de máquinas y circulaciones de servicio. Es importante hacer notar que las áreas que se están pro
porcionando en los mencio_nados cuadros. se deberán adecuar a cada proyecto en función a su localización, 
topografía del terreno y a la solución arquitectónica del proyecto. 
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6. AN.ll,LISIS OE AREAS MINIMAS REQUERIDAS EN FUNCION AL TAMAI\IO DEL HOTEL 

··~º 
METROS CUADRADOS AAEAS REQUERIDAS EN FUNCION AL NUMERO OE HABITACIONES !CIFRAS EN "121 

i ESPACIOS 1 POR HASIT ACION ' 25 HABITACIONES 50 HABITACIONES 100 HABITACIOIIIES 

ALTERNA- Al TERNA· ALTERNA- Al TERNA· ALTERNA· ALTERNA· ALTERNA· ALTERNA· 
TIVA A TIVA B TIVA A TIVA B TIVA A TIVA B TIVA A TIVA B ~ 

AREA HASIT ACIONES 

~ ,. Hllbo•,e•O"ff de Huéspedes 18.54 18.54 463 50 46J 50 927 00 927 00 1854 00 ISS,4.00 
• Ves1tdo• de Huéspedes 4 46 4 46 111 !,O 111.50 223 00 223.00 446.00 446.00 § • S.ll(it de Huh'*""i 5.00 5.00 125 00 12:,00 25000 2!,0 00 500.00 S00.00 

TOTAL AREA HAIIITACIONES: 28.00 28 00 700.00 70000 1400 00 1400.00 2 !!00.00 2 Síl0.00 @ 
iAAEAS PUBLICAS 5?.'.. 

~ 
• P'0,,1iec1 AccMO 1.84 1.84 6150 123.00 123 00 184.50 184.50 

rj 
61 50 @ ·• Loi',l;,y 0.45 0.4S 15.00 15.00 30.00 30.00 45.00 45.00 

• Lobbv·Ba• 0.64 0.64 21 29 2129 42.!',9 42.59 63.88 63.88 t:::, 
• Res1auran111 1 50 1.50 49 !l8 49.88 99.75 99.75 149 63 149.63 t>i 
• CafGlifllill 0.61 0.61 20 48 20.49 40.95 40.95 61.42 61.42 ~ 
i• !la• 0.65 0.66 2160 21.60 43 20 43.20 64.80 ~.ro g'.J 
lo Ce,wci Noc:1urno o ele E'1>ID•t1n,..,n10 1. 11 1 11 37 01 37.01 74.02 74.02 111.04 111.04 ~ '• Si!!O<'I CIG SinQVOlfl& y Conv@11<:•0l"><l$ 9.18 9 18 305 00 300.00 612 00 612.00 918.00 ~\e.oo 
• CooeH•°"" 0.47 O 47 15 54 15 5A 31.08 31-08 46.62 4662 ~ • San,11,rios de Públoeo 0.40 O 40 13 29 13 29 26 58. 26 58 39.87 39.87 'º C11cul1~·-1 de Cuarlos 4.48 8 3J 112 00 200 25 224 00 416 SO 448 00 833.00 
i• C"Cvljj(;-f Areas Pübhas J.37 3 37 112 32 112 32 224 63 224.63 33& 95 336.95 ~ -- -- -- -- -- -- --- -- ¡§ VOTAL AREAS PUBLICAS 24 70 2855 7~91 882. 16 1 57190 1 764 :lO 2 469.71 2 854 71 

¡;j 
t"" 
V, 

i [LTt ... nYA A, SOCUC,,.. DE"°'"" ,e,nc'L '°" 'CAN,A '"º EN 008" "°'" DE CU"'DS 
ALTERNATIVA 8: SOlUCION DE PROYECTO HORIZONTAL CON PLANTA TIPO EN CRUJIA SENCILLA DE CUARTOS E 

51 
• LOS METROS CUADRADOS POR HABITACION EST AN TOMADOS CON RESPECTO A 100 HABITACIONES ~ 

~ ...... 
1 

Ell AREA DE TERRAZA DE CUARTOS NO ES1 A CONSIDERADA. SU UTILIZACION SERA DETERMINADA Dl 
:,,;: 

~ ACUERDO AL LUGAR Y Al PROYECTO ~ 
,;;;;;; :¡¡¡;;; iili,QQ\Q 14#4 mm m ®™ ~ i% -

15. ANALISIS DE AREAS MINIMAS REQUERIDAS EN FUNCION AL TAMAf:dO DEL HOTEL. 

l!!llll'AC:IOS 

ARE,~S oe SERVICIO 

• Re,g.1110 O 40 O 40 13 51 13 51 27 03 27 03 40 &, 40 55 
•O•- 3 64 3 64 121 44 121 44 242 89 :Z42 89 )64 32 364 32 
• R-ia y Lava...:!@ria 1 89 1 89 6300 6300 126 00 126 00 169 00 189 00 
• Co,;,na 1.ncluye t~LDC.On y 

rel<"1'1fa<:,t,;,J 3 !,8 3 !:e 119 32 119 32 23865 238 65 l:>7 SS l:>7 SS 
• Val@! O 613 o 68 22SO 22 SO 4~ 00 4~ 00 137 50 67 SO 
• Roip,¡wia CIII p,i,0 ()e C-IOS 088 O 88 2'9 28 2928 !>8 57 58 57 137 86 a1 es 
•S.•OOde(--
·C-ceE~ 045 0 45 15 04 15()1 3007 :lO 07 45 11 45 11 
·~wVn-ndrE~ 0 74 0 74 24 60 2H,O 4~ 20 49 20 7380 73 80 ·-~al 'J9 l l!I ~20 46 20 92 40 92 «> IJ8 00 138 60 
·c-iocs~ 1 62 1 62 !,4 00 5400 108 00 108 00 162 00 162 00 
O V altee Cil9 ~~l@t~IO 0111 O 81 27 OIJ 11 00 :,4 00 !,4 00 8100 81 00 

O C .. li'IO ole-··-- V ....... 
0\1!> o;¡; 31 !,O J! !,O woo 6JOO 94SO 94SO 

• [-a• s.,,.c.., 1 l.._.,_ • .,.. 1 IU 1 84 4603 4603 9:t tJ6 9} 06 l&il 12 184 12 
• C•-"" c.. s..,......, ;r !ñ 1 !.6 6!> 11 lle, 11 1/0/2 1/0 21 2:b lJ 2!:ó 33 

- --
IOVAI. .u!lAS Dl SUIVICIO 21 •2 11 42 608!:.:l &lHJ , 391 oe , 391 oe 2 141 67 2 141 67 

Nlll,~ !)( ESV~JIJlill!I\ITO 

6 b-l-11$C......IO 12 77 1211 3001!, 30Jl 1!, 613 50 613 50 122700 122700 

101 AA. Al\\(A ()( -- -- --u1~1,nocu111i11vo 1227 1727 nn> l06 l'S 613~ 613 50 I n100 I Zl7 00 

if Al 6i AlltAS lll&J9 !!O 24 1491 19 2 !>67 44 491!12 38 ll 174 88 8 6Jl!! JB 9023 3l!l 

Ai.'!'IMATIYA IA:. $0!.UC~ O( PROYECIO VERTICAi. COQ,! PLANTA TIPO EN OOBL~ CRUJIA OE CUARTOS 
Ai.TlMATN'A 111: SOI.UC!Of<I DE PROYECIO HORIZONTAL CON PLANTA TIPO lN CRUJIA SENCILLA D~ CUARíOS 

...... 
LOS Ml IROS CUADRADOS POR HABIIAC:10111 EST AN TOMADOS CON R[SPECTO A 100 HABITACIONES 
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[- 16. AN~LISiS DE AREAS MAX!MAS RECWER!DAS EN FUNCIONAL TAMAfilO DEL HOTEL 

1-- . 
1 
~ 

r • ti • -- • - -·--• •--·- - - -u -· •••-•-•• A• ... ••·--- -- •• • --- • -·- •·-- •-·--· A - --• ---· i 

Ulli"ACIOS ~un n~ti~~.~A1'1tAt.;IU_Nt;::i L}>II MASIIAI,;~~ lW MA!UIAl,,l;J"lil,~ 

_. 

AREtl HABITACIONES 

• Ho!).tl!'kÍO,W~ de H~s~"'" 21.!lS 21.95 548.75 548.75 1 097.'50 1 097 50 2195.00 2195.00 
• Vll'lll>OO< de, Huts~n 4.32 4.32 ,os 00 108.00 216 00 216.00 4312.00 432.00 
• Be~ de ~111&s¡:¡.ides S.17 S.17 129.25 129.25 258.SO 258.SO 517.00 Sl?.00 
• Ol!CICI dll ln!tslit:.,0"111 O 32 0.32 e.oo 8.00 16.00 16.00 32.00 32.00 

TOTAL AREA HABITACIONES: 31.76 3U6 79Jl 00 794.00 1 588.00 1 500.00 ffii.oo 3 176.00 

Al'IEAS PUBLICAS 

e PO,,QfCQ ,flv:;;1~tlO .2 00 2.0S 6!133 68.33 135 66 135 66 20:l.00 200.00 
• loob-r 0.60 060 20 00 20.00 40.00 40.00 00.00 00.00 
• lo!ltr1·Sa1 0.71 0.11 23 66 23 66 47.32 47.32 70.!16 70.98 
• Ae11&111an1.i 1.65 1.66 41 56 41.56 83.12 S3 12 166.25 166.25 
• C31e1erl, O.SS 0.69 22 75 22 75 45.SO 45.'50 6!125 69.25 
• e@• 0.72 0.12 24 00 24.00 48.00 48.00 72.00 ,72.00 
• C®"'tro No-:111mo o oo hpa,c,m,entc 1.23 1 23 ~, 12 41.12 82.25 82 25 123.38 123.38 
• Solórl de llianquetss v Com,enc,~i 10.20 10 20 34000 340.00 680.00 oo0'.00 i 020.00 1 020.00 
oca.4\C.$11.i~ 0.52 0.52 17 26 17 26 34,53 34 53 !51.80 51.80 
• S@nit@r,os de Públ,co O 44 O 44 14.76 14 76 2'9.53. 2'9.53 44.JO 114.30 
• Ci1eul¡¡-c,.<:.s,,e¡¡ de Cu;nos 4.48 a 33 112 00 208 25 224.00 416 50 448.00 833.00 
• Ci,cu•;;c~ol'l<.-s Areas Pübhces 3.76 3 76 112 69 112 69 245 38 245.38 376.39 376 39 -- -- -- -- -- --TOT,•\l ARE.AS PUBLICAS 27.05 30 90 &48 13 944.36 1 696.29 1 888.79 2 106.35 3 091.35 . 

[ -ALTERNATIVA A: SOLUCION DE PROYECTO VERTICAL CON PLANTA TIPO EN OOl!LE CRUJIA DE CUARTOS. 
---i~TERNATIVA e: SOLUCION oe PROVECTO HORIZONTAL CON PLANTA TIPO EN CRUJIA SENCILLA DE CUARTOS. 

• LOS MET-ROS CUAORAOOS POR HAl!IT ACION EST AN TOMAOOS CON RESPECTO,~ 100 HAl!I í ACIONES 

I EL ARIEA oe TERRAZA OE CUARTOS NO ESTA CONSIOERADA. su UllllZACION SERA DETERMINADA DE 
ACUERDO AL LUGAR Y AL PROYECTO 

~~; .;:. MAXIMAS REQUERIDAS EN FUNCION AL TAMAf<O DEL HOTEL 

'".,,"""'.'"""" 

' MIETROS CllADRAOOS 

E$1i"ACIOS 1 l'OR HA!UT ACION • 

Al.TERNA· Al.TERNA· 
TIVA A TIVA 8 

ARl-'S 01: SERVICIO 

• A09'SIIC• O 45 o.as ISOI ISO! 30 03 · 3003 45 OS 45 OS 
• Oi,c,....,s 4 05 4 (Y., 134 93 134 93 200 SS 200 SS 4(),1,00 <Ji0,1,80 
• Ác~,a y Uval'der,a 2 10 2 10 l'O 00 10 00 140 00 14000 210.00 210 00 
O Coew>., llrl'lO<ly<l con,¡¡;,111t;ó1 V 

,elr,g,,,,a,:,o,,¡ 3 98 3 !lS 132 58 132 58 ~16 2'il!:> 16 :le7 75 397 75 
• V~!01 O 75 O 75 2!, 00 2'1'>00 !:O 00 !,O 00 n, 00 1!100 
• Rl'.1l»'li.!l 00 P,K ® l".'Wl<I.OII 098 098 32~ l2 !,4 66 OS ll!:>00 97 62 97 62 
• S,i,~,;,i,:, ,:;o [mp1e-
. e~--$ ele [m,¡¡··~.!'\"1 o.so 050 uno Ull'O 33 41 33 41 50.12 50 12 
-0~ l/n1'\'.!0t<'$ ~ E~~ 082 O 82 :n 33 27 33 !:,4 00 ~ea l!2 00 6200 
o c-,i,,..i ·~ l!i4 !,I 33 SI 33 102 (l;5 102 611 154 00 154 00 
o C~Ji' 10 O!. M~ ... ~oas 1 60 1 00 6000 flO 00 120 OC l:IC) 00 l!IIOOO 100.00 
e i a11te, ÓI! M,¡n1inn1m.e,n10 O 90 oso JO 00 )O 00 6000 6000 SO 00 9000 
o (1,t~l!O O, ~S<l.,Fdl ihv~ y ~l 1 O!, 1 ()!, )!¡ 00 3é 00 ,o oo 10 00 10& 00 10600 
• Esu1e,,1 oe S.i;,,,c,o, Ei..""""'ei l !!A 1 84 46 03 46 03 9¡ Of, 92 OS 184 12 1114 12 
• C,ret--- ele Sl,!w,Co<D 2 ea 2 114 941 ';;6 9H6 1113 13 1119 13 213.l'O m.10 

TOU.l AAEAS OE SHIVICIO ñoo ~ 711 01 moi .i~ ¡-;rn¡ 2""iim 2~ 

Mi.A DE IES'l'AC!ONAM!EHTO 

• b='\'.l<-10 C~IO 12 27 12.21 30!6 75 D75 613 50 613 50 122700 1 227 00 

TOY Al MEA OIE 
iIT7 ;rn UTACIONAMIENlO CU!IIEl'ITO· n Jre.75 30075 61350 61HO 
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